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RESUMEN 
En este proyecto se ha planteado el diseño de un sistema electrónico de bajo coste para 
la medición de los parámetros de corriente y voltaje de un módulo fotovoltaico con el fin 
de caracterizarlo y poder confirmar la degradación sufrida. El sistema propuesto consta 
de un Arduino Uno, un monitor de corriente, una pantalla OLED y un adaptador micro-
SD.  
 
Para comprobar que su funcionamiento es el adecuado, se ha comparado los resultados 
obtenidos conectando los módulos fotovoltaicos ET--M53610 y MS-30P directamente al 
dispositivo mediante un reóstato, con los simulados mediante el software PV-Syst, el 
programa Matlab/SIMULINK y los obtenidos tras emular las placas mediante la fuente 
programable DCP150-8, obteniendo resultados satisfactorios. 
 
ABSTRACT 
In this project, the design of a low-cost electronic system for measuring the current and 
voltage parameters of a photovoltaic module has been proposed in order to characterize 
it and confirm the degradation suffered. The proposed system consists of an Arduino 
UNO, a current monitor, an OLED screen and a micro-SD adapter.  
 
In order to verify that it works properly, the results obtained by connecting the 
photovoltaic modules ET--M53610 and MS-30P directly to the device with a rheostat have 
been compared with those simulated with the PV-Syst software, the Matlab/SIMULINK 
program and those obtained after emulating the solar panels with the programmable 
source DCP150-8, obtaining satisfactory results. 
 
LABURPENA 
Proiektu honetan modulu fotovoltaiko baten korronte eta tentsio parametroen neurketa 
egiteko, kostu baxuko sistema elektroniko baten diseinua proposatu da. Honen helburua 
moduluak karakterizatu eta hauek degradazioa jasaten duten baieztatzea da. 
Proposatutako sistema, Arduino Uno batez, korronte-monitore batez, OLED pantaila 
batez eta mikro-SD egokigailu batez osatuta dago.  
 
Bere funtzionamendua egokia dela egiaztatzeko, diseinatutako sistemari ET--M53610 eta 
MS-30P modulu fotovoltaikoak konektatu zaizkio, erreostato baten laguntzaz neurketa 
ezberdinak eginez. Lortutako emaitzak, PV-Syst, Matlab/SIMULINK programen 
simulazioekin eta plaka solarrak DCP-150-8 iturri programagarrira konektatuta lortutako 
emulazioekin alderatu dira, lortutako emaitzak egokiak direla baieztatuz. 
 
PALABRAS CLAVE: Caracterización, módulos fotovoltaicos, curva I-V, curva P-V, 
degradación, mismatch, Arduino Uno, INA219, pantalla OLED, micro-SD, PV-Syst, 
Matlab/SIMULINK, emulador, fuente programable, irradiancia, temperatura.  
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MEMORIA 
1. INTRODUCCIÓN  
Los módulos fotovoltaicos actualmente se venden e instalan por todo el mundo debido a 
la gran variedad de aplicaciones que tienen. Se pueden encontrar en cualquier clima y 
lugar, conectados a la red eléctrica o como sistema autónomo, en zonas rurales remotas 
o incluso en alta mar como fuente de energía en los parques marinos. Según el último 
informe de Red Eléctrica Española, esta tecnología se encuentra en auge en estos 
momentos, ya que la energía solar fotovoltaica ha producido un 89,9% más en julio del 
2020 que en julio del año anterior y ha registrado un nuevo máximo de generación 
mensual a nivel nacional, alcanzando los 1.903 GWh.[1]  
 
Este tipo de generación se basa en la conversión de la luz solar en electricidad mediante 
el efecto fotoeléctrico que se da en las células de los módulos, lo que la convierte en una 
energía renovable, inagotable y no contaminante. Sin embargo, una prolongada 
exposición a distintos factores ambientales como la radiación solar o humedad puede 
llegar a generar degradación en los paneles. La degradación es por definición el deterioro 
gradual de las características de un componente o de un sistema que puede afectar a su 
capacidad de funcionamiento. Es decir, dicho fenómeno afecta a los módulos 
fotovoltaicos disminuyendo la producción teórica de energía y a su vez ralentiza el 
tiempo necesario para amortizar la inversión inicial de la instalación.  
 
No obstante, hay otro concepto que también sufren los módulos solares y disminuye la 
producción energética teórica. Este concepto es el mismatch o pérdidas por dispersión de 
parámetros, el cual se basa en las pérdidas que se dan en la generación debido a las 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL TRABAJO  
En el presente trabajo se plantea un sistema electrónico rápido y fiable para la 
caracterización de los módulos fotovoltaicos, con el objetivo de medir el comportamiento 
real de los paneles fotovoltaicos y así poder calcular de una manera más precisa la 
energía generada por la instalación. Para ello, se plantea un sistema que mida los valores 
de corriente y voltaje que genera el modulo solar, para así obtener las curvas 
características de corriente-voltaje y potencio-voltaje del panel, y por lo tanto los valores 
de corriente de cortocircuito (ISC), voltaje de circuito abierto (VOC) y potencia máxima 
reales (PMPP).  
 
Además, para corroborar el funcionamiento correcto del dispositivo planteado, se ha 
llevado a cabo una comparación de los valores de los parámetros característicos 
obtenidos mediante el software PV-Syst, mediante un montaje en el programa 
Matlab/SIMULINK, mediante las mediciones obtenidas tras emular los paneles con una 
fuente programable y mediante las medidas obtenidas conectando los paneles. Para ello, 
los módulos fotovoltaicos analizados han sido el módulo de 10W ET-M53610 y el módulo 
de 30W MS-30P. 
 
Por último, también se ha realizado un análisis de los sistemas existentes para la 
caracterización de los módulos fotovoltaicos, el concepto de la degradación sufrida en los 
paneles solares y el concepto mismatch.  
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3. CONTEXTO  
 Descripción de una instalación solar fotovoltaica 3.1.
La energía solar fotovoltaica se basa en la transformación de la energía solar en energía 
eléctrica, mediante al efecto fotovoltaico que se produce en sus células de los módulos 
fotovoltaicos. No obstante, la producción solar y la demanda de las cargas no siempre se 
dan en el mismo momento. Por ello, para dar solución a este problema, existen tres tipos 
de instalaciones fotovoltaicas: las instalaciones conectadas a la red, las aisladas y las 
hibridas.  
 
Los sistemas conectados a red (Figura 1), como su propio nombre indica, son las 
instalaciones fotovoltaicas que inyectan directamente la energía generada a la línea 
eléctrica que opere en la zona. De esta manera, es la propia red la que cumple la función 
de almacenaje, comprando la energía en los periodos de producción y vendiéndola en los 
momentos de consumo. Su mayor ventaja en comparación con el resto de instalaciones 
es el ahorro técnico y económico, ya que su equipo se basa en dos componentes 
principales: los módulos fotovoltaicos, que generan la energía en corriente continua, y los 
inversores, que convierten dicha corriente continua en alterna. 
 
 
Figura 1. Esquema de una instalación fotovoltaica conectada a red. [2]  
 
En el caso de las instalaciones aisladas (Figura 2), también conocidas como Stand Alone 
Systems, la energía generada se consume en el momento de su producción y se 
almacena sus excedentes. Es por ello que este tipo de instalaciones habitualmente 
incluyen más equipo aparte de los módulos y los inversores mencionado anteriormente. 
Estos equipos suelen ser un sistema de acumulación (normalmente baterías) y 
reguladores (para controlar el proceso de carga y descarga de dichas baterías). Este tipo 
de instalaciones suelen ser habituales en lugares donde la cometida de la red eléctrica no 
está disponible o en aplicaciones pequeñas como en las calculadoras solares, teléfonos de 
socorro o barcos.[3]  
 
 
Figura 2. Esquema de una instalación fotovoltaica aislada. [2]  
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Combinando estos dos tipos de instalación, se crea la instalación fotovoltaica híbrida, 
cuyo esquema aparece en la Figura 3. En estos casos, los excedentes de la energía 
fotovoltaica no consumida en el momento de la producción se almacenan mediante un 
sistema de acumulación, como ocurriría en una instalación aislada. No obstante, en los 
casos donde la producción y el almacenaje no son capaces de abastecer la demanda total 
de las cargas, es la red eléctrica la encargada de suministrar esa falta. Cabe mencionar, 
que no todas las instalaciones hibridas tienen porque estar conectadas a red, puede ser 
otro tipo de generación el encargado de suministrar esa falta de producción (por ejemplo, 
un aerogenerador o un motor diésel). [4]  
 
 
Figura 3. Esquema de una instalación fotovoltaica hibrida.[2]  
 
 Principio de funcionamiento de los módulos fotovoltaicos  3.2.
3.2.1. El efecto fotovoltaico 
El funcionamiento de las células fotovoltaicas se basa en el efecto fotovoltaico, el proceso 
en el cual se genera un voltaje en el material semiconductor debido a la diferencia de 
potencial que se da a causa de la radiación electromagnética proveniente del sol. Para 
lograrlo es necesario un semiconductor extrínseco de tipo P con la zona de electrones de 
carga positiva en la parte inferior y un semiconductor extrínseco tipo N con la zona de 
electrones con carga negativa en la parte superior, creando así un conjunto PN. De esta 
manera, al unir los dos semiconductores y exponerlos a la radiación, la energía de los 
fotones se transmite a los electrones de la zona N, creando el efecto fotoeléctrico y 
aumentando la carga negativa en dicha zona. Esto conlleva una diferencia de potencial 
entre las zonas N y P, que conectando ambos semiconductores mediante un conductor 
sin resistencia hace que los electrones circules entre ambas zonas generando la corriente 
de cortocircuito. En el caso de colocar una carga entre ambas zonas es posible provechar 
la energía solar, como muestra la Figura 4. Diagrama de interpretación del panel 
fotovoltaico. Figura 4.  
 
Figura 4. Diagrama de interpretación del panel fotovoltaico. [5]  
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3.2.2. Componentes de los módulos fotovoltaicos  
Un módulo fotovoltaico está formado por células fotovoltaicas conectadas eléctricamente 
entre sí, tanto en serie como en paralelo, obteniendo unos valores de voltaje y corriente 
específicos para cada configuración. A dicho conjunto de células se le añade aislamiento, 
protección, rigidez y estanqueidad con el fin de protegerlos ante los agentes atmosféricos 
externos, los cuales pueden afectar el equipo al instalarlo a la intemperie. De esta 
manera, los módulos constan de los componentes que aparecen en la Figura 5. 
 
 
Figura 5. Sección de un módulo fotovoltaico. [3]  
 
- Cubierta frontal: proporciona protección a las células frente a los agentes 
externos como la lluvia, granizo, arena etc. Ha de ser de un material 
impermeable al agua y antiadherente, con una baja degradación a la exposición 
prolongada de los rayos UV, una baja resistividad térmica, una buena resistencia 
al impacto y sobretodo una buena transmisión a la radiación. Por eso la cubierta 
más empleada suele ser de vidrio o cristal templado de 3mm de grosor, pero 
también se pueden encontrar de acrílicos o polímeros.  
 
- Encapsulado: contiene las células solares, la superficie frontal y posterior del 
módulo. Normalmente está formado por el polímero acetato de etilenvinilo (EVA), 
ya que se trata de un material con gran resistencia a la fatiga térmica y a la 
abrasión. Estas características atrasan la producción de la decoloración en los 
paneles, la cual es consecuencia de la larga exposición que sufren estos 
materiales a la radiación UV. 
 
- Células: son las encargas de llevar a cabo el efecto fotovoltaico, convirtiendo la 
radiación solar en electricidad. Las conexiones entre sí, suelen ser mediante 
contactos metálicos de aluminio o acero inoxidable, soldándolos en el proceso de 
fabricación. Pueden sufrir roturas por estrés térmico o cargas mecánicas llegando 
a afectar las conexiones eléctricas internas.  
 
- Cubierta posterior: normalmente se fabrica del polímero PVF o polifluoruro de 
vinilo, material que proporciona rigidez y protege de los agentes externos, igual 
que la cubierta frontal. No obstante, también existen modelos que emplean este 
material junto a otra capa de vidrio.  
 
- Sellado: suele ser un compuesto de polietileno, con el cual se garantiza la 
estanqueidad de los cuatro laterales del módulo.  
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- Bastidor o marco metálico: su función es proporcionar rigidez y estanqueidad al 
conjunto, siendo capaz de soportar los esfuerzos generados por el viento 
principalmente. Su material suele ser el aluminio anodizado o el acero inoxidable. 
No obstante, este componente lo es obligatorio, por ejemplo, los módulos de 
capa fina no lo poseen.  
 
- Caja de conexiones: es donde se encuentran los terminales para la conexión de 
los módulos y deben tener como mínimo una protección IP-54. Además, para 
proteger la entrada de agua y polvo, en los pasos de los cables también se 
añaden prensaestopas. 
 
- Diodos de paso o diodos bypass: su función es crear un cortocircuito en las zonas 
del módulo que pueden dañarse o puedan empeorar el funcionamiento general 
del sistema. Normalmente están incluidos en la caja de conexiones. [3]  
 
3.2.3. Tipos de células fotovoltaicas 
Dependiendo del material con el que se hayan fabricado las células fotovoltaicas, los 
módulos pueden ser de tres tipos: de silicio monocristalino, silicio policristalino o de capa 
fina. 
 
Actualmente, las de silicio monocristalino son las células de mayor eficacia del mercado, 
obteniendo valores de hasta un 25%. Sin embargo, tiene un precio elevado debido a su 
proceso de fabricación. Es por ello que las células de silicio policristalino obtienen el 
segundo puesto del mercado, ya que su proceso de fabricación es un 10% más barato y 
su eficiencia se mantiene en el 20%, como muestra la Figura 6. [6]  
 
En cuanto a las células de capa fina, el ahorro en del material es considerable ya que se 
fabrican añadiendo un material semiconductor a otro elemento que sirve de soporte. Los 
materiales más comunes suelen ser el silicio amorfo (para aplicaciones pequeñas o 
fachadas), telururo de cadmio o CdTe (para instalaciones de MW) o arseniuro de galio o 
GaAs (para aplicaciones espaciales que necesiten poco peso y dimensiones reducidas). 
 
 
Figura 6. Eficiencia de células solares según la tecnología. [7]  
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4. ANÁLISIS DEL ESTADO DEL ARTE  
 Curvas características de los módulos fotovoltaicos  4.1.
4.1.1. Parámetros eléctricos  
Cada panel fotovoltaico obtiene unos valores eléctricos específicos, los cuales se 
muestran en las placas características de los mismos. En este apartado se definen los 
parámetros eléctricos fundamentales en dichas placas:  
 
- ISC: se define como la corriente de cortocircuito o la intensidad que se genera en 
el módulo cuando la tensión entre los terminales es cero, es decir, la corriente 
máxima que se produce en el panel ya que no hay resistencia en el circuito. Se 
mide en Amperios y en comparación con la IMPP su valor es entre el 5% y el 15% 
mayor.  
 
- VOC: se define como la tensión de circuito abierto o tensión que proporciona el 
modulo cuando no hay ninguna carga conectada o no circula corriente por el 
panel. Se mide en Voltios.  
 
- PMPP (W): se define como la potencia máxima que puede generar el panel, es 
decir, la potencia que se genera cuando la corriente y la tensión son IMPP y VMPP. 
 
- IMPP (A): se define como la intensidad que se genera cuando el panel está 
generando su potencia máxima. Su valor siempre es menor a ISC.  
 
- VMPP (V): se define como la tensión que se genera cuando el panel está 
generando su potencia máxima. Su valor siempre es menor a VOC. 
 
Estos parámetros se muestras gráficamente mediante una curva característica de tensión 
y corriente (I-V) o una curva de potencia, como por ejemplo la que se muestra en la 
Figura 7. Para llevarla a cabo se obtienen los valores de dichos parámetros del panel en 
condiciones estándares de medida o STC, es decir, frente a una irradiancia de 1000 
W/m2, una temperatura de la célula de 25ºC, los rayos incidiendo perpendicularmente y 
un espectro de luz solar a una mesa de aire (MA) igual a 1,5. 
 
 
Figura 7. Curva de intensidad y curva de potencia. [5]  
 
Aparte de las tensiones y corrientes ya analizadas existen otros dos parámetros 
mencionables, el factor de forma y la eficiencia energética.  
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El factor de forma se define como la relación entre la potencia máxima teórica y la 





          (1)  
 
En el caso de las células cristalinas su valor ronda entre el 0.70 y el 0.85, mientras que 
en las células amorfas su valor ronda entre 0.50 y 0.70, siendo su valor ideal la unidad. 
 
En cuanto a la eficiencia energética o ղ, se define como la relación entre la potencia 









 S es la irradiancia incidente (W/m2) 
a es el área ocupada por los módulos (m2)  
 
4.1.2. Efecto de la irradiancia 
Uno de los parámetros que hace variar las curvas características de los módulos 
fotovoltaicos, aparte del tipo de celda, es la radiación incidente que llega a ellos, donde 
cuanto mayor es el valor de irradiancia mayor es la potencia generada. No obstante, el 
valor de ISC también varía significativamente, como se muestra en la Figura 8, mientras 
que el valor del voltaje en circuito abierto tiene una variación mínima.  
 
Figura 8. Curvas I-V para distintos valores de irradiancia. [9]  
 
4.1.3. Efecto de la temperatura 
Sin embargo, la variación de temperatura tiende a afectar principalmente los valores de 
voltaje en la curva característica de intensidad-voltaje, en específico el valor de la 
tensión de circuito abierto (VOC). No obstante, también varía el punto de máxima 
potencia y el valor de la corriente en circuito cerrado, aunque este último muy 
ligeramente.  
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Figura 9.  Curva I-V para distintas temperaturas. [9]  
 
4.1.4. Circuito equivalente de una celda solar 
El circuito eléctrico equivalente de una celda solar consta generalmente de una fuente de 
corriente foto generada por acción de la radiación solar (IL), un diodo (D), una resistencia 
en paralelo (RP) y una resistencia en serie (RS), como muestra la Figura 10.  
 
 
Figura 10. Representación eléctrica de una celda solar de un diodo. [10]  
 
Los parámetros de la Figura 10 se definen de la siguiente manera:  
 
- RP: representa las fugas de corriente en los bordes de la célula, cortocircuitos 
metálicos y caminos de difusión en fronteras de grano.  
 
- RS: representa la resistencia interna del material al flujo de la corriente, es decir, 
la resistencia de contactos metálicos con el semiconductor, la resistencia de 
capas semiconductoras y la resistencia de malla de metalización.  
 
- IL: representa la corriente generada por la acción de la radiación solar. 
 
- ID: representa la corriente inversa de saturación del diodo.   
 
El circuito equivalente permite obtener el comportamiento de la curva I-V mediante las 
siguientes ecuaciones:  
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𝑉 + 𝐼 · 𝑅𝑆
𝑅𝑃
          (3) 
 
𝑉𝑡 = 𝑚 · 𝑁𝑠 · 𝑘 ·
𝑇1 + 273
𝑞𝑒












 Ns: es el número de celdas en seria del panel solar. 
  
Np: es el número de celdas en paralelo del panel solar.  
 
 k: es la constante de Boltzman.  
 
 qe: es la carga del electrón.  
 
 m: es el factor de idealidad del diodo (1 < m < 2). 
 
 T1: es la temperatura de trabajo del panel solar en ºC.  
 
RP: es la resistencia en paralelo. 
 
RS: es la resistencia en serie.  
 
IL: es la corriente fotogenerada. 
 
ISC: es la corriente de cortocircuito. 
 
ID: es la corriente inversa de saturación del diodo. 
 
VOC: es la tensión de circuito abierto. 
[11]  
 
No obstante, según [12] en el caso de que en panel solar haya sufrido degradación, su 
circuito equivalente se modificaría, como se muestra en la Figura 11. Se le añade una 
fuente de corriente opuesta (IC), la cual representa la pérdida por degradación de la 
cubierta transparente, una resistencia variable en paralelo (R´P) y una resistencia 
variable en serie (R´s). De esta manera, la resistencia equivalente paralela es menor y la 
equivalente conectada en serie es mayor a las originales, reduciendo la productividad del 
módulo fotovoltaico.  
 
Figura 11. Modelo de circuito equivalente de un módulo degradado. [12]  
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 Pérdidas mismatch  4.2.
El concepto mismatch también es conocido como pérdidas por conexionado o por 
desacoplo y se basa el hecho de que no es posible fabricar todos los módulos 
perfectamente iguales, por lo que sufren ligeras variaciones sobre los valores de 
catálogo. Estas variaciones se suelen dar tanto entre las células de un mismo panel o 
incluso entre los módulos del mismo tipo.  
 
En el caso de sufrir la variación en los valores de corriente, el modulo o célula con menor 
corriente limita la corriente en serie y en el caso de que el parámetro variado sea de 
tensión, lo mismo ocurre pero con la conexión en paralelo. De esta manera, la potencia 
generada es menor a la ideal o la que ofrece el fabricante. No obstante, estas pérdidas se 
pueden reducir mediante una instalación ordenada de potencias de los módulos 
fotovoltaicos o mediante la utilización de diodos bypass. [7]  
 
 Degradación de los módulos fotovoltaicos  4.3.
Para considerar un módulo fotovoltaico como degradado, su valor de potencia debe 
alcanzar un nivel inferior al 80% en comparación con la potencia inicial. Existen 
diferentes tipos, como la corrosión o la decoloración entre otros, los cuales son causados 
por los llamados mecanismos de degradación. Ambos conceptos se encuentran 
explicados con mayor concreción en los siguientes apartados: [13]  
 
4.3.1. Mecanismos de degradación 
Los mecanismos o modos de degradación son los factores o razones por la cual se crean 
dicho fenómeno en alguno de los elementos del módulo fotovoltaico, generando un 
funcionamiento no ideal del mismo. No obstante, hay veces en las que es complicado 
establecer la causa de la degradación, ya que a menudo influyen varios factores a la vez. 
Entre otros, los mecanismos de degradación se ven influenciados por los distintos 
materiales empleados en los módulos (vidrio, metal, polímeros o células) y/o por los 
factores ambientales del entorno.  
 
- Radiación solar 
La radiación solar es uno de los factores ambientales que puede degradar los módulos, 
ya que, a pesar de ser esencial para la generación de electricidad, un exceso de radiación 
puede conllevar a un exceso de temperatura en el panel, lo cual resulta perjudicial 
debido al estrés térmico generado. Además, la radiación ultravioleta puede causar 
reacciones químicas y degradación en el interior de los polímeros y en el exterior de los 
módulos fotovoltaicos.  
 
- Humedad  
La humedad presente en el aire, la niebla, el rocío o la lluvia también puede causar 
grandes daños en los módulos fotovoltaicos. En estos casos, la humedad entra en 
contacto con los elementos metálicos como rejillas o conectores del panel, causando 
corrosión u oxidación en las mismas. De la misma manera, también puede afectar a la 
adherencia de las capas de polímeros. 
 
- Nieve y viento  
En el caso de la nieve y el viento, estos fenómenos atmosféricos generan cargas 
estáticas las cuales pueden llegar a causar roturas en el propio módulo o en su 
estructura. En específico, los valores de las cargas de la nieve pueden variar entre 30-50 
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kg/m3 (para la nieve fresca) y 800-900 kg/m3 (para nieve congelada). Asimismo, en el 
caso del viento también se generan cargas dinámicas.  
 
- Granizo 
En este caso, se puede llegar a causar estrés por impacto, produciendo una rotura en el 
vidrio y afectando al rendimiento del módulo. 
 
- Cambios de temperatura 
Los cambios de temperatura pueden afectar al módulo causando estrés termo-mecánico 
en sus diferentes componentes. De esta manera, se pueden alcanzar valores de tensión 
que den lugar a la rotura de las células o incluso la separación de los componentes, 
fenómeno también conocido como delaminación. 
 
- Suciedad 
La suciedad del panel también es un aspecto a tener en cuenta en cuanto a la 
degradación de los módulos, ya que el polvo, la tierra en combinación con el viento o 
incluso los restos orgánicos de aves por ejemplo actúan como un mecanismo de abrasión 
dañando la superficie de los elementos exteriores de los módulos fotovoltaicos.  
 
- Gases y salitre 
Por último, la cercanía de los paneles a la costa o a carreteras e industrias puede causar 
corrosión en los elementos metálicos y degradación en los polímeros empleados. Esto es 
causado por la sal y por los gases (O3, NH3, SO2, NO2, H2S, Cl2 entre otros) que se 
encuentran en la atmosfera y que combinando con humedad se convierten en ácidos 
(HNO3, HCl, H2SO4, etc.).
[14]  
 
4.3.2.  Tipos de degradación  
Tras sufrir el efecto de los factores ambientales mencionados en el apartado anterior y su 
influencia en los distintos materiales de los módulos fotovoltaicos, estas tecnologías 
tienden a mostrar su deterioro mediante los siguientes tipos de degradación: 
 
- Delaminación 
El fenómeno delaminación ocurre cuando se sufre una pérdida de adhesión entre el 
polímero encapsulado y las células o entre las células y el cristal frontal, como se 
muestra en la Figura 12. Por lo tanto, la resistencia en serie del panel (Rs) aumenta y se 
disminuye el parámetro ISC y la potencia, ya que el parámetro VOC se mantiene 
constante.  
 
Figura 12. Módulo fotovoltaico con delaminación. [13]  
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Este tipo de degradación se ve favorecida en los climas cálidos y húmedos, facilitando a 
su vez la filtración de una mayor cantidad de humedad entre los distintos materiales del 
módulo y produciendo así corrosión con mayor frecuencia. Cabe mencionar que este tipo 
de degradación es más severa cuando se produce en los bordes del módulo ya que, 
además de reducir la potencia energética generada, causa problemas eléctricos para el 
módulo y para toda la instalación fotovoltaica. De esta manera, este fenómeno causa dos 
efectos en el módulo fotovoltaico dañado: por un lado, aumenta la reflexión de la luz, y 
por otro lado, incrementa la penetración del agua dentro de la estructura del módulo.[13]  
 
- Decoloración 
La decoloración del módulo es un cambio en el color que se da en el módulo debido a la 
degradación sufrida en el encapsulante, principalmente a causa de los rayos ultravioleta 
combinados con agua a temperaturas superiores a 50 C. De esta manera, como muestra 
la Figura 13 el color del material se ve modificado y se vuelve de tonos amarillos 
(fenómeno denominado yellowing) o incluso marrones (browning). Sin embargo, este 
tipo de degradación puede aparecer de distinta manera en diferentes zonas del módulo 
ya que se puede haber empleado polímeros de diferentes características (Figura 14).  
 
 
Figura 13. Módulo fotovoltaico con decoloración. [15]  
 
 
Figura 14. Módulo fotovoltaico con decoloración. [15]  
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Debido a este cambio, se altera la transmisión de la luz que llega a las células 
fotovoltaicas y por lo tanto, la potencia generada por el módulo se reduce como se 
aprecia en la Figura 15. En específico, a causa de este fenómeno la corriente de 
cortocircuito (Isc) del módulo fotovoltaico se degrada, entre el 6% y el 8% por debajo 
del valor nominal para una decoloración parcial (yellowing) de la superficie del módulo y 
del 10% al 13% para la decoloración completa (browning). [13]  
 
 
Figura 15. Características de voltaje y corriente de un módulo fotovoltaico sano o blanco (color 
azul) y módulo con decoloración o amarillo (color rojo). [13]  
 
- Corrosión  
Se define como corrosión el desgaste que sufren los cuerpos metálicos debido a las 
reacciones electroquímicas creadas generalmente con la entrada de agua o humedad 
(Figura 16). En concreto, en los casos de los paneles fotovoltaicos este fenómeno se da 
tras exponer el modulo a 85ºC y el 85% de la humedad relativa durante 
aproximadamente 1000h. De esta manera, la retención de la humedad en el panel 
aumenta la conductividad eléctrica del material y a su vez aumenta las corrientes de 
fuga, causando así pérdidas en el rendimiento. Dicho de otra manera, la corrosión 
aumenta el valor de RS y al igual que en el caso de la delaminación, el valor de ISC y la 
potencia disminuye, manteniendo constante el valor de VOC. Por otro lado, como se ha 
mencionado anteriormente, la corrosión también degrada la adhesión entre las células y 
el marco metálico, favoreciendo la entrada de más humedad. 
 
Para prevenir su aparición es aconsejable utilizar juntas de baja difusión que contengan 
una gran cantidad de desecante o una cubierta de doble vidrio. Además, también existen 
métodos para minimizar sus daños, como el anodizado, un tratamiento químico que se 
basa en proporcionar una capa de óxido de protección (generalmente oxido de aluminio) 
al marco metálico del panel.  
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Figura 16. Módulo fotovoltaico con corrosión. [15]  
 
- Rotura del panel  
La rotura del vidrio es un importante factor de degradación de los módulos fotovoltaicos. 
Este tipo de daños se suelen producir mayormente durante la instalación, el 
mantenimiento y, especialmente, durante el transporte de los módulos en sus lugares de 
instalación, dejando el panel como se muestra en la Figura 17. Normalmente, tras las 
roturas de los módulos, los valores de ISC y VOC se reducen y el parámetro de RS 
aumenta, disminuyendo la curva característica (I-V). Además, aumenta el riesgo de 
sufrir una descarga eléctrica y de una filtración de humedad. Por otro lado, generalmente 
las roturas y grietas suelen ir seguidas de otros tipos de degradación, como la corrosión, 
decoloración o delaminación. 
 
 
Figura 17. Módulo fotovoltaico con el cristal frontal roto. [13]  
 
En cuanto a los fabricantes, en los últimos años están optando por disminuir el grosor de 
las células (de 300 lm a menos de 200 lm o incluso 100 lm) y aumentar su superficie 
(hasta 210 mm x 210 mm), con el fin de reducir los costos de fabricación. No obstante, 
esto hace que las células fotovoltaicas sean más frágiles y más susceptibles a romperse 
durante la manipulación.  
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- Burbujas 
Este tipo de degradación se considera un signo previo de delaminación, pero en este caso 
la pérdida de adhesión de EVA sólo afecta a una pequeña área y se combina con la 
hinchazón de la superficie donde la adhesión se ha degradado. Sin embargo, 
eléctricamente hablando tendrá el mismo efecto incrementando el valor de RS. Sus 
causas principales son las reacciones químicas que emiten gases y se quedan atrapados 
en el interior del módulo fotovoltaico. La congestión aparece en el polímero encapsulado 
o en la parte posterior del módulo, formando así las burbujas. Éstas dificultan la 
disipación del calor de las células, aumentando su sobrecalentamiento y reduciendo así 
su vida útil.  
 
En la Figura 18, se muestra un módulo fotovoltaico con un gran número de burbujas en 
la parte posterior. Sin embargo, en los casos donde las burbujas aparecen en la parte 
frontal del módulo (entre la cubierta frontal y las células solares), la radiación que llega 
al módulo se reduce y por lo tanto lo mismo ocurre con la producción de energía.  
 
 
Figura 18. Módulo fotovoltaico con burbujas en la parte posterior. [13]  
 
- Puntos calientes 
Un punto caliente o hot spot es un área de un módulo fotovoltaico que tiene una alta 
temperatura que puede llegar a dañar las células o cualquier otro elemento del módulo. 
Dicho fenómeno se muestra en la Figura 19.  
 
 
Figura 19. Módulo fotovoltaico con puntos calientes. [15]  
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Su origen puede producirse por causas como el sombreado parcial, el desajuste de las 
células o los fallos en sus interconexiones. En condiciones de cortocircuito, cuando una 
célula fotovoltaica es defectuosa, su voltaje se invierte y se vuelve igual y opuesto al 
voltaje de las otras células en serie. De esta manera, esa célula defectuosa se convierte 
tanto en una carga para el resto de células como en una zona de gran estrés térmico 
convirtiéndose así en un punto caliente. 
 
- Degradación inducida por potencial o PID 
Los módulos individuales de los sistemas fotovoltaicos suelen conectarse en serie para 
aumentar el voltaje del sistema y de esta manera, la diferencia de potencial puede llegar 
a alcanzar varios cientos de voltios (normalmente 300-500 V). Debido a esta tensión 
eléctrica entre los módulos fotovoltaicos y su estructura, los electrones de los materiales 
utilizados para los módulos tienden a desplazarse a través de la estructura conectada a 
tierra cuando el aislamiento entre la estructura y las capas activas no dañadas, creando 
así corrientes de fuga. Este fenómeno se conoce como PID o Potential Induced 
Degradation y se caracteriza por la pérdida del rendimiento o disminución de la PMPP que 
se da progresivamente en los módulos fotovoltaicos, llegando a obtener una reducción 
del 30%.  
 
Para proteger a las personas frente al contacto directo de dichas corrientes, el marco del 
panel se conecta a tierra, obteniendo un potencial de 0 V. De esta forma, se genera una 
diferencia de potencial negativa entre las células y el marco metálico. Por otro lado, para 
minimizar este tipo de degradación, se debe conectar el polo del inversor a tierra, 
eliminando así la diferencia de potencial.  
 
- Degradación por descargas eléctricas  
Los módulos fotovoltaicos también pueden verse sometidos a descargas eléctricas 
provenientes de tormentas o relámpagos, dañando los paneles mediante la descarga 
directa o mediante el acoplamiento magnético que se produce. De hecho, este tipo de 
degradación produce una reducción de la potencia de salida y un aumento de la RS. No 
obstante, este tipo de degradación no es tan común. 
 
4.3.3.  Relación de los principales tipos de degradación 
Resumiendo, los principales tipos de degradación de los módulos fotovoltaicos son la 
corrosión, la decoloración, la delaminación y la rotura como muestra la Figura 20. En 
cuanto a los factores ambientales la temperatura, la humedad y la radiación UV son los 
principales factores de degradación. No obstante, los estudios analizados no apuntan a 
un modo de degradación en particular, sino a la degradación total de la potencia del 
módulo, ya que es difícil estudiar el impacto (velocidad, frecuencia) de un modo de 
degradación particular. [13] [16]  
 
Figura 20. Tipos de degradación más comunes en los módulos fotovoltaicos de silicio. [13]  
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En la siguiente tabla se muestran los tipos de degradación, los factores ambientales y los 
parámetros eléctricos que se ven directamente afectados entre sí, teniendo en cuenta 
que todos ellos conllevan una reducción en la potencia generada por el módulo.  
 
Tabla 1. Resumen de la degradación de los módulos fotovoltaicos. 
Tipo de Degradación Factor Ambiental Parámetro Eléctrico 
Decoloración  Radiaciones UV Disminución de ISC 
Delaminación  Calor y humedad Aumento de RS 
Corrosión  Humedad Aumento de RS 
Puntos calientes 
Sombreamiento parcial,  
fallo de fabricación  
Disminución de ISC y VOC 
Burbujas Calor y humedad Aumento de RS 
Roturas 
Granizo, actos vandálicos,  
fallo de fabricación  
Aumento de RS,  
disminución de ISC y VOC 
PID Calor y humedad Disminución de PMPP y RP 
Descargas eléctricas  Relámpagos  Aumento de RS 
 
 Sistemas de medida actuales  4.4.
Actualmente existen varios proyectos dedicados al estudio de la degradación de los 
módulos fotovoltaicos y en específico al desarrollo de dispositivos portátiles que obtengan 
los valores reales de las placas.  
 
Un ejemplo de esto es el proyecto de fin de carrera “Caracterización de módulos 
fotovoltaicos con dispositivo portátil” [6] de Julio Fernández Ferichola donde se plantea el 
diseño de dos sistemas portátiles de medida, uno de hasta 65V y otro de hasta 400V. Los 
dispositivos están formados por un conjunto de condensadores, que desempeñan la 
función de carga para el panel fotovoltaico, y una resistencia de potencia conectada en 
paralelo, donde estos se descargan. Por último, la conexión de la resistencia de potencia 
y el circuito fotovoltaico se realizan mediante interruptores, como muestra la Figura 21. 
Por último, para obtener los datos de las medidas realizadas, se emplea un osciloscopio 
portátil, del cual posteriormente se extraen los datos.  
 
 
Figura 21. Circuito eléctrico del dispositivo de medida de 65V. [6]  
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La mayor ventaja de este dispositivo es la precisión con la que realiza las medidas y la 
independencia energética del sistema, ya que no es necesaria ningún tipo de 
alimentación. No obstante, tiene un inconveniente muy significativo: el dispositivo 
planteado tiene un gran tamaño (Figura 22) y además hay que conectarle un 




Figura 22. Interior del dispositivo de medida de hasta 65V propuesto en el proyecto 
“Caracterización de módulos fotovoltaicos con dispositivo portátil”. [6]  
 
Por otro lado, también hay proyectos que en lugar de diseñar el dispositivo de medida 
optan por comprar uno para realizar sus mediciones. Esto ocurre en el proyecto fin de 
carreta “Sistema portátil de medida de dispositivos sometidos a ensayos en campo” [17] 
de Pablo Ramírez Lapausa, donde las mediciones las realiza un multímetro digital y los 
valores son almacenados mediante un software. El multímetro seleccionado en este 
proyecto es el modelo MyDAQ de la empresa National Instruments, el cual se muestra en 
Figura 23. Este es un sistema de medición de tamaño y peso reducidos, el cual se debe 
conectar a un ordenador portátil, permitiendo así realizar las medidas en campo con gran 
facilidad. De esta manera, permite mostrar los resultados medidos con el dispositivo de 
una forma inmediata en la pantalla del ordenador. No obstante, su mayor inconveniente 
es su elevado coste, ya que entre el dispositivo, el software y la carga variable su 
presupuesto llega a alcanzar los 4.000€, con la necesidad de tener un PC disponible.  
 
 
Figura 23. El dispositivo modelo MyDAQ de la empresa National Instruments. [17]  
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 Normativa de fabricación/verificación de los paneles 4.5.
La normativa española actual que define la correcta fabricación de los módulos 
fotovoltaicos es la IEC 62941:2020 “Módulos fotovoltaicos (FV) terrestres. Sistema de 
calidad para la fabricación de módulos FV.” [18] , donde se definen el diseño de producto, 
procesos de fabricación, selección y control de los materiales utilizados y ensayos a los 
que deben someterse los módulos fotovoltaicos para su homologación.  
 
En este documento se hace referencia a los siguientes documentos, de manera que parte 
o la totalidad de su contenido constituyen requisitos de este documento.  
 
- IEC 60812, Técnicas de análisis de la fiabilidad de sistemas. Procedimiento de 
análisis de los modos de fallo y de sus efectos (AMFE). 
- IEC 60891, Dispositivos fotovoltaicos. Procedimiento de corrección con la 
temperatura y la irradiancia de la característica I-V de dispositivos fotovoltaicos. 
 
- IEC 60904-1, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 1: Medida de la característica 
corriente-tensión de dispositivos fotovoltaicos. 
 
- IEC 60904-2, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 2: Requisitos de dispositivos 
solares de referencia. 
 
- IEC 60904-3, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 3: Fundamentos de medida de 
dispositivos solares fotovoltaicos (FV) de uso terrestre con datos de irradancia 
espectral de referencia. 
 
- IEC 60904-4, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 4: Dispositivos solares de 
referencia. Procedimientos para establecer la trazabilidad de calibración. 
 
- IEC 60904-7, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 7: Cálculo de la corrección por 
desacoplo espectral para medidas de dispositivos fotovoltaicos. 
 
- IEC 60904-9, Dispositivos fotovoltaicos. Parte 9: Requisitos de funcionamiento 
para simuladores solares. 
 
- IEC 61215 (todas las partes), Módulos fotovoltaicos (FV) para uso terrestre. 
Cualificación del diseño y homologación. 
 
- IEC 61730-1, Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). 
Parte 1: Requisitos de construcción. 
 
- IEC 61730-2, Cualificación de la seguridad de los módulos fotovoltaicos (FV). 
Parte 2: Requisitos para ensayos. 
 
- IEC TS 61836, Solar photovoltaic energy systems. Terms, definitions and 
symbols. 
 
- IEC 61853-1, Ensayos del rendimiento de módulos fotovoltaicos (FV) y 
evaluación energética. Parte 1: Medidas del funcionamiento frente a temperatura 
e irradiancia y determinación de las características de potencia. 
 
- IEC 62108, Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). 
Cualificación del diseño y homologación. 
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- IEC 62759-1, Ensayo de transporte de módulos fotovoltaicos (FV). Parte 1: 
Transporte y envío de pilas de módulos fotovoltaicos. 
 
- IEC TS 62915, Photovoltaic (PV) modules. Type approval, design and safety 
qualification. Retesting. 
 
- Guía ISO/IEC 98-3:2008, Incertidumbre de medida. Parte 3: Guía para la 
expresión de la incertidumbre de medida. 
 
- ISO 9001:2015, Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 
 
5. BENEFICIOS QUE APORTA EL TRABAJO 
Como se ha mencionado en el apartado “4.4 Sistemas de medida actuales”, actualmente 
se están desarrollando distintos dispositivos para la medida de los parámetros 
característicos de los módulos fotovoltaicos, es decir, Isc, Voc, Impp, Vmpp y Pmpp. No 
obstante, ambos casos analizados tienen sus desventajas. En el caso del dispositivo de la 
Figura 22, su mayor inconveniente es su tamaño y su portabilidad. Además, aparte del 
gran tamaño del dispositivo también se requiere un osciloscopio para obtener los datos, 
lo cual dificultaría la obtención de datos fuera del laboratorio. Por otro lado, el dispositivo 
de la Figura 23 carece de ese problema, ya que su tamaño y su peso son mínimos. Sin 
embargo, su mayor problema sería su coste elevado. Debido estos inconveniente, el campo de 
utilización de estas soluciones es limitado, no siendo aptas para ser usadas por ejemplo en centros 
educativos con bajo presupuesto, en tareas de autoaprendizaje o en el diseño sistemas de pequeño 
tamaño y bajo presupuesto. 
 
Por ello, en este proyecto se ha buscado llevar a cabo un dispositivo de medida que 
cumpla los siguientes requerimientos: que sea fácil de manejar y de gran sencillez, que 
su coste no sea muy elevado y que sea fácil de desarrollar y de montar, es decir, que lo 
pueda llevar a cabo cualquiera en su casa (concepto DiY o Do it Yourself). 
 
6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA  
En este proyecto se ha llevado a cabo el diseño de un sistema de bajo coste y gran 
manejabilidad para la medición de los parámetros de corriente y voltaje de un módulo 
fotovoltaico con el fin de caracterizarlo y poder confirmar la degradación sufrida.  
 
El sistema propuesto consta de un Arduino Uno, un monitor de corriente, una pantalla 
OLED y un adaptador micro-SD. Su funcionamiento es el siguiente: el monitor de 
corriente DC INA219 mide los valores corriente y voltaje de la placa fotovoltaica, la 
pantalla OLED los muestra a tiempo real y el modulo adaptador micro-SD almacena los 
datos. De esta manera, gracias a los datos guardados se pueden obtener las curvas 
características reales de los paneles fotovoltaicos mediante el programa Excel.  
 
Por otro lado, para medir los parámetros característicos de los módulos solares es 
necesario añadir al sistema una carga. En este caso, se ha optado por conectar 
diferentes potenciómetros y cargas variables, para poder así obtener todos los puntos de 
las curvas. Sin embargo, el montaje en todos los casos seria el mismo, el que se muestra 
en la Figura 24 para ser exactos.  
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Figura 24. Solución propuesta.  
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METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL 
TRABAJO 
7. ANTECEDENTES 
Uno de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar una instalación 
fotovoltaica es la potencia que cada uno de los módulos fotovoltaicos es capaz de 
generar ante diferentes valores de radiación y temperatura, ya que sirve para estimar la 
energía máxima que la instalación sería capaz de generar. No obstante, las metodologías 
tradicionales generalmente se apoyan en un valor fijo de la potencia al que aplican un 
factor numérico constante para considerar la degradación que sufrirían dichos paneles en 
el tiempo.  
 
Sin embargo, la experiencia demuestra que el grado de degradación no varía de forma 
constante a lo largo del tiempo. Por ello, para garantizar la rentabilidad y la eficiencia de 
una instalación fotovoltaica, es interesante disponer de un equipo que permita medir los 
parámetros de operación fundamentales tanto al principio de la instalación como en 
labores periódicas de funcionamiento, ya que los parámetros característicos (tensiones y 
corrientes) de los paneles se ven alterados, lo cual conlleva una disminución en la 
potencia máxima generada en la instalación.[13]  
 
Actualmente, existen varios métodos para obtener de manera rápida los valores que 
caracterizan un módulo solar, conectando varios multímetros o mediante prototipos de 
gran tamaño. Es por ello que en este proyecto se ha planteado un nuevo dispositivo de 
medida de coste mínimo, tamaño reducido y gran facilidad de implementación.  
 
8. DESCRIPCIÓN GENERAL 
El sistema electrónico planteado en este proyecto tiene el objetivo de caracterizar los 
paneles solares obteniendo los valores reales de corriente y tensión alcanzados en los 
módulos fotovoltaicos analizados. Con dichos datos se logran las curvas características 
reales (la curva de corriente y voltaje y la curva de potencia y votaje) mediante el 
programa Microsoft Excel, consiguiendo los valores reales de Isc, Voc, Impp y Vmpp. Una vez 
habiendo obtenido estos datos se han comparado con los proporcionados por los 
fabricantes de los módulos, los obtenidos mediante el software PV-Syst, los simulados 
mediante el montaje del sistema en Matlab/SIMULINK y los logrados mediante el 
emulador DCP150-8. 
 
9. ELEMENTOS EMPLEADOS 
Concretamente, para llevar a cabo este sistema electrónico que mida los parámetros 
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 Placa de prototipo 9.1.
La placa de prototipo o protoboard es un tablero con orificios conectados 
electrónicamente de manera interna utilizados en proyectos de electrónica y robótica sin 
necesidad de hacer soldadura. En este caso, se ha optado por una con 830 puntos y un 
tamaño de 16 x 5 cm, como se muestra en la Figura 25. Consta de 10 filas marcadas de 
la A a la J y dos filas extra en cada lateral para la alimentación marcadas con + y -. Por 
otro lado, también consta de 60 columnas marcas de la 1 a la 60, las cuales se 
componen por cinco puntos conectadas entre sí y aisladas del resto.  
 
 
Figura 25. Placa de prototipo utilizada en el proyecto. 
 
 Cables  9.2.
Para conectar todos los dispositivos electrónicos se han utilizado cables dupont de 10cm 
de múltiples colores y conectores macho/macho, tal y como se muestra en la Figura 26. 
 
 
Figura 26. Cables utilizados en el proyecto. 
 
 Arduino UNO 9.3.
Arduino UNO es una placa microcontroladora basada en ATmega328P 16MHz. Consta de 
14 pines de entradas/salidas digitales (de los cuales 6 pueden ser utilizados como salidas 
PWM), 6 pines analógicos de entrada, una conexión USB y una memoria de 2 KB. Se 
puede alimentar de tres maneras diferentes: conectándolo a un ordenador mediante un 
cable USB, mediante un adaptador AC-CC o con una batería.  
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Para este proyecto se ha optado por alimentar la placa de la primera manera, mediante 
el cable USB. Por otro lado, se han utilizado las entradas analógicas A4 y A5 para 
conectar la pantalla OLED y el sensor INA219 al Arduino y los pines digitales D10, D11, 
D12 y D13 para conectar la placa con el módulo adaptador micro-SD. 
 
 
Figura 27. Arduino UNO utilizado en el proyecto. [19]  
 
 Monitor de corriente DC INA219  9.4.
En lugar de usar dos multímetros, en este caso se ha optado por añadir una placa de 
conexión con el chip INA219, ya que debido a su simpleza, consigue reducir 
considerablemente el tamaño y el precio del sistema final. Además, este dispositivo es 
capaz de medir de una manera rápida tanto un voltaje de hasta 26 V como una corriente 
de hasta 3,2 A a través de la interfaz I2C con una precisión del 1%. En cuanto a sus 
conectores, consta de un cabezal de seis pines los cuales se conectan de la siguiente 
manera: 
 
- Vin+ (entrada analógica): diferencial positiva del voltaje shunt. Conectar aquí 
el lado positivo de la resistencia shunt. 
 
- Vin- (entrada analógica): diferencial negativa del voltaje shunt. Conectar aquí 
el lado negativo de la resistencia shunt. El voltaje del bus se mide desde este 
pin a tierra. 
 
- GND: tierra. 
 
- Vs: fuente de alimentación, de 3V a 5,5V. 
 
- SCL (entrada digital): línea de reloj de bus serial. 
 
- SDA (entrada/salida digital): Línea de datos del bus serial. [20]  
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Figura 28. Componente INA219 Board utilizado en el proyecto.[21]  
 
Para este proyecto en concreto donde el objetivo es medir los valores de corriente y 
voltaje que genera un módulo fotovoltaico, la placa se debe conectar a una carga (en 
este caso a un potenciómetro o resistencia variable B10K) mediante la siguiente 
conexión: 
 
1- Se debe conectar el pin Vin+ al terminal positivo de la fuente de alimentación o 
en este caso el de la placa fotovoltaica. 
 
2- Se debe conectar el pin Vin- al terminal positivo de la resistencia variable. 
 
3- Finalmente, se debe conectar el cable del terminal negativo del módulo al 
terminal negativo de la resistencia. De esta manera, el sensor mide tanto el 
voltaje de la carga como la corriente. 
 
Para visualizar la conexión necesaria de este dispositivo de una manera más simple se ha 
llevado a cabo un montaje en la plataforma Flitzing, como se muestra en la Figura 29. 
También cabe mencionar, que en este tipo de componentes es importante conectar el 
negativo de la fuente de alimentación con el GND de Arduino y el GND de la placa 
INA219, ya que si no se hace esto la lectura sería errónea y no se establecería una 
referencia de 0V común en todo el sistema. 
 
   
Figura 29. Conexión del componente INA219 con Arduino UNO. [19]  
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 Pantalla OLED 9.5.
Para poder visualizar los datos de corriente y voltaje medidos por el sensor INA219 se ha 
optado por añadir una pantalla OLED al sistema planteado. Para ello, la pantalla 
seleccionada ha sido una pantalla OLED de 0,96” y con una resolución de 128 x 64 
pixeles. Consta del microcontrolador SSD1306, la interfaz I2C y una alimentación desde 
3,3V hasta 5V, lo cual facilita la conexión con Arduino. [22]  
 
 
Figura 30. Pantalla OLED utilizada en el proyecto. [23]  
 
Para conectarlo con el resto del sistema electrónico consta de 4 pines como muestra la 
Figura 30. Esta conexión se muestra de manera gráfica en la Figura 31. 
 
- GND: tierra. 
 
- VCC: sirve para alimentar el dispositivo, por ello debe conectarse con la salida 
de 5V del Arduino Uno en este caso.  
 
- SCL: debe conectarse con el pin SCL del componente INA219 o con la entrada 
analógica A5 del Arduino.  
 
- SDA: debe conectarse con el pin SDA del componente INA219 o con la 
entrada analógica A4 del Arduino. 
 
 
Figura 31. Conexión de la pantalla OLED con Arduino UNO.  
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 Módulo adaptador micro-SD  9.6.
Por último, para almacenar todos los datos obtenidos por el sensor se ha añadido un 
módulo adaptador micro-SD. Este dispositivo es capaz de usar tarjetas micro-SD 
estándar y micro-SDHC, pero no las micro-SDXC de alta capacidad. Por otro lado, para 
que su funcionamiento sea el adecuado necesita una alimentación de 3,3V 
concretamente, pero incluye un regulador de tensión para poder usarse con los 5V del 
Arduino. [24]  
 
Figura 32. Módulo adaptador micro-SD utilizado en el proyecto.[25]  
 
Su conexión con el Arduino Uno se puede observar en la Figura 34. 
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10. CIRCUITO ELÉCTRICO DEL SISTEMA PROPUESTO  
Las conexiones entre los diferentes componentes del sistema se muestran en la Figura 
34. Como se puede observar, el adaptador micro-SD se conecta al Arduino mediante los 
pines digitales D10, D11, D12 y D13. Por otro lado, para conectar la pantalla OLED y el 
sensor INA219 con el mismo, se utilizan las entradas analógicas A4 y A5. En cuanto a la 
alimentación del sistema, se ha optado por conectar el Arduino a un ordenador mediante 
un cable USB para obtener el valor de salida de 5V y a la vez poder compilar y subir el 
comando con facilidad. El comando utilizado se especifica en el  
ANEXO 1.  
 
Por último, como se ha mencionado en el apartado “9.4 Monitor de corriente DC INA219 
”, para conectar el elemento a medir al sensor existen los pines Vin+ y Vin-. En este caso, 
como el elemento a medir es un módulo solar, se deberá conectar el borne positivo del 
panel a la entrada Vin+ y el borne negativo a la tierra de Arduino, mientras que el pin 
Vin+ se debe conectar a la carga.  
 
   
Figura 34. Circuito eléctrico del sistema electrónico planteado.  
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11. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Para comprobar que el funcionamiento del sistema planteado es correcto, se ha 
comparado los valores medidos conectando los módulos fotovoltaicos analizados (el 
módulo ET-M53610 y el módulo MS-30P) con los valores obtenidos al conectar el 
dispositivo electrónico al emulador o fuente programable DCP150-8. No obstante, para 
llevar a cabo la emulación de los paneles es necesario tener los valores de los 
parámetros característicos de los módulos para distintas irradiancias y temperaturas. Por 
ello, para obtener estos datos, se ha llevado a cabo la simulación de ambos paneles en el 
software PV-Syst, software diseñado específicamente para el diseño de sistemas solares, 
en la plataforma Matlab/SIMULINK.  
 
 Características especificadas por el fabricante 11.1.
11.1.1. Módulo solar de 10 W modelo ET-M53610 
El primer módulo solar analizado ha sido el ET-M53610 de la empresa ET Solar. Esta 
placa puede llegar a generar una potencia de 10W y sus características especificadas por 
el fabricante son las siguientes: 
 
Tabla 2. Características del módulo solar ET-M53610 obtenidas en condiciones STC  
(1000W/m2 de radiación solar, 1.5 de masa de aire y 25ºC de temperatura). 
Modelo ET – M53610 
Pmax 10 W 
Tipo de célula  Silicio monocristalino 
Peso 1.7 kg  
Dimensiones 383 x 299 x 34 mm 
Vmp 17,82 V 
Imp 0,57 A 
Voc 21,97 V 
Isc 0,63 A 
Temp. Coeff. Of Isc 0,058 %/ºC 
 
De esta manera, las curvas características que se deberían de obtener con este modelo 
de placa solar se especifican en la Figura 35. 
SISTEMAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
Escuela de Ingeniería de Bilbao            28 SEP  32 
 
Figura 35. Curvas características especificadas por el fabricante para el módulo ET-M53610. 
 
11.1.2. Módulo solar de 30 W modelo MS-30P 
El segundo módulo solar analizado ha sido el MS-30P de la empresa SumSol. En este 
caso, la placa puede alcanzar 30 W de potencia, siendo las características especificadas 
por el fabricante las que se muestran en la Tabla 3. Sin embargo, en este caso el 
fabricante no proporciona las curvas características de este modelo.  
 
Tabla 3. Características del módulo solar MS-30P obtenidas en condiciones STC  
(1000W/m2 de radiación solar, 1.5 de masa de aire y 25ºC de temperatura). 
Modelo MS-30P 
Pmax 30 W 
Tipo de célula  Silicio policristalino, con capa antireflexiva 
Peso 3 kg  
Dimensiones 702 x 362 x 25 mm 
Vmp 17,40 V 
Imp 1,73 A 
Voc 21,60 V 
Isc 1,91 A 
Temp. Coeff. Of Isc 0,10 %/ºC 
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 Simulaciones PV-Syst 11.2.
11.2.1. Módulo solar de 10 W modelo ET-M53610 
El primer paso que hay que llevar a cabo a la hora de simular cualquier módulo 
fotovoltaico en el software PV-Syst es añadir los parámetros característicos del panel. De 
esta manera, introduciendo los datos especificados en la Tabla 2 se ha llevado a cabo la 
definición del panel de 10W, como muestra la Figura 36.  
 
 
Figura 36. Datos introducidos en el software PV-Syst para el módulo Et-M53610. 
 
De esta manera, tras la definición del módulo, el programa facilita las curvas 
características de corriente-voltaje, de potencia-voltaje, de eficiencia-irradiancia y de 
eficiencia-temperatura para diferentes valores de irradiancia incidente, temperatura, 
resistencia serie o resistencia de derivación. No obstante, en este caso solo se van a 
analizar las curvas I-V y P-V frente a distintos valores de irradiancia y temperatura.  
 
- Variación de irradiancia  
Para observar la variación de la irradiancia incidente se ha simulado el sistema para los 
valores de 1000 W/m2, 800 W/m2, 600 W/m2, 400 W/m2 y 200 W/m2, manteniendo la 
temperatura del módulo constante en 25ºC. Esta variación se puede observar en la 
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Figura 37. Curva característica I-V frente a distintos valores de irradiancia para el módulo ET-




Figura 38. Curva característica P-V frente a distintos valores de irradiancia para el módulo ET-
M53610 mediante el software PV-Syst. 
 
Por último, para apreciar mejor los valores de los parámetros característicos de cada 
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Tabla 4. Valores de los parámetros característicos obtenidos en la simulación del módulo Et-M53610 
en el software PV-Syst frente a distintos valores de irradiancia.  
ET-M53610 
T=25ºC 
Irradiancia incidente  
1000 W/m2 800 W/m2 600 W/m2 400 W/m2 200 W/m2 
Pmpp 10,2 W 7,9 W 5,8 W 3,7 W 1,7 W 
Vmpp 17,7 V  17,4 V  16,9 V  16,3 V 15,2 V 
Impp 0,57 A 0,46 A 0,34 A 0,23 A 0,11 A 
Voc 22,0 V  21,6 V  21,1 V  20,4 V 19,1 V 
Isc 0,63 A 0,50 A 0,38 A 0,25 A 0,13 A 
Coef. Temper 
(%/ºC). 
- 0,46 %/ºC - 0,48 %/ºC - 0,50 %/ºC - 0,53 %/ºC - 0.60 %/ºC 
Área módulo 8,87 % 8,67 % 8,41 % 8,05 % 7,41 % 
 
- Variación de temperatura   
Por otro lado, también se han analizado los parámetros característicos frente a la 
variación de la temperatura. Para ello, se ha simulado el sistema para un valor de 
irradiancia constante de 1000 W/m2 y unos valores de temperatura del módulo de 40ºC, 
25ºC y 10ºC. En este caso, las curvas I-V se muestran en la Figura 39, las curvas P-V en 
la Figura 40 y los valores de cada curva en la Tabla 5.  
 
 
Figura 39. Curva característica I-V frente a distintos valores de temperatura para el módulo ET-
M53610 mediante el software PV-Syst. 
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Figura 40. Curva característica P-V frente a distintos valores de temperatura para el módulo ET-
M53610 mediante el software PV-Syst. 
 
Tabla 5. Valores de los parámetros característicos obtenidos en la simulación del módulo Et-M53610 
en el software PV-Syst frente a distintos valores de temperatura. 
ET-M53610 
1000 W/m2 
Temperatura del módulo  
40 ºC 25 ºC 10 ºC 
Pmpp 9,5 W 10,2 W 10,9 W 
Vmpp 16,5 V  17,7 V  18,9 V  
Impp 0,57 A 0,57 A 0,57 A 
Voc 20,8 V  22,0 V  23,1 V  
Isc 0,64 A 0,63 A 0,62 A 
Coef. Temper. - 0,50 %/ºC - 0,46 %/ºC - 0,42 %/ºC 
Área módulo 8,26 % 8,87 % 9,48 % 
 
11.2.2. Módulo solar de 30 W modelo MS-30P 
El mismo procedimiento se ha llevado a cabo con el módulo fotovoltaico MS-30P. Para 
ello, en la Figura 41 se muestran los valores añadidos en el software PV-Syst, 
especificados anteriormente en la Tabla 3.  
 
SISTEMAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
Escuela de Ingeniería de Bilbao            28 SEP  37 
 
Figura 41. Datos introducidos en el software PV-Syst para el módulo MS-30P. 
 
- Variación de irradiancia   
En este caso, también se han analizado las curvas de corriente-voltaje y potencia-voltaje 
para un valor constante de temperatura de 25ºC y una irradiancia incidente de 1000 
W/m2, 800 W/m2, 600 W/m2, 400 W/m2 y 200 W/m2. Estas curvas se muestran en la 
Figura 42 (curvas I-V) y en la Figura 43 (curva P-V).  
 
Figura 42. Curva característica I-V frente a distintos valores de irradiancia para el módulo MS-30P 
mediante el software PV-Syst. 
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Figura 43. Curva característica P-V frente a distintos valores de irradiancia para el módulo MS-30P 
mediante el software PV-Syst. 
 
Los valores de las curvas características de la Figura 42 y la Figura 43 se muestran en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 6. Valores de los parámetros característicos obtenidos en la simulación del módulo MS-30P en 




1000 W/m2 800 W/m2 600 W/m2 400 W/m2 200 W/m2 
Pmpp 30,1 W 23,5 W 17,1 W 10,9 W 5,0 W 
Vmpp 17,4 V  17,0 V  16,5 V  15,9 V 14,8 V 
Impp 1,73 A 1,38 A 1,04 A 0,69 A 0,34 A 
Voc 21,6 V  21,2 V  20,7 V  20,0 V 18,8 V 
Isc 1,91 A 1,53 A 1,15 A 0,76 A 0,38 A 
Coef. Temper. - 0,43 %/ºC - 0,45 %/ºC - 0,48 %/ºC - 0,51 %/ºC - 0.58 %/ºC 
Área módulo 11,85 % 11,58 % 11,23 % 10,75 % 9,92 % 
 
- Variación de temperatura   
En cuanto a la variación de la temperatura del panel, se han analizado las curvas I-V 
(Figura 44) y las curvas P-V (Figura 45) para un valor de irradiancia incidente constante 
de 1000W/m2 y unos valores de temperatura de 40ºC, 25ºC y 10ºC.  
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Figura 44. Curva característica I-V frente a distintos valores de temperatura para el módulo MS-30P 




Figura 45. Curva característica P-V frente a distintos valores de temperatura para el módulo MS-30P 
mediante el software PV-Syst. 
 
Para este caso también, se ha añadido la Tabla 7 con el fin de mostrar los valores de los 
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Tabla 7. Valores de los parámetros característicos obtenidos en la simulación del módulo MS-30P en 
el software PV-Syst frente a distintos valores de temperatura. 
MS-30P 
1000 W/m2 
Temperatura del módulo  
40 ºC 25 ºC 10 ºC 
Pmpp 28,1 W 30,1 W 32,0 W 
Vmpp 16,2 V  17,4 V  18,6 V  
Impp 1,74 A 1,73 A 1,73 A 
Voc 20,4 V  21,6 V  22,8 V  
Isc 1,94 A 1,91 A 1,88 A 
Coef. Temper. - 048 %/ºC - 0,43 %/ºC - 0,40 %/ºC 
Área módulo 11,07 % 11,85 % 12,61 % 
 
11.2.3. Conclusiones 
Como se puede observar en ambos casos analizados, cuanta más irradiancia incidente 
llegue al panel, mayor es el punto de máxima potencia o MPPT, aumentando tanto el 
valor de la corriente en este punto (Impp) como la del voltaje (Vmpp). Lo mismo ocurre con 
los valores de corriente de cortocircuito y voltaje de circuito abierto. 
 
Por otro lado, en cuanto a la variación de la temperatura del panel, se puede observar 
que es favorable para el módulo mantener una temperatura mayormente baja, ya que al 
calentar el panel la potencia generada disminuye. Sin embargo, en este caso el 
parámetro más alterado es el Vmpp mientras que la corriente para el punto de máximo 
potencia varía de forma mínima. En el caso de la corriente de cortocircuito y voltaje de 
circuito abierto ocurre lo mismo que con la potencia generada, se reducen al aumentar la 
temperatura del panel.  
 
Por último, comparando los valores de los parámetros característicos especificados por 
los fabricantes y los sugeridos por el software PV-Syst, se puede observar que la 
variación entre ambos casos es mínima. Esto se puede observar en la Tabla 8. 
 
Tabla 8. Comparación entre los valores de los parámetros característicos ofrecidos por los 











Datos de  
PV-Syst 
Pmpp 10 W 10,2 W 30 W 30,1 W 
Vmpp 17,82 V 17,7 V 17,40 V 17,4 V  
Impp 0,57 A 0,57 A 1,73 A 1,73 A 
Voc 21,97 V 22,0 V 21,60 V 21,6 V  
Isc 0,63 A 0,63 A 1,91 A 1,91 A 
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 Simulación Matlab  11.3.
Para llevar a cabo la simulación en el programa MATLAB/SIMULINK se ha utilizado el 
bloque PV array, el cual permite modelar un módulo fotovoltaico o un conjunto de 
módulos ya preestablecidos por el Modelo de Asesoría de Sistemas del Laboratorio 
Nacional de Energías Renovables (NREL), así como los módulos fotovoltaicos que el 
usuario defina. El bloque (Figura 46) utiliza una fuente de corriente generada por acción 
de la radiación (IL), un diodo, una resistencia en serie (Rs) y una resistencia de 
derivación (Rsh), como se ha definido anteriormente en la Figura 10, para representar 
las características I-V y P-V dependientes de la irradiación y la temperatura del panel.  
 
 
Figura 46. Bloque PV Array del programa Matlab/Simulink. 
 
Como se puede observar, el bloque tiene dos entradas que sirven para definir la 
irradiación y la temperatura del panel, una salida que ofrece los valores de corriente y 
tensión generadas por el módulo y la corriente del diodo, y los dos terminales del panel. 
De esta manera, añadiendo una resistencia al sistema, dos bloques constantes como 
entrada, un bloque Bus Selector y tres bloques Display, se puede observar como varían 
los valores de los parámetros de salida a la hora de crear la curva de corriente y voltaje.  
 
 
Figura 47. Montaje del sistema en el programa Matlab/Simulink. 
 
11.3.1. Módulo solar de 10 W modelo ET-M53610 
El primer paso a seguir para simular el módulo solar ET-M53610 es añadir los valores de 
los parámetros característicos al bloque PV Array, como muestra la Figura 48.  
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Figura 48. Valores introducidos en el programa Matlab/SIMULINK para el módulo Et-M53610. 
 
De esta manera, añadiendo distintos valores de irradiancia y temperatura del panel a los 
bloques de entrada de la Figura 47 y simulando el sistema, se puede observar como 
varían las curvas I-V y P-V frente a dichos parámetros.  
 
- Variación de irradiancia  
Para analizar la variación de irradiancia se han simulado las curvas características para 
unos valores de 1000 W/m2, 800 W/m2, 600 W/m2, 400 W/m2 y 200 W/m2 manteniendo 
la temperatura del panel constante en 25ºC, igual que en la simulación de PV-Syst. Estos 
resultados se muestran en la Figura 49, Figura 50 y Tabla 9, siendo la curva roja la de 
las condiciones estándares de medida.  
 
 
Figura 49. Curva característica I-V frente a distintos valores de irradiancia para el módulo ET-
M53610 mediante el programa Matlab/Simulink. 
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Figura 50. Curva característica P-V frente a distintos valores de irradiancia para el módulo ET-
M53610 mediante el programa Matlab/Simulink. 
 
Tabla 9. Valores de los parámetros característicos obtenidos en la simulación del módulo Et-M53610 
en el programa Matlab/SIMULINK frente a distintos valores de irradiancia.  
ET-M53610 
T=25ºC 
Irradiancia incidente  
1000 W/m2 800 W/m2 600 W/m2 400 W/m2 200 W/m2 
Pmpp 10,16 W 8,164 W 6,133 W 4,072 W 1,999 W 
Vmpp 17,82 V 17,85 V 17,87 V 17,75 V 17,42 V 
Impp 0,57 A 0,45 A 0,34 A 0,229 A 0,114 A 
Voc 21,92 V 21,73 V 21,47 V 21,10 V 20,47 V 
Isc 0,63 A 0,504 A 0,379 A 0,253 A 0,126 A 
 
- Variación de temperatura  
Por otro lado, para analizar la variación de la temperatura del panel, se ha mantenido 
constante el valor de irradiancia incidente constante en 1000W/m2 y se ha simulado el 
sistema para los valores de temperatura de 40ºC, 25ºC y 10ºC. En este caso, las curvas 




Figura 51. Curva característica I-V frente a distintos valores de temperatura para el módulo ET-
M53610 mediante el programa Matlab/Simulink. 
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Figura 52. Curva característica P-V frente a distintos valores de temperatura para el módulo ET-
M53610 mediante el programa Matlab/Simulink. 
 
De la misma manera, para mostrar los valores de los parámetros característicos que 
aparecen en los gráficos, se ha añadido la Tabla 10.  
 
Tabla 10. Valores de los parámetros característicos obtenidos en la simulación del módulo Et-
M53610 en el programa Matlab/SIMULINK frente a distintos valores de temperatura.  
ET-M53610 
1000 W/m2 
Temperatura del módulo  
40 ºC 25 ºC 10 ºC 
Pmpp 9,504 W 10,16 W 10,8 W 
Vmpp 16,6 V 17,82 V 19,06 V 
Impp 0,572 A 0,57 A 0,566 A 
Voc 20,75 V 21,96 V 23,17 V 
Isc 0,636 A 0,63 A 0,624 A 
 
11.3.2. Módulo solar de 30 W modelo MS-30P 
Se ha llevado el mismo procedimiento para simular el módulo fotovoltaico MS-30P. El 
primer paso ha sido introducir los valores de los parámetros característicos en el bloque 
PV array como muestra la Figura 53.  
 
 
Figura 53. Valores introducidos en el programa Matlab/SIMULINK para el módulo MS-30P. 
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Después, se ha analizado las curvas características frente a la variación de irradiancia 
(valores de 1000 W/m2, 800 W/m2, 600 W/m2, 400 W/m2 y 200 W/m2 manteniendo la 
temperatura del panel constante en 25ºC) y la variación de temperatura (valores de 
40ºC, 25ºC y 10ºC manteniendo la irradiancia incidente constante en 1000W/m2). Estos 
resultados se muestran en la Figura 54 y en la Figura 55 para la variación de irradiancia 
y en la Figura 56 y la Figura 57 para la variación de temperatura. 
 
- Variación de irradiancia  
 
Figura 54. Curva característica I-V frente a distintos valores de irradiancia para el módulo MS-30P 
mediante el programa Matlab/Simulink. 
 
 
Figura 55. Curva característica P-V frente a distintos valores de irradiancia para el módulo MS-30P 
mediante el programa Matlab/Simulink. 
 
Tabla 11. Valores de los parámetros característicos obtenidos en la simulación del módulo MS-30P 
en el programa Matlab/SIMULINK frente a distintos valores de irradiancia.  
MS-30P 
T=25ºC 
Irradiancia incidente  
1000 W/m2 800 W/m2 600 W/m2 400 W/m2 200 W/m2 
Pmpp 30,1 W 24,22 W 18,21 W 12,1 W 5,94 W 
Vmpp 17,4 V 17,48 V 17,47 V 17,38 V 17,07 V 
Impp 1,729 A 1,385 A 1,042 A 0,696 A 0,348 A 
Voc 21,6 V 21,38 V 21,13 V 20,73 V 20,11 V 
Isc 1,91 A 1,529 A 1,148 A 0,7659 A 0,3833 A 
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- Variación de temperatura  
 
Figura 56. Curva característica I-V frente a distintos valores de temperatura para el módulo MS-30P 
mediante el programa Matlab/Simulink. 
 
 
Figura 57. Curva característica P-V frente a distintos valores de temperatura para el módulo MS-30P 
mediante el programa Matlab/Simulink. 
 
Tabla 12. Valores de los parámetros característicos obtenidos en la simulación del módulo Et-
M53610 en el programa Matlab/SIMULINK frente a distintos valores de temperatura.  
MS-30P 
1000 W/m2 
Temperatura del módulo  
40 ºC 25 ºC 10 ºC 
Pmpp 28,24 W 30,1 W 31,9 W 
Vmpp 16,13 V 17,4 V 18,67 V 
Impp 1,751 A 1,73 A 1,708 A 
Voc 20,37 V 21,6 V 22,83 V 
Isc 1,939 A 1,91 A  1,881 A 
 
11.3.3. Conclusiones 
Como se puede observar en la Tabla 9 y en la Tabla 11, se vuelve a confirmar que a 
mayor irradiancia incidente mayor potencia genera el panel, debido principalmente a la 
variación que se da en el valor de la corriente de cortocircuito. Por otro lado, en cuanto a 
la variación de la temperatura del panel, la Tabla 10 y la Tabla 12 muestran que el 
calentamiento del panel es perjudicial para su funcionamiento, obteniendo el mayor valor 
de potencia generada en el caso de menor temperatura. Igualmente, en dichas tablas se 
puede observar que, al variar la temperatura del módulo, el parámetro característico 
afectado es el voltaje de circuito abierto, manteniendo la corriente de cortocircuito 
prácticamente constante. 
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Estos resultados coinciden con los obtenidos en la simulación en PV-Syst. Sin embargo, 
para comparar los valores obtenidos con ambos programas se han rellenado la Tabla 13 
y la Tabla 14. 
 
Tabla 13. Comparación de los valores obtenidos en la simulación de Matlab/SIMULINK y PV-Syst 
frente a distintos valores de irradiancia para los módulos Et-M53610 y MS-30P. 
Variación de irradiancia 
T=25ºC 
ET-M53610 
Pmpp Vmpp Impp Voc Isc 
1000 W/m2 
PV-Syst 10,2 W 17,7 V 0,57 A 22,0 V 0,63 A 
Matlab 10,16 W 17,82 V 0,57 A 21,92 V 0,63 A 
800 W/m2 
PV-Syst 7,9 W 17,4 V 0,46 A 21,6 V 0,50 A 
Matlab 8,164 W 17,85 V 0,45 A 21,73 V 0,504 A 
600 W/m2 
PV-Syst 5,8 W 16,9 V 0,34 A 21,1 V 0,38 A 
Matlab 6,133 W 17, 87 V 0,34 A 21,47 V 0,379 A 
400 W/m2 
PV-Syst 3,7 W 16,3 V 0,23 A 20,4 V 0,25 A 
Matlab 4,072 W 17,75 V 0,229 A 21,10 V 0,253 A 
200 W/m2 
PV-Syst 1,7 W 15,2 V 0,11 A 19,1 V 0,13 A 
Matlab 1,999 W 17,42 V 0,114 A 20,47 V 0,126 A 
Variación de irradiancia 
T=25ºC 
MS-30P 
Pmpp Vmpp Impp Voc Isc 
1000 W/m2 
PV-Syst 30,1 W 17,4 V 1,73 A 21,6 V 1,91 A 
Matlab 30,1 W 17,4 V 1,729 A 21,6 V 1,91 A 
800 W/m2 
PV-Syst 23,5 W 17,0 V 1,38 A 21,2 V 1,53 A 
Matlab 24,22 W 17,48 V 1,385 A 21,38 V 1,529 A 
600 W/m2 
PV-Syst 17,1 W 16,5 V 1,04 A 20,7 V 1,15 A 
Matlab 18,21 W 17,47 V 1,042 A 21,13 V 1,148 A 
400 W/m2 
PV-Syst 10,9 W 15,9 V 0,69 A 20,0 V 0,76 A 
Matlab 12,1 W 17,38 V 0,696 A 20,73 V 0,7659 A 
200 W/m2 
PV-Syst 5,0 W 14,8 V 0,34 A 18,8 V 0,38 A 
Matlab 5,94 W 17,07 V 0,348 A 20,11 V 0,3833 A 
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Tabla 14. Comparación de los valores obtenidos en la simulación de Matlab/SIMULINK y PV-Syst 
frente a distintos valores de temperatura para los módulos Et-M53610 y MS-30P. 
Variación de temperatura  
1000 W/m2 
MS-30P 
Pmpp Vmpp Impp Voc Isc 
40 ºC 
PV-Syst 9,5 W 16,5 V 0,57 A 20,8 V 0,64 A 
Matlab 9,504 W 16,6 V 0,572 A 20,75 V 0,636 A 
25 ºC 
PV-Syst 10,2 W 17,7 V 0,57 A 22,0 V 0,63 A 
Matlab 10,16 W 17,82 V 0,57 A 21, 96 V 0,63 A 
10 ºC 
PV-Syst 10,9 W 18,9 V 0,57 A 23,1 V 0,62 A 
Matlab 10,8 W 19,06 V 0,566 A 23,17 V 0,624 A 
Variación de temperatura  
1000 W/m2 
ET-M53610 
Pmpp Vmpp Impp Voc Isc 
40 ºC 
PV-Syst 28,1 W 16,2 V 1,74 A 20,4 V 1,94 A 
Matlab 28,24 W 16,13 V 1,751 A 20,37 V 1,939 A 
25 ºC 
PV-Syst 30,1 W 17,4 V 1,73 A 21,6 V 1,91 A 
Matlab 30,1 W 17,4 V 1,73 A 21,6 V 1,91 A 
10 ºC 
PV-Syst 32,0 W 18,6 V  1,73 A 22,8 V 1,88 A 
Matlab 31,9 W 18,67 V 1,708 A 22,83 V 1,881 A 
 
En el caso de la variación de la irradiancia, se puede observar que en ambas 
simulaciones los valores de corriente obtenidos se asemejan, tanto para la corriente de 
cortocircuito como la del punto máximo de potencia. No obstante, en el caso del voltaje 
de circuito abierto y del voltaje de máxima potencia, el software PV-Syst reduce más los 
valores que el programa Matlab/SIMULINK, obteniendo los valores de potencia máxima 
unas decimales menor. Esta alteración es mínima, causada debido a los diferentes 
algoritmos introducidos en los programas, ya que el software PV-Syst, al ser un software 
específico para el diseño de sistemas solares, tiene un código más concreto que el de un 
bloque del programa Matlab/SIMULINK. 
 
Por último, en el caso de la variación de la temperatura, tanto los valores de corriente de 
cortocircuito y corrientes de máxima potencia, como los de voltaje de circuito abierto y 
voltajes de máxima potencia, son similares para ambos programas.  
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 Simulación emulador 11.4.
Una vez habiendo obtenido los valores de las curvas características de ambos paneles, 
tanto para la variación de irradiancia como para la de la temperatura del panel, se ha 
optado por emular dichas situaciones mediante una fuente de corriente continua 
programable para comprobar así el funcionamiento correcto del dispositivo electrónico 
propuesto. En este caso, la fuente programable seleccionada ha sido una fuente de 
alimentación CC de la serie APS DCP, en específico el modelo DCP150-8, la cual se 
muestra en la Figura 58. Este equipo en concreto tiene una función que lo hace trabajar 
como un módulo fotovoltaico, pudiendo llegar a generar 1200 W de potencia y valores de 
hasta 150V y 8 A. 
 
 
Figura 58. Fuente programable DCP150-8 de la empresa Adaptive Power Systems.  
 
En cuanto a su funcionamiento, consta de una entrada de tarjeta SD, mediante la cual se 
añaden los valores de los parámetros característicos de los paneles analizados para un 
valor de irradiancia y temperatura en concreto y hace que el emulador funcione como tal. 
En este caso, los valores añadidos han sido los obtenidos mediante el software PV-Syst.  
 
De esta manera, se ha conectado la fuente programable trabajando como módulo 
fotovoltaico y un reóstato con función de carga al dispositivo electrónico planteado, como 
se ha especificado en la Figura 34, obteniendo así los valores de corriente y voltaje 
emulados. Tras graficar estos datos mediante el programa Microsoft Excel se han añadido 
a los gráficos las curvas obtenidas por el software PV-Syst (ya que este es más 
específico), para facilitar la comparación entre ambos resultados.  
 
11.4.1. Módulo solar de 10 W modelo ET-M53610 
A la hora de emular los valores característicos del módulo ET-M53610 de 10W se ha 
seleccionado un reóstato con una resistencia de hasta 450Ω, obteniendo los valores de 
corriente, voltaje y potencia en las condiciones estándares de medida, frente a distintas 
irradiancias y frente a diferentes temperaturas. Todos estos valores se encuentran en el 
ANEXO 3.  
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- Condiciones estándares de medida (STC) 
La primera medición que se ha llevado a cabo ha sido la de condiciones estándares de 
medida o STC, es decir, una irradiancia incidente de 1000W/m2 y una temperatura de 
panel de 25ºC. En la Figura 59 se muestran los puntos de la curvas I-V (color rojo) y de 
la curva P-V (color azul) emulados mediante la fuente programable. Además, se han 
añadido las curvas ideales que facilitan el software PV-Syst y el punto de máxima 
potencia que este marca.  
 
 
Figura 59. Comparación de curvas obtenidas mediante PV-Syst con las obtenidas emulando el 
módulo ET-M53610 para 1000W/m2 y 25ºC (marcando los puntos de máxima potencia). 
 
Como se puede observar, los valores medidos por el dispositivo se asemejan de manera 
significativa a los teóricos. No obstante, en el caso de punto de máxima potencia se 
puede apreciar una disminución parcial. Esta variación en los valores de los parámetros 
característicos se ha reflejado en la Tabla 15.  
 
Tabla 15. Comparación entre los valores facilitados por el fabricante, los simulados por PV-Syst y los 




Datos del  
fabricante 




Pmpp 10 W 10,2 W 8,96 w 
Vmpp 17,82 V 17,7 V 16,90 V 
Impp 0,57 A 0,57 A 0,53 A 
Voc 21,97 V 22,0 V 21,01 V 
Isc 0,63 A 0,63 A 0,62 A 
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- Variación de irradiancia  
Por otro lado, también se han analizado las medidas obtenidas frente a distintos valores 
de irradiancia incidente. Para ello, se ha emulado el sistema para los valores de 1000 
W/m2, 800 W/m2, 600 W/m2, 400 W/m2 y 200 W/m2, manteniendo la temperatura del 
módulo constante en 25ºC. El procedimiento ha sido el mismo: graficar los valores 
obtenidos en la emulación y añadir las curvas simuladas por el software PV-Syst. De esta 
manera, las curvas características I-V se muestran en la Figura 60 y las curvas P-V en la 
Figura 61.  
 
 
Figura 60. Comparación de curvas I-V obtenidas mediante PV-Syst con las obtenidas emulando el 
módulo ET-M53610 para distintos valores de irradiancia. 
 
 
Figura 61. Comparación de curvas P-V obtenidas mediante PV-Syst con las obtenidas emulando el 
módulo ET-M53610 para distintos valores de irradiancia. 
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- Variación de temperatura  
Por último, se ha llevado a cabo la emulación del módulo ET-M53610 para distintas 
temperaturas. Para ello, se ha mantenido la irradiancia constante en 1000 W/m2 y se ha 
variado la temperatura del módulo entre 40ºC, 25ºC y 10ºC. En este caso, las curvas I-V 
se muestran en la Figura 62 y las curvas P-V en la Figura 63.  
 
 
Figura 62. Comparación de curvas I-V obtenidas mediante PV-Syst con las obtenidas emulando el 




Figura 63. Comparación de curvas P-V obtenidas mediante PV-Syst con las obtenidas emulando el 
módulo ET-M53610 para distintos valores de temperatura. 
 
 
SISTEMAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS TRABAJO FIN DE MÁSTER 
 
Escuela de Ingeniería de Bilbao            28 SEP  53 
11.4.2. Módulo solar de 30 W modelo MS-30P 
El mismo procedimiento se ha llevado a cabo con el módulo MS-30P, pero conectando un 
reóstato con una resistencia de hasta 300Ω. En este caso también se ha emulado el 
panel para las condiciones estándares de medida, variación de irradiancia y variación de 
temperatura y se ha comparado con los simulados anteriormente con el software PV-
Syst.  
 
- Condiciones estándares de medida (STC) 
En el caso de las condiciones estándares de medida, ocurre lo mismo que con el anterior 
módulo, los puntos medidos mediante la emulación se asemejan a las curvas de PV-Syst. 
No obstante, el punto de máxima potencia disminuye. Este cambio se puede observar en 
gráficamente en la Figura 64 y mediante valores en la Tabla 16. 
 
 
Figura 64. Comparación de curvas obtenidas mediante PV-Syst con las obtenidas emulando el MS-
30P para 1000W/m2 y 25ºC (marcando los puntos de máxima potencia). 
 
 
Tabla 16. Comparación entre los valores facilitados por el fabricante, los simulados por PV-Syst y los 




Datos del  
fabricante 




Pmpp 30 W 30,1 W 26,57 W 
Vmpp 17,40 V 17,4 V 16,5 V 
Impp 1,73 A 1,73 A 1,61 A 
Voc 21,60 V 21,6 V 21,2 V 
Isc 1,91 A 1,91 A 1,91 A 
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- Variación de irradiancia  
En cuanto a la variación de irradiancia, se han vuelto a analizar los valores de 
1000W/m2, 800W/m2, 600W/m2, 400W/m2 y 200W/m2, manteniendo la temperatura del 
módulo MS-30P constante en 25ºC. Estas curvas se muestran en la Figura 65 para los 




Figura 65. Comparación de curvas I-V obtenidas mediante PV-Syst con las obtenidas emulando el 





Figura 66. Comparación de curvas P-V obtenidas mediante PV-Syst con las obtenidas emulando el 
módulo MS-30P para distintos valores de irradiancia. 
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- Variación de temperatura  
Por último, se ha llevado a cabo la emulación del módulo MS-30P para las temperaturas 
de 40ºC, 25ºC y 10ºC, manteniendo la irradiancia constante en 1000 W/m2. Esta 
variación se puede observar en la Figura 67 (curvas I-V) y en la Figura 68 (curvas P-V).  
 
 
Figura 67. Comparación de curvas I-V obtenidas mediante PV-Syst con las obtenidas emulando el 





Figura 68. Comparación de curvas P-V obtenidas mediante PV-Syst con las obtenidas emulando el 
módulo MS-30P para distintos valores de temperatura. 
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11.4.3. Conclusiones 
Como se ha observado en todas las medidas, los valores de la corriente de cortocircuito y 
voltaje de circuito abierto del sistema emulado y el teórico de PV-Syst se asemejan 
significativamente. Sin embargo, al analizar el punto de máxima potencia se observa que 
este disminuye para las medidas emuladas. No obstante, este fallo no es resultado del 
mal funcionamiento del dispositivo propuesto, sino de una posible falta de precisión de la 
fuente programable a la hora de emular los datos, ya que en el momento de tomar las 
medidas, se pudo observar que los valores que aparecían en la pantalla OLED del 
dispositivo propuesto coincidían con los valores del Display de la fuente programable.  
 
 Medidas reales 11.5.
Por último, se han llevado a cabo las medidas reales de los parámetros característicos. 
Para ello, se han conectado los módulos fotovoltaicos a un potenciómetro o resistencia 
variable de 10k Ω, y estos al dispositivo planteado. Ambas mediciones se han realizado 
un día soleado (07/09/2020) a la misma hora (aprox. 17h) y desde una terraza situada 
en un cuarto piso, por eso se estima que el valor de la irradiancia incidente recibida en el 
panel ha sido 1000W/m2 y la temperatura 25ºC. Todos los valores de corriente voltaje y 
potencia obtenidos están disponibles en el ANEXO 3 
 
11.5.1. Módulo solar de 10 W modelo ET-M53610 
El primer módulo analizado ha sido el modelo ET-M53610. Tras obtener los valores de 
corriente, voltaje y potencia, se han graficado los puntos medidos (en rojo los valores I-V 
y en azul los valores P-V) y se le ha añadido una forma curva a color, para estimar los 
valores no presentes. Además, se han añadido las curvas especificadas en el software 
PV-Syst, (en este caso en gris y negro), para las condiciones estándares de medida, 
facilitando así su comparación. Estos resultados se muestran en la Figura 69.  
 
 
Figura 69. Comparación de curvas obtenidas mediante PV-Syst con las obtenidas emulando el 
módulo ET-M53610 para 1000W/m2 y 25ºC (marcando los puntos de máxima potencia). 
 
Como se puede observar, en las medidas llevadas a cabo no se ha podido lograr la 
cantidad suficiente de valores en la zona del punto de máxima potencia, debido a que el 
potenciómetro electrónico empleado no pudo posicionar el panel en esos puntos de 
trabajo. Por ello, se han colocado las plantillas de las curvas ajustándolos a los valores 
medidos en los puntos de cortocircuito y circuito abierto, pudiendo disminuir la exactitud 
a la hora de estimar los valores del punto de máxima potencia. Para apreciar mejor la 
diferencia entre los valores de las mediciones reales y las simuladas en PV-Syst se ha 
añadido la Tabla 17.  
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Tabla 17. Comparación entre los valores facilitados por el fabricante, los simulados por PV-Syst, los 
obtenidos tras la emulación, los obtenidos en Matlab y las mediciones reales para el panel ET-




Datos del  
fabricante 








Pmpp 10 W 10,2 W 10,16 W 8,96 w 8,62 W 
Vmpp 17,82 V 17,7 V 17,82 V 16,90 V 16,9 V 
Impp 0,57 A 0,57 A 0,57 A 0,53 A 0,51 A 
Voc 21,97 V 22,0 V 21,92 V 21,01 V 21,0 V 
Isc 0,63 A 0,63 A 0,63 A 0,62 A 0,55 A 
 
11.5.2. Módulo solar de 30 W modelo MS-30P 
En el caso del módulo fotovoltaico MS-30P, se ha llevado a cabo el mismo procedimiento. 
En este caso los gráficos de las curvas características se muestran en la Figura 70 y los 
valores de los parámetros en la Tabla 18.  
 
 
Figura 70. Comparación de curvas obtenidas mediante PV-Syst con las obtenidas emulando el 
módulo MS-30P para 1000W/m2 y 25ºC (marcando los puntos de máxima potencia). 
 
Tabla 18. Comparación entre los valores facilitados por el fabricante, los simulados por PV-Syst, los 
obtenidos tras la emulación, los obtenidos en Matlab y las mediciones reales para el panel MS-30P 














Pmpp 30 W 30,1 W 30,1 W 26,57 W 20,17 W 
Vmpp 17,40 V 17,4 V 17,4 V 16,5 V 16,5 V 
Impp 1,73 A 1,73 A 1,729 A 1,61 A 1,23 A 
Voc 21,60 V 21,6 V 21,6 V 21,2 V 20,0 V 
Isc 1,91 A 1,91 A 1,91 A 1,91 A 1,29 A 
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11.5.3. Conclusiones 
Como se puede observar en la Tabla 17, los valores de los parámetros característicos 
reales medidos para el módulo fotovoltaico ET-M53610 se reducen en comparación con 
los simulados en PV-Syst, disminuyendo la máxima potencia generada de 10W a 8,6W. 
Sin embargo, comparado los valores reales con las medidas obtenidas en la emulación, el 
cambio principal se da en el caso de la corriente de cortocircuito, manteniendo los otros 
valores prácticamente constantes. Esto puede ser a causa de una falta de exactitud a la 
hora de estimar la irradiancia que había en el momento de tomar las medidas o a causa 
de la degradación sufrida en el panel a lo largo de sus 10 años de vida.  
 
De hecho, observando la Tabla 19 se puede estimar que la irradiancia a en el momento 
de la medición en realidad estaría entre 800 W/m2 y 1000 W/m2, ya que es el valor de la 
corriente de cortocircuito es el más afectado por este factor y coincidiría con estos 
rangos. Por otro lado, también se puede apreciar que los valores de los voltajes no 
coinciden completamente con estos rangos definidos por ISC, pero esto puede ser a causa 
de la degradación del panel, ya que fenómenos como los puntos calientes generan un 
aumento de ISC y una reducción de Voc.  
 
Tabla 19. Valores obtenidos en la simulación del módulo ET-M53610 en el software PV-Syst frente a 
distintos valores de irradiancia y los valores de las medidas reales. 
ET-M53610 
T=25ºC 




800 W/m2 600 W/m2 400 W/m2 
Pmpp 10,2 W 8,62 W 7,9 W 5,8 W 3,7 W 
Vmpp 17,7 V  16,9 V 17,4 V  16,9 V  16,3 V 
Impp 0,57 A 0,51 A 0,46 A 0,34 A 0,23 A 
Voc 22,0 V  21,0 V 21,6 V  21,1 V  20,4 V 
Isc 0,63 A 0,55 A 0,50 A 0,38 A 0,25 A 
 
En cuanto al módulo fotovoltaico MS-30P, en la Tabla 18 se puede observar que los 
cambios en el caso de las medidas tomadas conectando el panel real son mayores, 
disminuyendo todos los valores de los parámetros característicos, por ejemplo, 
reduciendo la potencia máxima de 30W a 20W. No obstante, llevando a cabo el mismo 
procedimiento que con el módulo anterior, se puede estimar que esta reducción se da a 
causa de una menor irradiancia incidente en el panel, ya que, como se puede apreciar en 
la Tabla 20, los rangos coinciden para una irradiancia de entre 600 W/m2 y 800 W/m2.  
 
Tabla 20. Valores obtenidos en la simulación del módulo MS-30P en el software PV-Syst frente a 
distintos valores de irradiancia y los valores de las medidas reales. 
ET-M53610 
T=25ºC 
Irradiancia incidente  
1000 W/m2 800 W/m2 
Valores 
reales 
600 W/m2 400 W/m2 
Pmpp 30,1 W 23,5 W 20,17 W 17,1 W 10,9 W 
Vmpp 17,4 V  17,0 V  16,5 V 16,5 V  15,9 V 
Impp 1,73 A 1,38 A 1,23 A 1,04 A 0,69 A 
Voc 21,6 V  21,2 V  20,0 V 20,7 V  20,0 V 
Isc 1,91 A 1,53 A 1,29 A 1,15 A 0,76 A 
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11.5.4. Comprobación  
Como último paso, se ha querido comprobar que la variación entre los resultados 
simulados y los resultados de las mediciones reales ha sido causada por compararlos con 
valores de irradiancia incorrectos. Por ello, se han vuelto a introducir los valores de los 
parámetros característicos de las placas analizadas en el software PV-Syst como se ha 
explicado anteriormente en la Figura 36 y en la Figura 41. De esta manera, se ha 
simulado cada placa para distintos valores de irradiancia, hasta obtener uno que se 
asemeje con los valores reales. Esta comparación se puede observar en la Tabla 21.  
 
En el caso del módulo ET-M35610, se obtienen valores similares entre lo simulado y lo 
real para unas condiciones concretas de 875 W/m2 de irradiancia y una temperatura del 
panel de 25ºC. No obstante, los valores de tensión no se ajustan tanto como deberían, 
por eso, se puede estimar que esta variación es causada por algún tipo de degradación 
en el panel, como se ha mencionado anteriormente.  
 
Por otro lado, en cuanto al módulo fotovoltaico MS-30P, la similitud entre los valores 
simulados y los valores reales medidos se daría para una irradiancia aproximada de 
697W/m2 y una temperatura del panel de 25ºC, ya que casi todos los parámetros se 
asemejan. En concreto, el valor de la corriente en el punto de máxima potencia no 
coincide con el supuesto rango, pero se trata de una variación mínima. 
 
Tabla 21. Comparación entre los valores obtenidos mediante el software PV-Syst y las mediciones 
reales para una irradiancia en concreto. 
T=25ºC 
ET-M53610 
875 W/m2 Valores reales 800 W/m2 
Pmpp 8,8 W 8,62 W 7,9 W 
Vmpp 17,5 V 16,9 V 17,4 V 
Impp 0,50 A 0,51 A 0,46 A 
Voc 21,7 V 21,0 V 21,6 V 
Isc 0,55 A 0,55 A 0,50 A 
T=25ºC 
MS-30P 
697 W/m2 Valores reales 600 W/m2 
Pmpp 20,2 W 20,17 W 17,1 W 
Vmpp 16,8 V 16,5 V 16,5 V 
Impp 1,21 A 1,23 A 1,04 A 
Voc 21,0 V 20,0 V 20,7 V 
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ASPECTOS ECONÓMICOS  
12. DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO Y MANO DE OBRA 
En este apartado se detallan el presupuesto del sistema de medida propuesto y el coste 
de la mano de obra. En la Tabla 22 se muestran los componentes adquiridos, la cantidad 
y sus precios, además de los gastos de envío de cada una de las tiendas online 
seleccionadas.  
 
Tabla 22. Presupuesto del sistema de medida propuesto. 
Tienda  Equipo Unidades Precio (€) Total (€) 
TiendaTec 
Arduino UNO y  
cable USB 
1 24,74 € 24,74 € 
Pantalla OLED 1 5,95 € 5,95 € 
Módulo adaptador  
micro-SD  
1 2,16 € 2,16 € 
Potenciómetro B10K 1 0,85 € 0,85 € 
Placa de prototipo 1 3,39 € 3,39 € 
Pack de cables 1 1,85 € 1,85 € 
Gastos de envío  5,00 € 
L´reichelt 
Sensor INA219 1 3,04 € 3,04 € 
Gastos de envío 12,36 € 
Total  59,34 € 
 
Por otro lado, en este proyecto también se ha tenido en cuenta el coste de la mano de 
obra, la cual se analiza en la Tabla 23. En ella se especifican los distintos procesos que se 
han llevado a cabo en el desarrollo del sistema, es decir, el diseño, el montaje del 
prototipo y las pruebas  
 
Tabla 23. Los costes de mano de obra del sistema portátil propuesto. 






Diseño 15 €/h 15 h 225 € 
Montaje del 
prototipo 
15 €/h 5 h 75 € 
Pruebas 15 €/h 7 h 105 € 
Tutor del trabajo Supervisión 35 €/h 10 h 350 € 
 Total 755 € 
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De esta manera, el coste total del sistema de medida propuesto ha sido 
aproximadamente 820€, como se muestra en la Tabla 24. 
 
Tabla 24. Coste total del sistema de medida propuesto. 
 Precio (€) 
Presupuesto 59,34 €  
Mano de obra  755,00 € 
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TRABAJOS FUTUROS 
Una evolución posible para mejorar del dispositivo electrónico de medida propuesto sería 
añadir al sistema un medidor de irradiancia y un sensor de temperatura. De esta 
manera, se podría conocer las condiciones concretas en las que se han tomado las 
medidas, y por ello, la comparación con los valores ideales obtenidos mediante algún tipo 
de simulación sería más precisa.  
 
Por otro lado, sería también interesante sustituir el potenciómetro y los reóstatos 
utilizados como carga, por un conjunto de resistencias, condensadores e interruptores 
que permitan una variación de la tensión y la intensidad más exactos que la realizada 
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CONCLUSIONES GENERALES 
Como se ha comprobado en el apartado ANÁLISIS DE RESULTADOS, el funcionamiento 
del dispositivo electrónico propuesto ha sido el adecuado, ya que proporciona las curvas 
de corriente-voltaje y potencia-voltaje de forma inmediata, así pues el objetivo de 
plantear un sistema electrónico rápido y fiable para la caracterización de los paneles 
fotovoltaicos se puede dar por realizado. Además, aparte de su rapidez y fiabilidad, otro 
de los requerimientos del dispositivo era que tuviera un coste reducido y que no 
necesitara de grandes equipos en su montaje, objetivo que también se ha logrado, 
puesto que su coste es cuatro veces menor que cualquier sistema de los que están 
actualmente en el mercado. 
 
Por otro lado, mediante las simulaciones llevadas a cabo con el software PV-Syst y el 
montaje del programa Matlab/SIMUlink, se ha confirmado que las curvas características 
I-V y P-V varían como se ha especificado en el apartado del ANÁLISIS DEL ESTADO DEL 
ARTE. Es decir, cuanta más irradiancia incidente llegue al módulo fotovoltaico, mayor es 
el punto de máxima potencia o MPPT, aumentando en mayor grado el valor de la 
corriente de cortocircuito. Sin embargo, la variación de la temperatura del panel causa el 
efecto contrario en el sistema, dicho de otro modo, cuanto mayor es el valor de la 
temperatura, más se calienta el panel y la potencia generada disminuye, reduciendo 
principalmente el valor del voltaje de circuito abierto.  
 
Finalmente, tras observar los valores obtenidos mediante la conexión directa de los 
módulos fotovoltaicos al dispositivo propuesto, y compararlos con los valores obtenidos 
mediante las simulaciones y las emulaciones, se ha llegado a la conclusión de que uno de 
los módulos fotovoltaicos (el módulo ET-M53610) sufre una pequeña degradación 
después de 10 años de vida.  
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ANEXO 1 
CÓDIGO DEL ARDUINO UNO 
El código compilado y subido al Arduino UNO se ha obtenido del proyecto Make Your Own 
Power Meter/Logger de GreatScottLab [26] . En este proyecto se lleva a cabo un medidor 
de potencia con los mismos componentes que el especificado en este trabajo (el monitor 
de corriente DC INA219, la pantalla OLED y el adaptador de tarjeta micro-SD) pero con 
otro modelo de Arduino, en este caso un Arduino Nano o un Arduino Pro Mini.  
 
El código utilizado se puede simplificar de la siguiente manera: incluir las librerías de los 
componentes, definir los valores iniciales, activar el monitor de corriente DC INA219, 
iniciar el programa, obtener los valores de tiempo, voltaje y corriente del sensor y 
almacenarlos en la tarjeta micro-SD y por último mostrar dichos valores en la tarjeta 
micro-SD.  Esto se muestra en el diagrama de flujo de la Figura 71. 
 
 
Figura 71. Diagrama de flujo del código utilizado en el sistema electrónico planteado.  
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unsigned long previousMillis = 0; 
unsigned long interval = 100; 
const int chipSelect = 10; 
float shuntvoltage = 0; 
float busvoltage = 0; 
float current_mA = 0; 
float loadvoltage = 0; 





void setup() { 
  SD.begin(chipSelect); 
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); 
  ina21 9.begin(); 
} 
 
void loop() { 
  unsigned long currentMillis = millis(); 
  if (currentMillis - previousMillis >= interval) 
  { 
    previousMillis = currentMillis; 
    ina219values(); 
 
    TimeFile = SD.open("TIME.txt", FILE_WRITE); 
    if (TimeFile) { 
      TimeFile.println(currentMillis); 
      TimeFile.close(); 
    } 
 
    VoltFile = SD.open("VOLT.txt", FILE_WRITE); 
    if (VoltFile) { 
      VoltFile.println(loadvoltage); 
      VoltFile.close(); 
    } 
 
    CurFile = SD.open("CUR.txt", FILE_WRITE); 
    if (CurFile) { 
      CurFile.println(current_mA); 
      CurFile.close(); 
    } 
    displaydata(); 
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  } 
} 
 
void displaydata() { 
  display.clearDisplay(); 
  display.setTextColor(WHITE); 
  display.setTextSize(1); 
  display.setCursor(0, 0); 
  display.println(loadvoltage); 
  display.setCursor(35, 0); 
  display.println("V"); 
  display.setCursor(50, 0); 
  display.println(current_mA); 
  display.setCursor(95, 0); 
  display.println("mA"); 
  display.setCursor(0, 10); 
  display.println(loadvoltage * current_mA); 
  display.setCursor(65, 10); 
  display.println("mW"); 
  display.setCursor(0, 20); 
  display.println(energy); 
  display.setCursor(65, 20); 
  display.println("mWh"); 
  display.display(); 
} 
 
void ina219values() { 
  shuntvoltage = ina219.getShuntVoltage_mV(); 
  busvoltage = ina219.getBusVoltage_V(); 
  current_mA = ina219.getCurrent_mA(); 
  loadv oltage = busvoltage + (shuntvoltage / 1000); 
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ANEXO 2 
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 1000/m2  25ºC 800/m2  25ºC 600/m2  25ºC 400/m2  25ºC 200/m2  25ºC 1000/m2  40ºC 1000/m2  10ºC 
Voltaje Potencia Voltaje Potencia Voltaje Potencia Voltaje Potencia Voltaje Potencia Voltaje Potencia Voltaje Potencia
V A mA W V A mA W V A mA W V A mA W V A mA W V A mA W V A mA W
20,76 0,199 198,9 4,129 21,07 0,116 115,5 2,434 20,69 0,115 114,7 2,373 19,4 0,109 108,5 2,105 15,39 0,062 61,8 0,951 19,67 0,19 189,5 3,727 22,9 0,139 138,9 3,181
20,65 0,198 198,4 4,097 20,67 0,116 115,8 2,394 20,53 0,115 115,3 2,367 19,5 0,11 109,7 2,139 18,04 0,072 71,6 1,292 19,62 0,191 190,8 3,743 23,02 0,137 137,4 3,163
20,45 0,198 198 4,049 21,06 0,117 116,6 2,456 20,52 0,115 114,8 2,356 19,49 0,109 108,7 2,119 18,01 0,072 71,5 1,288 19,72 0,187 187,2 3,692 23,06 0,136 136,2 3,141
20,62 0,2 200,4 4,132 20,89 0,116 115,7 2,417 20,62 0,115 115,3 2,377 19,43 0,108 107,8 2,095 18,05 0,072 72,1 1,301 19,84 0,189 188,7 3,744 22,63 0,137 136,8 3,096
20,81 0,199 199,3 4,147 20,71 0,116 116,4 2,411 20,48 0,115 114,8 2,351 19,49 0,11 109,6 2,136 18,04 0,072 71,7 1,293 19,99 0,189 188,9 3,776 22,62 0,136 136,3 3,083
20,46 0,2 199,5 4,082 20,7 0,116 115,7 2,395 20,53 0,114 114,3 2,347 19,44 0,108 108,4 2,107 18,01 0,072 71,9 1,295 19,46 0,191 191,2 3,721 23,02 0,136 136,4 3,14
20,79 0,2 199,9 4,156 20,71 0,117 116,5 2,413 20,5 0,115 114,6 2,349 19,41 0,109 108,6 2,108 18,07 0,072 71,7 1,296 19,78 0,19 190,4 3,766 22,77 0,137 137,2 3,124
20,48 0,197 196,7 4,028 20,73 0,116 115,5 2,394 20,5 0,115 115,2 2,362 19,43 0,109 108,7 2,112 18,13 0,072 72 1,305 19,86 0,188 187,6 3,726 22,87 0,138 137,9 3,154
20,57 0,2 200,1 4,116 20,8 0,117 117,3 2,44 20,49 0,114 114,4 2,344 19,45 0,109 108,7 2,114 18,06 0,072 71,6 1,293 19,89 0,188 187,8 3,735 22,58 0,137 136,6 3,084
20,48 0,198 197,8 4,051 20,71 0,116 115,6 2,394 20,68 0,115 114,5 2,368 19,41 0,109 108,5 2,106 18,12 0,072 71,7 1,299 19,88 0,19 189,9 3,775 22,84 0,137 136,9 3,127
20,75 0,199 198,8 4,125 20,66 0,116 115,8 2,392 20,53 0,115 115 2,361 19,41 0,109 108,8 2,112 18,08 0,072 71,8 1,298 19,75 0,188 187,7 3,707 22,95 0,138 138,1 3,169
20,62 0,201 200,5 4,134 20,75 0,117 116,8 2,424 20,55 0,115 115,4 2,371 19,38 0,109 109,1 2,114 18,11 0,072 71,6 1,297 19,99 0,189 188,9 3,776 22,63 0,136 136,2 3,082
20,85 0,2 200,3 4,176 21,03 0,116 116,3 2,446 20,48 0,116 116,2 2,38 19,48 0,109 109,1 2,125 18,14 0,072 71,7 1,301 19,86 0,188 187,9 3,732 22,65 0,138 138,2 3,13
20,72 0,201 200,6 4,156 20,81 0,116 116,4 2,422 20,61 0,115 114,9 2,368 19,45 0,108 108,4 2,108 18,1 0,072 71,9 1,301 19,64 0,187 187,1 3,675 22,89 0,139 138,7 3,175
20,46 0,2 200 4,092 20,78 0,117 117,4 2,44 20,53 0,115 115 2,361 19,49 0,109 108,5 2,115 18,06 0,072 71,9 1,299 19,83 0,189 188,6 3,74 22,68 0,137 136,6 3,098
20,6 0,197 196,5 4,048 20,78 0,117 117,2 2,435 20,65 0,115 115,3 2,381 19,35 0,109 109,2 2,113 18,14 0,072 72,1 1,308 19,76 0,188 187,7 3,709 22,69 0,138 137,9 3,129
20,58 0,197 196,7 4,048 20,69 0,117 116,5 2,41 20,62 0,115 114,6 2,363 19,5 0,11 109,6 2,137 18,04 0,072 72,1 1,301 19,78 0,191 190,6 3,77 22,62 0,138 138,2 3,126
20,83 0,2 199,7 4,16 20,94 0,117 116,8 2,446 20,45 0,115 114,9 2,35 19,45 0,109 109,2 2,124 18,05 0,072 72,3 1,305 19,61 0,192 192,2 3,769 22,66 0,136 136,2 3,086
20,51 0,2 200 4,102 21,01 0,116 116 2,437 20,48 0,115 114,9 2,353 19,34 0,109 108,5 2,098 17,99 0,072 72 1,295 19,71 0,189 189,3 3,731 22,77 0,139 138,5 3,154
20,78 0,199 198,6 4,127 20,65 0,117 116,5 2,406 20,62 0,115 115,3 2,377 19,45 0,109 108,8 2,116 18,18 0,072 72 1,309 19,48 0,187 187,4 3,651 22,96 0,138 137,9 3,166
20,48 0,198 197,6 4,047 20,69 0,117 116,8 2,417 20,67 0,115 114,5 2,367 19,47 0,109 108,9 2,12 18,06 0,072 72,2 1,304 19,81 0,188 187,9 3,722 22,85 0,139 138,8 3,172
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21,01 0,001 0,5 0,011 5,7 0,513 512,6 2,922 20 0 0,4 0,008 19,01 0 0,4 0,008 19,66 0,119 118,7 2,334 22,77 0,096 95,6 2,177
21,01 0 0,3 0,006 4,84 0,465 465,1 2,251 20 0 0,4 0,008 19,01 0 0,1 0,002 20 0,121 120,9 2,418 22,92 0,096 96,3 2,207
21,01 0 0,3 0,006 4,56 0,501 501,2 2,285 20 0,001 0,5 0,01 19 0 0,1 0,002 19,69 0,12 119,5 2,353 22,71 0,096 95,7 2,173
21,02 0 0,4 0,008 4,57 0,47 470,1 2,148 20 0 0,3 0,006 19,01 0,001 0,5 0,01 19,99 0,121 121,3 2,425 23,05 0,096 95,6 2,204
21,02 0 0,4 0,008 4,47 0,471 470,7 2,104 20 0 0,4 0,008 18,12 0,072 72,2 1,308 19,81 0,121 121,1 2,399 22,97 0,094 94,4 2,168
21,01 0 0,3 0,006 3,45 0,493 493,4 1,702 20 0 0,3 0,006 18,18 0,072 71,9 1,307 20,15 0,12 120,2 2,422 22,71 0,096 95,5 2,169
21,02 0,001 0,5 0,011 1,84 0,523 523 0,962 20 0 0,3 0,006 18,11 0,072 71,6 1,297 20,09 0,119 119,3 2,397 22,74 0,095 95,2 2,165
21,01 0,001 0,5 0,011 0,22 0,424 423,8 0,093 20 0 0,2 0,004 18,14 0,072 72,2 1,31 20,01 0,12 120,4 2,409 22,88 0,095 95,4 2,183
21,01 0 0,4 0,008 0,21 0,504 504,2 0,106 20 0 0,2 0,004 18,1 0,072 72,1 1,305 20,16 0,119 118,9 2,397 22,77 0,096 95,5 2,175
21,01 0 0,1 0,002 0,2 0,492 492,3 0,098 20 0 0,4 0,008 18,03 0,072 72,3 1,304 20,11 0,121 121,2 2,437 22,91 0,096 96,2 2,204
0,16 0,456 456,1 0,073 20,01 0,001 0,6 0,012 18,15 0,072 72,2 1,31 19,92 0,121 121,3 2,416 23,26 0,096 95,8 2,228
0,2 0,5 499,9 0,1 20,01 0 0,2 0,004 18,06 0,072 71,6 1,293 20,1 0,121 120,9 2,43 22,87 0,095 95,2 2,177
0,2 0,487 486,6 0,097 20 0 0,4 0,008 18,04 0,072 72,4 1,306 19,88 0,121 121 2,405 23,11 0,096 96 2,219
0,2 0,43 429,6 0,086 20 0 0,2 0,004 18,08 0,072 71,7 1,296 19,88 0,12 120,1 2,388
0,14 0,492 492,1 0,069 20 0 0,3 0,006 18,09 0,072 72,3 1,308 20,07 0,119 119,1 2,39
0,14 0,502 502,1 0,07 20 0 0,3 0,006 18,03 0,072 72,2 1,302 20,09 0,121 121 2,431
0,19 0,471 471,3 0,09 20 0 0,4 0,008 18,07 0,072 71,8 1,297 19,73 0,12 119,5 2,358
0,19 0,46 459,8 0,087 20 0 0,1 0,002 17,96 0,072 71,5 1,284
0,29 0,503 502,8 0,146 20,01 0,001 0,5 0,01 18,06 0,072 71,6 1,293
0,28 0,482 482,2 0,135 20 0 0,3 0,006 18,05 0,072 72,2 1,303
0,3 0,497 497,1 0,149 20 0 0,3 0,006 18 0,072 72,1 1,298
0,26 0,492 491,9 0,128 20 0 0,1 0,002 18,01 0,072 72 1,297
0,28 0,486 486,1 0,136 20 0 0,3 0,006 18,06 0,072 72,1 1,302
0,28 0,444 443,9 0,124 20 0 0,4 0,008 18,1 0,072 72,4 1,31
0,13 0,33 329,6 0,043 20 0 0,3 0,006 19,01 0 0,4 0,008
1,79 0,411 411,2 0,736 19,97 0,08 79,5 1,588 19,01 0 0,3 0,006
2,36 0,46 460,1 1,086 19,71 0,079 78,5 1,547 19 0 0,4 0,008
2,82 0,458 457,5 1,29 19,82 0,079 78,8 1,562 19 0 0,1 0,002
3,27 0,478 477,6 1,562 19,64 0,078 78,1 1,534 19 0 0,4 0,008
4,38 0,459 459,1 2,011 19,72 0,079 78,7 1,552 19 0 0,2 0,004
5,18 0,462 462 2,393 19,65 0,079 79,2 1,556 19,01 0 0,4 0,008
5,75 0,492 491,7 2,827 19,8 0,078 78,1 1,546 15,83 0,088 88,4 1,399
5,97 0,457 456,6 2,726 19,8 0,079 78,9 1,562 15,81 0,089 88,6 1,401
6,43 0,451 450,9 2,899 19,69 0,078 78,4 1,544 15,68 0,088 87,9 1,378
6,73 0,434 434,2 2,922 19,84 0,079 78,7 1,561 15,75 0,088 88 1,386
7,17 0,436 435,6 3,123 19,67 0,079 78,8 1,55 15,7 0,088 87,6 1,375
7,09 0,425 425,1 3,014 19,82 0,079 79,1 1,568 15,72 0,088 88 1,383
7,68 0,422 422 3,241 19,65 0,078 78,1 1,535 15,6 0,088 88 1,373
7,66 0,429 429 3,286 19,68 0,078 78,1 1,537 15,72 0,088 88,2 1,387
8,03 0,433 432,9 3,476 19,83 0,079 78,6 1,559 15,74 0,088 87,9 1,384
8,02 0,412 412,3 3,307 19,65 0,079 78,6 1,544 15,62 0,087 87 1,359
8,45 0,417 417,3 3,526 19,64 0,079 78,8 1,548 15,61 0,088 87,5 1,366
9,24 0,443 443,3 4,096 19,71 0,078 78,1 1,539 15,78 0,089 88,5 1,397
9,21 0,418 417,9 3,849 19,73 0,078 78,3 1,545 15,65 0,088 87,6 1,371
9,95 0,426 425,9 4,238 19,66 0,078 78,3 1,539 15,62 0,087 87,4 1,365
10,69 0,431 431,2 4,61 19,72 0,078 78,2 1,542 15,7 0,088 88 1,382
10,64 0,421 420,6 4,475 19,83 0,079 79,2 1,571 15,72 0,088 87,9 1,382
11,23 0,425 425,2 4,775 19,69 0,079 78,5 1,546 15,57 0,088 87,6 1,364
13,12 0,498 498,2 6,536 19,72 0,078 78 1,538 19 0 0,4 0,008
11,72 0,436 435,6 5,105 19,69 0,078 78,2 1,54 19,01 0 0,2 0,004
12,3 0,463 463,1 5,696 19,62 0,078 78 1,53 19 0 0,3 0,006
12,93 0,475 474,6 6,137 19,7 0,078 78,2 1,541 19,01 0 0,1 0,002
13,34 0,459 459,3 6,127 19,75 0,078 78,4 1,548 11,03 0,106 105,5 1,164
13,38 0,453 452,8 6,058 19,73 0,078 78,2 1,543 9,72 0,094 94 0,914
13,83 0,467 466,6 6,453 19,72 0,078 78 1,538 9,75 0,095 94,9 0,925
13,95 0,452 452,2 6,308 19,67 0,078 77,9 1,532 9,66 0,094 93,7 0,905
14,34 0,448 447,7 6,42 20 0 0,2 0,004 9,95 0,095 95,4 0,949
14,88 0,448 447,8 6,663 20,01 0 0,3 0,006 9,82 0,095 94,6 0,929
14,81 0,442 441,8 6,543 20 0 0,3 0,006 9,81 0,093 93,3 0,915
15,25 0,441 441,3 6,73 20 0 0,4 0,008 9,95 0,096 95,8 0,953
15,58 0,433 433,2 6,749 19,35 0,109 109,4 2,117 9,95 0,095 95,4 0,949
16 0,436 436 6,976 19,42 0,109 108,6 2,109 9,9 0,096 95,6 0,946
15,81 0,431 430,7 6,809 19,37 0,109 109,2 2,115 9,95 0,097 96,7 0,962
16,19 0,421 421,3 6,821 19,51 0,109 108,6 2,119 9,83 0,095 94,9 0,933
16,36 0,421 421,4 6,894 19,39 0,109 109,1 2,115 10,04 0,097 96,5 0,969
16,48 0,413 412,8 6,803 19,49 0,109 109,3 2,13 9,81 0,094 94,2 0,924
16,41 0,41 409,9 6,726 19,49 0,109 108,7 2,119 9,95 0,096 96,1 0,956
16,67 0,413 412,6 6,878 19,39 0,109 109,3 2,119 9,92 0,096 95,9 0,951
16,7 0,408 408,1 6,815 19,48 0,109 108,6 2,116 18,45 0 0,3 0,006
16,95 0,409 408,8 6,929 19,47 0,109 108,8 2,118 19,01 0 0,2 0,004
16,78 0,401 401 6,729 19,34 0,108 108,3 2,095 19,01 0 0,2 0,004
17,02 0,406 405,5 6,902 19,5 0,109 108,6 2,118 19,01 0 0,3 0,006
17,31 0,39 389,5 6,742 19,49 0,109 109 2,124 19 0 0,2 0,004
17,16 0,384 383,7 6,584 19,37 0,109 108,9 2,109 19 0,001 0,5 0,01
17,39 0,379 379,1 6,593 19,52 0,109 108,6 2,12 19,01 0 0,2 0,004
17,75 0,371 370,7 6,58 19,38 0,11 109,5 2,122 16,23 0,152 152 2,467
17,83 0,367 367,1 6,545 20,25 0 0,2 0,004 10,06 0,097 97 0,976
17,87 0,366 366,1 6,542 20 0 0,2 0,004 9,95 0,096 95,5 0,95
17,82 0,36 360,3 6,421 20,01 0 0,4 0,008 9,65 0,093 93,3 0,9
18,06 0,356 355,9 6,428 20,01 0 0,3 0,006 9,9 0,096 96,1 0,951
18,09 0,357 356,8 6,455 20 0 0,4 0,008 9,78 0,094 93,8 0,917
18,16 0,352 351,5 6,383 16,82 0,162 162 2,725 9,88 0,095 95 0,939
18,01 0,349 349,2 6,289 16,74 0,163 162,9 2,727 9,83 0,094 94,3 0,927
18,23 0,345 345 6,289 16,72 0,16 160,1 2,677 9,8 0,095 94,8 0,929
18,21 0,347 346,7 6,313 16,83 0,163 162,7 2,738 9,68 0,094 93,8 0,908
18,1 0,344 343,8 6,223 16,76 0,162 161,7 2,71 9,8 0,094 94 0,921
18,43 0,342 342,3 6,309 16,88 0,162 162,1 2,736 9,73 0,094 93,9 0,914
18,44 0,337 336,9 6,212 16,78 0,161 160,8 2,698 9,89 0,095 95,4 0,944
18,43 0,337 337 6,211 16,77 0,161 160,6 2,693 9,81 0,094 94,4 0,926
18,56 0,33 330,3 6,13 16,84 0,163 162,9 2,743 9,77 0,095 94,9 0,927
18,68 0,327 327,4 6,116 16,84 0,16 160,4 2,701 9,6 0,099 98,5 0,946
18,73 0,328 327,6 6,136 16,78 0,162 162,2 2,722 9,1 0,098 97,7 0,889
18,64 0,326 325,8 6,073 16,84 0,162 162,2 2,731 8,72 0,1 100 0,872
18,8 0,317 317,4 5,967 16,91 0,162 161,7 2,734 8,11 0,099 98,7 0,8
18,82 0,317 316,9 5,964 16,78 0,163 162,5 2,727 7,83 0,095 95,4 0,747
19,18 0,306 305,6 5,861 16,69 0,162 161,7 2,699 7,84 0,096 96,2 0,754
19,43 0,291 290,6 5,646 16,76 0,163 162,6 2,725 7,8 0,097 97,3 0,759
19,54 0,276 275,5 5,383 16,7 0,162 161,8 2,702 7,57 0,1 99,7 0,755
19,67 0,267 267,1 5,254 16,82 0,161 160,9 2,706 7,53 0,102 102,2 0,77
20,06 0,259 258,5 5,186 16,63 0,161 160,9 2,676 7,07 0,1 99,6 0,704
19,81 0,254 254,1 5,034 16,73 0,161 160,9 2,692 6,69 0,098 97,9 0,655
20,13 0,254 253,5 5,103 16,68 0,161 161 2,685 6,59 0,104 103,6 0,683
20,07 0,245 244,7 4,911 20,01 0 0,4 0,008 6,08 0,103 103,3 0,628
20,18 0,239 239,4 4,831 20,01 0 0,4 0,008 6,05 0,108 107,7 0,652
20,04 0,236 236,1 4,731 20,01 0 0,1 0,002 6,07 0,105 104,7 0,636
20,14 0,23 230,3 4,638 20 0 0,1 0,002 5,97 0,107 106,6 0,636
20,15 0,228 228,4 4,602 20,01 0,001 0,5 0,01 5,76 0,106 106 0,611
20,38 0,229 229,3 4,673 20 0 0,3 0,006 4,99 0,104 104,3 0,52
20,22 0,227 227,3 4,596 19,49 0,109 108,7 2,119 4,49 0,104 104 0,467
20,11 0,227 227,4 4,573 19,46 0,109 108,6 2,113 3,76 0,104 104 0,391
20,18 0,228 227,8 4,597 19,48 0,109 108,6 2,116 3,27 0,104 104,1 0,34
20,19 0,224 223,6 4,514 19,55 0,109 109 2,131 3,37 0,115 115,2 0,388
20,16 0,216 216,3 4,361 19,38 0,109 108,9 2,11 3,17 0,104 103,8 0,329
20,5 0,207 207,3 4,25 19,36 0,109 108,6 2,102 3,37 0,112 111,8 0,377
20,37 0,204 204,3 4,162 19,39 0,109 109,1 2,115 2,75 0,108 107,9 0,297
20,37 0,198 198,4 4,041 19,4 0,109 108,7 2,109 2,14 0,104 103,7 0,222
20,54 0,197 196,6 4,038 19,36 0,109 109 2,11 1,67 0,093 93,4 0,156
20,29 0,198 197,9 4,015 19,54 0,109 109 2,13 1,33 0,12 119,8 0,159
20,33 0,196 195,5 3,975 19,41 0,109 109,1 2,118 0,94 0,106 105,9 0,1
20,54 0,195 195,2 4,009 19,38 0,109 108,7 2,107 0,56 0,071 71,4 0,04
20,58 0,198 198,2 4,079 19,39 0,108 108,4 2,102 0,01 0,118 117,5 0,001
20,56 0,196 196,3 4,036 19,36 0,109 109,4 2,118 0,01 0,105 105,3 0,001
20,45 0,196 196,1 4,01 19,49 0,109 109,1 2,126 0,01 0,119 119 0,001
20,37 0,199 199 4,054 19,5 0,109 108,6 2,118 0,02 0,091 91,1 0,002
20,34 0,197 197,2 4,011 19,34 0,109 108,7 2,102 0,01 0,128 127,9 0,001
20,31 0,197 197,1 4,003 19,34 0,109 109,3 2,114 0,01 0,125 125,4 0,001
20,58 0,195 195,3 4,019 19,42 0,109 108,5 2,107 0,02 0,122 122,3 0,002
20,49 0,196 196,2 4,02 19,49 0,109 109 2,124 0,01 0,116 115,6 0,001
20,38 0,197 197 4,015 19,4 0,109 108,8 2,111 0,01 0,064 63,5 0,001
20,52 0,197 196,8 4,038 19,46 0,108 108,4 2,109 0,02 0,088 88,1 0,002
20,39 0,195 195,4 3,984 19,46 0,108 108,3 2,108 0,01 0,097 96,6 0,001
20,42 0,197 197 4,023 19,37 0,11 109,8 2,127 0,01 0,119 118,9 0,001
20,34 0,196 195,8 3,983 19,46 0,108 108,4 2,109 1,8 0,11 110,1 0,198
20,31 0,197 197,3 4,007 19,45 0,109 108,8 2,116 2,13 0,108 107,5 0,229
20,56 0,196 196,3 4,036 19,48 0,109 108,6 2,116 2,38 0,105 104,7 0,249
21 0 0,4 0,008 19,39 0,109 108,7 2,108 2,84 0,106 105,5 0,3
21,01 0 0,1 0,002 19,5 0,109 108,7 2,12 3,52 0,11 110 0,387
21,02 0,001 0,6 0,013 19,35 0,108 108,3 2,096 3,89 0,095 95,4 0,371
21,01 0 0,3 0,006 19,39 0,109 108,8 2,11 4,12 0,1 100,2 0,413
21,01 0 0,3 0,006 19,52 0,109 108,7 2,122 4,06 0,097 97 0,394
20,75 0,116 115,8 2,403 19,42 0,109 109,4 2,125 5,27 0,101 100,8 0,531
20,84 0,117 117,4 2,447 19,4 0,109 109,1 2,117 6,17 0,104 104,3 0,644
20,95 0,118 118,1 2,474 19,47 0,107 107,4 2,091 6,6 0,1 99,8 0,659
20,83 0,117 116,6 2,429 20 0 0,4 0,008 6,6 0,1 100 0,66
21,08 0,116 115,5 2,435 20 0,001 0,5 0,01 6,96 0,101 101,2 0,704
20,88 0,116 116,4 2,43 20 0 0,3 0,006 7,85 0,094 93,7 0,736
20,88 0,117 117,2 2,447 20 0 0,4 0,008 8,5 0,097 97,1 0,825
21,06 0,116 115,7 2,437 20 0 0,3 0,006 8,61 0,096 95,5 0,822
20,89 0,116 115,6 2,415 20 0,001 0,6 0,012 9,42 0,093 92,7 0,873
20,96 0,117 116,8 2,448 16,95 0,163 162,5 2,754 9,79 0,095 95,1 0,931
20,78 0,117 117,1 2,433 16,84 0,161 160,8 2,708 9,97 0,097 96,9 0,966
21,08 0,116 115,6 2,437 16,82 0,162 161,7 2,72 9,87 0,095 94,9 0,937
20,66 0,116 115,9 2,394 16,97 0,163 162,5 2,758 9,8 0,094 94,2 0,923
20,69 0,116 116,2 2,404 16,7 0,161 161,4 2,695 9,78 0,095 94,5 0,924
20,98 0,118 118 2,476 16,7 0,162 162 2,705 9,8 0,095 94,6 0,927
20,8 0,117 117 2,434 16,86 0,163 162,5 2,74 9,72 0,094 93,8 0,912
20,85 0,117 116,5 2,429 16,78 0,161 161,4 2,708 9,85 0,094 94,1 0,927
20,97 0,118 117,5 2,464 16,77 0,162 162,4 2,723 9,82 0,095 94,5 0,928
20,72 0,116 115,6 2,395 16,66 0,162 161,8 2,696 9,68 0,093 93,4 0,904
20,98 0,118 118 2,476 16,75 0,161 160,9 2,695 9,81 0,095 95,4 0,936
20,88 0,118 117,7 2,458 16,78 0,163 162,7 2,73 9,93 0,096 96 0,953
20,95 0,118 117,5 2,462 16,69 0,162 162,3 2,709 9,89 0,096 95,8 0,947
20,85 0,117 116,7 2,433 16,85 0,161 161,2 2,716 9,86 0,096 95,8 0,945
20,99 0,118 117,8 2,473 16,81 0,161 160,6 2,7 9,94 0,095 94,7 0,941
20,87 0,116 116,4 2,429 16,64 0,163 162,9 2,711 9,95 0,097 96,6 0,961
21,06 0,118 117,5 2,475 16,64 0,164 163,9 2,727 9,63 0,093 92,8 0,894
20,82 0,118 117,6 2,448 16,48 0,166 165,9 2,734 9,79 0,094 94,4 0,924
20,69 0,116 116,4 2,408 16,3 0,166 165,5 2,698 9,82 0,095 95 0,933
20,95 0,118 117,7 2,466 16,18 0,166 166,4 2,692 9,73 0,094 93,9 0,914
20,82 0,117 116,7 2,43 16,14 0,166 166 2,679 9,92 0,096 95,5 0,947
20,64 0,116 115,9 2,392 15,92 0,165 165,4 2,633 9,73 0,094 94,3 0,918
21 0,116 116 2,436 15,86 0,167 167,4 2,655 9,66 0,094 94,1 0,909
20,87 0,116 116,4 2,429 15,65 0,168 167,7 2,625 9,83 0,095 95,4 0,938
20,91 0,118 118,2 2,472 15,82 0,168 167,7 2,653 9,93 0,095 94,8 0,941
20,7 0,116 116,3 2,407 15,78 0,169 168,7 2,662 9,88 0,095 94,9 0,938
20,94 0,118 117,8 2,467 15,22 0,17 170 2,587 9,88 0,095 95,3 0,942
20,9 0,118 118,1 2,468 14,92 0,172 172,2 2,569 9,85 0,095 95 0,936
20,7 0,117 117,3 2,428 14,87 0,171 170,8 2,54 9,82 0,095 94,7 0,93
20,76 0,116 115,7 2,402 14,94 0,174 173,9 2,598 9,61 0,092 92,3 0,887
20,74 0,117 116,7 2,42 14,98 0,172 172,1 2,578 9,73 0,094 93,9 0,914
20,7 0,116 116 2,401 14,58 0,173 172,7 2,518 9,76 0,094 94,2 0,919
20,92 0,117 116,8 2,443 14,25 0,177 177,2 2,525 9,82 0,094 94,2 0,925
20,78 0,116 116,3 2,417 13,96 0,178 178,1 2,486 9,92 0,095 95,1 0,943
21 0,117 117,3 2,463 13,74 0,177 177,2 2,435 9,86 0,094 94,4 0,931
20,84 0,118 117,5 2,449 13,13 0,178 178,2 2,34 9,72 0,094 93,5 0,909
20,86 0,116 116,2 2,424 12,63 0,176 176,3 2,227 9,76 0,095 94,6 0,923
21,09 0,116 115,8 2,442 12,37 0,18 180,3 2,23 9,72 0,094 93,8 0,912
20,68 0,116 116,2 2,403 11,77 0,183 182,6 2,149 9,72 0,094 93,5 0,909
20,71 0,118 117,6 2,435 11,11 0,178 178 1,978 9,92 0,095 95,3 0,945
21,01 0,117 116,7 2,452 11 0,183 182,9 2,012 10,01 0,097 96,5 0,966
21,01 0,117 116,8 2,454 10,55 0,178 178,4 1,882 9,77 0,094 94,3 0,921
20,92 0,118 117,9 2,466 10,77 0,18 180 1,939 9,69 0,094 93,5 0,906
20,62 0,116 116,2 2,396 10,27 0,183 183,3 1,882 9,97 0,096 95,9 0,956
21,04 0,116 115,7 2,434 9,31 0,186 185,5 1,727 9,74 0,094 93,7 0,913
20,68 0,116 116,3 2,405 8,76 0,184 184,4 1,615 9,72 0,094 93,6 0,91
20,72 0,117 117,2 2,428 8,28 0,187 187,3 1,551 18,98 0 0,4 0,008
20,84 0,116 115,7 2,411 7,53 0,196 196 1,476 19 0 0,4 0,008
20,98 0,118 117,5 2,465 7,53 0,2 199,5 1,502 19 0,001 0,5 0,01
21 0,117 116,9 2,455 7,43 0,198 198,3 1,473 16,15 0,152 151,6 2,448
21,04 0,117 117 2,462 7,49 0,211 210,9 1,58 9,87 0,095 94,7 0,935
21,07 0,116 115,6 2,436 6,48 0,219 219,1 1,42 9,87 0,096 95,5 0,943
20,78 0,116 115,9 2,408 6,32 0,215 215,1 1,359 9,83 0,096 95,6 0,94
20,86 0,118 117,5 2,451 5,8 0,217 217 1,259 9,69 0,094 94,1 0,912
5,39 0,219 218,8 1,179 9,95 0,096 96,2 0,957
5,15 0,228 228,4 1,176 9,93 0,096 96 0,953
4,79 0,234 233,5 1,118 9,94 0,096 95,6 0,95
4,17 0,22 220,1 0,918 9,77 0,094 94,4 0,922
3,58 0,226 225,9 0,809 9,87 0,095 95,1 0,939
3,18 0,223 223,3 0,71 9,85 0,095 94,7 0,933
2,67 0,219 219 0,585 9,85 0,095 95,4 0,94
2,31 0,213 212,5 0,491 9,71 0,094 93,7 0,91
1,84 0,204 204,1 0,376 9,73 0,094 93,5 0,91
1,56 0,195 195,3 0,305 9,75 0,095 94,6 0,922
0,99 0,192 192,1 0,19 9,72 0,094 93,8 0,912
0,61 0,268 267,8 0,163 9,81 0,095 95,1 0,933
0,04 0,232 231,7 0,009 9,79 0,094 94,3 0,923
0,05 0,215 214,5 0,011 9,89 0,095 94,5 0,935
0,04 0,214 213,6 0,009 9,91 0,096 96 0,951
0,06 0,185 185,1 0,011 9,85 0,095 95,4 0,94
0,06 0,172 171,5 0,01 9,83 0,094 94,4 0,928
0,06 0,136 136,4 0,008 9,77 0,095 95,4 0,932
0,06 0,177 177,2 0,011 19,01 0 0,4 0,008
0,06 0,202 202,4 0,012 19,01 0 0,4 0,008
0,06 0,205 205 0,012 19 0,001 0,5 0,01
0,07 0,152 152,2 0,011 19,01 0 0,2 0,004
0,05 0,204 204,1 0,01 19,01 0,001 0,6 0,011
0,99 0,211 210,8 0,209 19 0 0,4 0,008
1,4 0,231 231,3 0,324 19 0 0,3 0,006
2,89 0,225 224,6 0,649 19 0 0,1 0,002
3,63 0,209 208,5 0,757 19 0 0,3 0,006
4,33 0,243 243,4 1,054 15,81 0,088 88,1 1,393
4,5 0,221 221,3 0,996 15,63 0,088 87,5 1,368
5,16 0,222 222,3 1,147 15,82 0,088 87,9 1,391
6,01 0,215 214,8 1,291 15,61 0,087 87,4 1,364
6,38 0,211 210,8 1,345 15,78 0,088 88,1 1,39
7,13 0,213 213,3 1,521 15,71 0,088 87,9 1,381
7,54 0,2 200 1,508 15,58 0,088 88 1,371
7,94 0,189 188,7 1,498 15,56 0,088 87,9 1,368
7,9 0,189 188,5 1,489 15,76 0,088 87,9 1,385
8,65 0,18 179,8 1,555 15,78 0,088 88,1 1,39
8,76 0,18 179,6 1,573 15,77 0,088 88,1 1,389
9,99 0,183 183,1 1,829 15,76 0,088 88,3 1,392
11,71 0,181 180,6 2,115 15,72 0,087 87,3 1,372
11,66 0,18 179,6 2,094 15,69 0,088 87,6 1,374
12,17 0,18 179,5 2,185 15,64 0,088 87,9 1,375
12,3 0,176 175,8 2,162 15,71 0,088 87,9 1,381
13,13 0,175 175,3 2,302 15,72 0,088 88 1,383
13,99 0,172 171,6 2,401 15,73 0,088 88,1 1,386
14,55 0,174 174 2,532 15,75 0,088 88,3 1,391
14,52 0,171 171,3 2,487 15,67 0,088 87,7 1,374
14,6 0,172 172,4 2,517 15,6 0,088 88,3 1,377
14,73 0,169 169,3 2,494 15,7 0,087 87,2 1,369
15,15 0,172 171,7 2,601 15,69 0,087 87,2 1,368
15,26 0,168 168,4 2,57 15,63 0,088 87,9 1,374
15,66 0,169 168,9 2,645 15,78 0,088 88,1 1,39
15,85 0,167 166,6 2,641 15,76 0,088 88 1,387
16,16 0,166 166,2 2,686 15,68 0,088 88,3 1,385
16,24 0,165 164,8 2,676 15,79 0,088 88,4 1,396
16,55 0,164 164,1 2,716 15,73 0,088 87,5 1,376
16,6 0,164 164,2 2,726 15,62 0,088 88 1,375
16,71 0,162 162,3 2,712 15,67 0,088 87,8 1,376
16,88 0,161 160,9 2,716 15,58 0,087 87,4 1,362
16,76 0,162 162,2 2,718 15,62 0,088 87,8 1,371
16,74 0,162 161,7 2,707 15,58 0,088 87,8 1,368
16,85 0,162 162,4 2,736 15,65 0,087 87 1,362
16,91 0,161 161,3 2,728 15,69 0,088 88,1 1,382
16,73 0,161 161 2,694 15,77 0,088 88 1,388
16,79 0,162 161,9 2,718 15,66 0,088 87,5 1,37
16,91 0,162 161,7 2,734 15,65 0,088 87,6 1,371
16,76 0,163 163 2,732 15,74 0,088 88,3 1,39
16,9 0,162 162,1 2,739 15,78 0,088 88,1 1,39
16,7 0,162 161,7 2,7 15,69 0,088 88 1,381
16,71 0,162 162,3 2,712 15,61 0,087 87,4 1,364
16,71 0,162 162,2 2,71 15,79 0,027 27,2 0,429
16,71 0,162 161,7 2,702 19 0 0,1 0,002
16,86 0,161 160,6 2,708 19 0,001 0,5 0,01
16,62 0,16 160,3 2,664 19,01 0,001 0,7 0,013
16,79 0,163 162,9 2,735 19 0 0,3 0,006
16,88 0,161 161,4 2,724 19 0 0,1 0,002
16,76 0,163 163,1 2,734 18,13 0,072 71,8 1,302
16,75 0,162 162,3 2,719 18,04 0,072 72 1,299
16,85 0,162 161,6 2,723 18,04 0,072 72,1 1,301
16,91 0,162 161,5 2,731 18,1 0,072 72 1,303
16,9 0,161 160,6 2,714 18,12 0,072 72,3 1,31
16,78 0,161 161,1 2,703 18,12 0,072 71,9 1,303
16,83 0,162 162,1 2,728 18,14 0,072 72,1 1,308
16,8 0,162 161,7 2,717 18,18 0,072 72,1 1,311
16,86 0,162 161,7 2,726 18,01 0,072 71,8 1,293
16,84 0,161 161,3 2,716 18,02 0,072 72,4 1,305
16,98 0,162 162 2,751 17,98 0,072 72,3 1,3
16,81 0,162 162 2,723 18,04 0,072 71,8 1,295
16,78 0,163 162,5 2,727 18,17 0,072 71,8 1,305
16,88 0,162 162 2,735 18,07 0,072 72 1,301
16,94 0,162 162,2 2,748 18,14 0,072 71,9 1,304
16,82 0,163 162,7 2,737 19,02 0 0,2 0,004
16,7 0,162 161,5 2,697 19 0 0,1 0,002
16,87 0,161 161,2 2,719 19 0 0,4 0,008
16,76 0,163 163 2,732 19 0 0,2 0,004
19,96 0 0,4 0,008 19 0 0,3 0,006
20 0,001 0,5 0,01 18,5 0,057 57,1 1,056
20 0,001 0,6 0,012 18,61 0,057 57,2 1,064
20 0 0,3 0,006 18,44 0,057 56,8 1,047
20 0 0,2 0,004 18,59 0,057 57,2 1,063
20 0 0,3 0,006 18,56 0,057 56,9 1,056
20 0 0,2 0,004 18,49 0,057 56,6 1,047
20 0 0,3 0,006 18,55 0,057 56,8 1,054
20,01 0 0,2 0,004 18,46 0,057 56,9 1,05
20,01 0 0,2 0,004 18,48 0,057 56,6 1,046
20 0 0,4 0,008 18,47 0,057 57,2 1,056
20,01 0,001 0,5 0,01 18,49 0,057 56,9 1,052
20 0 0,1 0,002 18,6 0,057 57,3 1,066
20 0 0,4 0,008 18,52 0,057 56,8 1,052
20,01 0 0,4 0,008 18,58 0,057 57,1 1,061
20 0 0,3 0,006 18,48 0,057 56,9 1,052
19,96 0,079 79,3 1,583 18,52 0,057 56,6 1,048
19,63 0,078 78,2 1,535 18,47 0,057 56,6 1,045
19,69 0,078 78,2 1,54 18,43 0,057 57 1,051
19,66 0,079 78,5 1,543 18,57 0,057 56,8 1,055
19,82 0,078 78,1 1,548 19,01 0 0,4 0,008
19,77 0,079 78,7 1,556 19,01 0 0,4 0,008
19,65 0,079 79 1,552 19,01 0 0,2 0,004
19,67 0,078 78,2 1,538 19 0,048 47,6 0,904
19,62 0,079 78,6 1,542 18,62 0,047 47,1 0,877
19,66 0,078 78,2 1,537 18,71 0,047 47 0,879
19,7 0,079 78,6 1,548 18,62 0,047 46,9 0,873
19,7 0,078 78,1 1,539 18,8 0,047 46,8 0,88
19,76 0,079 78,7 1,555 18,74 0,047 46,9 0,879
19,64 0,078 78,2 1,536 18,65 0,047 47 0,877
19,66 0,079 78,7 1,547 18,7 0,047 46,6 0,871
19,61 0,078 78,2 1,534 18,64 0,047 47,1 0,878
19,8 0,079 78,7 1,558 18,6 0,047 47 0,874
19,79 0,078 78,2 1,548 18,62 0,047 46,9 0,873
19,68 0,078 78,2 1,539 18,67 0,047 47,1 0,879
20,01 0 0,2 0,004 18,63 0,047 46,9 0,874
20 0 0,2 0,004 19,01 0 0,4 0,008
20 0 0,4 0,008 19 0 0,4 0,008
20 0 0,3 0,006 19 0 0,3 0,006
20,01 0 0,3 0,006 19 0 0,2 0,004
20,01 0 0,3 0,006 19,01 0 0,4 0,008
20 0,001 0,5 0,01 18,78 0,04 40,2 0,755
19,45 0,109 109,2 2,124 18,75 0,04 40 0,75
19,35 0,109 109,3 2,115 18,69 0,04 39,6 0,74
19,49 0,108 108,4 2,113 18,71 0,04 39,8 0,745
19,46 0,109 108,8 2,117 18,74 0,04 40 0,75
19,51 0,109 108,9 2,125 18,78 0,04 39,9 0,749
19,47 0,109 108,7 2,116 18,78 0,04 39,8 0,747
19,45 0,109 108,7 2,114 18,68 0,04 39,8 0,743
19,39 0,109 109,4 2,121 18,74 0,04 39,6 0,742
19,49 0,108 108,2 2,109 18,8 0,04 40 0,752
19,4 0,109 108,9 2,113 18,71 0,04 40 0,748
19,51 0,109 108,5 2,117 18,69 0,04 39,8 0,744
19,53 0,109 109 2,129 18,78 0,04 40 0,751
19,51 0,109 108,6 2,119 18,73 0,04 39,9 0,747
19,33 0,109 109 2,107 18,84 0,04 39,9 0,752
19,36 0,108 108,3 2,097 18,76 0,04 39,9 0,749
20,01 0,001 0,5 0,01 18,79 0,04 40 0,752
20,01 0 0,2 0,004 18,67 0,04 39,7 0,741
20 0,001 0,5 0,01 18,81 0,04 40 0,752
20 0 0,4 0,008 9,6 0,093 92,8 0,891
20,01 0,001 0,9 0,018 9,8 0,095 95 0,931
20 0 0,3 0,006 9,95 0,096 96 0,955
20 0 0,4 0,008 9,71 0,094 93,5 0,908
20,01 0,001 0,6 0,012 9,92 0,096 95,6 0,948
20 0,078 78,3 1,566 9,72 0,094 94,1 0,915
19,81 0,079 78,6 1,557 9,56 0,093 92,5 0,884
19,65 0,078 78,4 1,541 9,84 0,095 94,6 0,931
19,66 0,078 78,1 1,535 9,73 0,094 93,7 0,912
19,82 0,079 78,5 1,556 9,8 0,095 94,6 0,927
19,64 0,078 78,1 1,534 9,76 0,095 94,6 0,923
19,7 0,079 78,5 1,546 9,79 0,094 94,1 0,921
19,69 0,078 78,3 1,542 9,77 0,095 94,7 0,925
19,6 0,078 78,3 1,535 9,64 0,094 93,8 0,904
19,73 0,078 78,1 1,541 9,73 0,094 94,2 0,917
19,66 0,079 78,8 1,549 9,76 0,094 94 0,917
19,69 0,079 78,9 1,554 9,74 0,094 93,7 0,913
19,62 0,078 78 1,53 9,84 0,095 95,2 0,937
19,63 0,078 78,4 1,539 9,7 0,094 93,5 0,907
19,78 0,079 79 1,563 9,61 0,093 92,5 0,889
19,61 0,079 78,8 1,545 9,81 0,094 94,4 0,926
Valores Emulados
Módulo: MS-30P
 1000/m2  25ºC 800/m2  25ºC 600/m2  25ºC 400/m2  25ºC 200/m2  25ºC 1000/m2  40ºC 1000/m2  10ºC 
Voltaje Potencia Voltaje Potencia Voltaje Potencia Voltaje Potencia Voltaje Potencia Voltaje Potencia Voltaje Potencia
V A mA W V A mA W V A mA W V A mA W V A mA W V A mA W V A mA W
20,92 0,2 200 4,184 20,96 0,202 202,1 4,236 20 0,001 0,5 0,01 19,46 0,19 190,1 3,699 18,02 0 0,3 0,005 19,95 0,192 192,3 3,836 21,9 0,211 210,9 4,619
20,91 0,202 201,7 4,218 21,03 0,202 201,8 4,244 20 0 0,3 0,006 19,42 0,187 186,7 3,626 18,02 0 0,4 0,007 19,91 0,193 192,9 3,841 21,97 0,21 209,7 4,607
20,91 0,202 202,2 4,228 20,93 0,201 201,4 4,215 20 0,001 0,5 0,01 19,5 0,187 187,4 3,654 18,02 0 0 0 19,92 0,192 192,1 3,827 21,91 0,21 210,2 4,605
20,92 0,202 201,6 4,217 20,85 0,201 201,1 4,193 20 0 0,3 0,006 19,65 0,19 190,2 3,737 18,01 0 0,3 0,005 19,78 0,192 191,8 3,794 21,7 0,211 210,9 4,577
20,94 0,2 200 4,188 20,88 0,201 200,7 4,191 20 0,001 0,5 0,01 19,78 0,192 191,9 3,796 17,74 0,119 119,4 2,118 19,78 0,193 192,8 3,814 21,75 0,211 211,4 4,598
20,91 0,202 201,9 4,222 20,82 0,2 200,2 4,168 20 0 0,3 0,006 19,46 0,189 188,5 3,668 17,6 0,118 118,2 2,08 19,93 0,191 191 3,807 21,94 0,211 211,2 4,634
21,02 0,201 200,5 4,215 21,02 0,201 200,7 4,219 20 0 0,2 0,004 19,5 0,189 188,9 3,684 17,75 0,12 120 2,13 19,92 0,191 191,3 3,811 21,9 0,212 211,6 4,634
20,89 0,201 201,2 4,203 21,08 0,203 203,1 4,281 20 0 0,4 0,008 19,62 0,189 189,2 3,712 17,63 0,119 118,6 2,091 19,9 0,192 192,1 3,823 21,73 0,211 210,7 4,579
20,96 0,201 200,5 4,202 20,91 0,203 202,9 4,243 20 0 0,3 0,006 19,44 0,193 192,8 3,748 17,6 0,119 118,6 2,087 20 0,192 191,7 3,834 21,9 0,211 211,1 4,623
20,86 0,201 200,7 4,187 20,87 0,2 199,5 4,164 20,01 0 0,4 0,008 19,5 0,188 187,6 3,658 17,68 0,119 118,9 2,102 19,73 0,192 191,6 3,78 21,97 0,211 211,1 4,638
20,96 0,201 200,6 4,205 21,07 0,201 201,4 4,243 20 0,001 0,6 0,012 19,78 0,19 190,4 3,766 17,73 0,119 118,9 2,108 19,89 0,192 192 3,819 21,93 0,212 211,6 4,64
20,82 0,201 201,3 4,191 20,88 0,202 202 4,218 20,01 0,001 0,5 0,01 19,77 0,192 192 3,796 17,62 0,119 118,7 2,091 19,94 0,191 190,6 3,801 21,91 0,209 209,4 4,588
20,9 0,202 202,3 4,228 20,88 0,201 201,4 4,205 20,01 0 0,2 0,004 19,81 0,19 190 3,764 17,72 0,119 119,2 2,112 19,95 0,192 191,5 3,82 21,99 0,211 210,6 4,631
20,88 0,201 200,7 4,191 20,83 0,202 201,9 4,206 20 0 0,2 0,004 19,79 0,191 191,3 3,786 17,66 0,119 118,5 2,093 20,04 0,192 191,7 3,842 21,91 0,212 211,9 4,643
21,06 0,2 199,7 4,206 20,84 0,2 199,7 4,162 20 0 0,4 0,008 19,94 0,19 190,2 3,793 17,64 0,12 120 2,117 19,75 0,192 191,9 3,79 21,71 0,211 210,6 4,572
20,99 0,201 200,6 4,211 20,95 0,201 200,7 4,205 20 0 0,3 0,006 19,94 0,189 188,8 3,765 17,72 0,12 119,7 2,121 19,93 0,193 192,6 3,839 21,76 0,21 209,7 4,563
20,84 0,201 201,2 4,193 20,92 0,199 199,1 4,165 20 0 0,3 0,006 19,61 0,19 189,7 3,72 17,56 0,12 119,8 2,104 19,9 0,192 191,8 3,817 22,04 0,21 210,3 4,635
20,9 0,201 201,4 4,209 21,09 0,201 201,2 4,243 20 0 0,3 0,006 19,68 0,191 190,8 3,755 17,67 0,119 118,6 2,096 19,8 0,192 191,6 3,794 21,89 0,21 209,9 4,595
20,92 0,202 201,9 4,224 21,03 0,199 199,4 4,193 20,01 0 0,2 0,004 19,86 0,19 190,4 3,781 17,77 0,12 120,1 2,134 19,96 0,192 191,9 3,83 21,91 0,211 210,8 4,619
20,96 0,2 199,7 4,186 20,92 0,2 200,4 4,192 20 0 0,4 0,008 19,58 0,187 187,3 3,667 17,73 0,119 118,9 2,108 19,87 0,192 191,9 3,813 22,05 0,21 210,1 4,633
20,88 0,201 200,9 4,195 21,02 0,201 201,4 4,233 20 0 0,2 0,004 19,74 0,19 190,2 3,755 17,72 0,12 119,8 2,123 19,87 0,192 191,5 3,805 21,69 0,211 210,7 4,57
21,04 0,201 201 4,229 20,92 0,199 199,2 4,167 20,11 0,193 193,4 3,889 19,67 0,187 187,1 3,68 17,56 0,119 119,3 2,095 19,92 0,192 192,1 3,827 22 0,211 210,5 4,631
20,73 0,2 200 4,146 20,97 0,201 200,7 4,209 19,9 0,192 191,8 3,817 19,81 0,191 190,7 3,778 0,07 0,37 369,8 0,026 19,82 0,191 191,3 3,792 21,91 0,212 212,2 4,649
20,91 0,201 201,1 4,205 20,96 0,199 199,3 4,177 19,86 0,191 190,7 3,787 19,76 0,189 189 3,735 0,08 0,352 352 0,028 19,9 0,192 191,9 3,819 21,92 0,212 211,5 4,636
20,96 0,2 199,5 4,182 20,94 0,202 202,2 4,234 20,15 0,193 192,8 3,885 19,48 0,187 187,1 3,645 0,12 0,367 367,1 0,044 19,9 0,192 191,8 3,817 21,81 0,209 209 4,558
20,77 0,201 200,8 4,171 20,74 0,2 200,3 4,154 19,79 0,191 191,2 3,784 19,67 0,187 187 3,678 0,11 0,307 306,8 0,034 19,99 0,191 191,3 3,824 21,76 0,211 210,7 4,585
21 0,2 200,3 4,206 20,88 0,201 200,8 4,193 20,17 0,19 189,6 3,824 19,52 0,187 187,1 3,652 0,09 0,341 340,6 0,031 19,97 0,192 191,6 3,826 21,89 0,211 210,5 4,608
20,86 0,201 200,7 4,187 20,72 0,199 199,3 4,129 19,76 0,19 189,7 3,748 19,72 0,191 191 3,767 0,11 0,367 367,4 0,04 19,92 0,191 190,7 3,799 21,93 0,211 210,8 4,623
20,79 0,201 200,7 4,173 20,97 0,2 200,1 4,196 19,7 0,19 189,5 3,733 19,59 0,19 189,9 3,72 0,1 0,365 364,8 0,036 19,94 0,191 191 3,809 21,75 0,21 210 4,568
21,02 0,201 200,9 4,223 20,9 0,201 200,5 4,19 20,22 0,191 191,2 3,866 19,78 0,19 189,8 3,754 0,08 0,365 364,9 0,029 19,91 0,192 191,7 3,817 22,03 0,212 211,9 4,668
20,89 0,201 201 4,199 20,96 0,2 200,1 4,194 20,07 0,193 193,4 3,882 19,86 0,192 192,4 3,821 0,09 0,351 351,2 0,032 19,89 0,192 192,2 3,823 22,02 0,211 211,1 4,648
20,93 0,202 202,4 4,236 20,79 0,203 202,7 4,214 20,04 0,193 193,3 3,874 19,48 0,188 187,9 3,66 0,09 0,35 349,6 0,031 19,9 0,192 192,3 3,827 21,91 0,209 209 4,579
20,91 0,201 201 4,203 20,86 0,201 201,4 4,201 19,92 0,192 192,4 3,833 19,9 0,19 190,3 3,787 0,07 0,367 366,9 0,026 19,81 0,192 191,7 3,798 21,77 0,211 210,5 4,583
20,9 0,201 201,1 4,203 20,9 0,202 201,6 4,213 19,84 0,19 190,1 3,772 19,65 0,187 187,4 3,682 0,11 0,331 331,2 0,036 19,81 0,192 191,9 3,802 21,9 0,213 213,4 4,673
21,06 0,2 199,8 4,208 20,8 0,201 201,4 4,189 20 0,193 192,9 3,858 19,7 0,188 187,5 3,694 0,19 0,367 366,7 0,07 19,91 0,192 192,1 3,825 21,83 0,213 213,2 4,654
20,9 0,201 201,4 4,209 20,87 0,201 200,8 4,191 19,82 0,192 191,8 3,801 19,86 0,192 192,2 3,817 0,18 0,363 362,9 0,065 20,02 0,192 191,6 3,836 21,91 0,215 215,2 4,715
20,9 0,202 201,7 4,216 20,86 0,201 200,5 4,182 20,03 0,195 195,1 3,908 19,6 0,188 187,5 3,675 0,15 0,313 313,2 0,047 19,89 0,192 191,8 3,815 22 0,215 215,4 4,739
20,93 0,201 201,4 4,215 20,79 0,201 200,5 4,168 20,17 0,198 197,5 3,984 19,68 0,19 189,7 3,733 0,22 0,333 332,6 0,073 19,85 0,192 191,7 3,805 22,01 0,217 217,1 4,778
20,98 0,2 199,8 4,192 20,86 0,199 199,4 4,159 19,7 0,203 202,5 3,989 19,55 0,188 187,7 3,67 0,22 0,386 386,2 0,085 19,84 0,192 191,9 3,807 21,94 0,221 221,1 4,851
20,9 0,202 201,5 4,211 20,93 0,2 200,4 4,194 20,12 0,207 207,4 4,173 19,64 0,187 186,6 3,665 0,13 0,354 353,7 0,046 19,95 0,19 190,2 3,794 22,03 0,222 221,7 4,884
20,89 0,201 201,1 4,201 20,73 0,2 199,7 4,14 20,05 0,211 211,4 4,239 20 0,001 0,6 0,012 0,15 0,351 350,7 0,053 19,78 0,192 192 3,798 21,86 0,226 225,7 4,934
20,91 0,202 201,5 4,213 20,91 0,201 201,3 4,209 20,07 0,224 223,5 4,486 20 0 0,3 0,006 0,17 0,356 356,1 0,061 19,81 0,191 191,4 3,792 21,87 0,229 228,7 5,002
20,91 0,2 199,5 4,172 20,96 0,203 202,5 4,244 19,61 0,228 228 4,471 20 0 0,4 0,008 0,82 0,309 309,2 0,254 20,01 0,192 192,3 3,848 21,99 0,231 230,5 5,069
20,91 0,202 202,2 4,228 20,98 0,206 206,2 4,326 20,02 0,222 222,3 4,45 20 0,001 0,6 0,012 1,11 0,342 342,3 0,38 19,93 0,191 190,5 3,797 21,86 0,229 228,5 4,995
20,95 0,199 199,4 4,177 20,86 0,206 205,8 4,293 19,89 0,224 224,4 4,463 20 0,001 0,6 0,012 1,68 0,351 350,6 0,589 19,92 0,192 191,5 3,815 21,79 0,228 228,4 4,977
20,88 0,201 201 4,197 20,88 0,21 210 4,385 19,62 0,225 225 4,415 20 0 0,3 0,006 2,26 0,367 367,2 0,83 19,86 0,192 191,9 3,811 21,86 0,234 234,1 5,117
20,98 0,199 198,6 4,167 20,69 0,209 209,2 4,328 19,8 0,24 239,9 4,75 20 0 0,2 0,004 2,38 0,36 360,2 0,857 19,93 0,19 190,3 3,793 21,89 0,237 237,2 5,192
20,91 0,202 201,5 4,213 20,88 0,211 210,8 4,402 19,71 0,25 249,8 4,924 20,01 0 0,2 0,004 2,79 0,372 372,4 1,039 19,87 0,191 190,7 3,789 22,06 0,241 241 5,316
20,92 0,2 200,3 4,19 20,91 0,212 211,6 4,425 19,75 0,253 253 4,997 20 0,001 0,5 0,01 3,46 0,352 352,1 1,218 19,82 0,192 191,7 3,799 22,01 0,242 241,9 5,324
20,91 0,202 201,7 4,218 20,71 0,213 212,5 4,401 20 0,252 251,6 5,032 20 0 0,4 0,008 3,87 0,372 372,4 1,441 19,73 0,192 191,7 3,782 22,02 0,245 245,3 5,402
20,89 0,201 200,9 4,197 20,92 0,217 216,6 4,531 19,7 0,262 261,7 5,155 20 0 0,4 0,008 4,17 0,363 362,9 1,513 19,96 0,19 190,2 3,796 21,79 0,247 247,3 5,389
21,03 0,201 200,6 4,219 20,78 0,216 215,6 4,48 19,56 0,266 266,1 5,205 20 0,001 0,5 0,01 4,32 0,357 356,9 1,542 19,8 0,191 191,1 3,784 21,84 0,251 251,3 5,488
20,9 0,202 202,3 4,228 20,75 0,219 219,4 4,553 19,73 0,264 264,1 5,211 20 0 0,3 0,006 4,95 0,362 361,6 1,79 19,77 0,192 191,5 3,786 21,91 0,253 252,7 5,537
20,92 0,199 199 4,163 20,66 0,22 219,7 4,539 19,7 0,265 265,3 5,226 20 0,001 0,6 0,012 5,07 0,364 363,8 1,844 20,03 0,192 191,6 3,838 21,92 0,254 254,1 5,57
20,92 0,202 202,3 4,232 21,01 0,22 220,1 4,624 19,64 0,267 266,8 5,24 20 0 0,1 0,002 5,55 0,355 355,2 1,971 19,9 0,193 192,9 3,839 21,75 0,255 254,5 5,535
20,89 0,202 201,9 4,218 20,77 0,221 221 4,59 19,7 0,275 275,1 5,419 20 0 0,2 0,004 5,77 0,344 343,9 1,984 19,91 0,192 191,9 3,821 21,79 0,261 260,6 5,678
20,91 0,206 205,6 4,299 20,98 0,223 223,1 4,681 20,11 0,29 289,8 5,828 19,4 0,188 188 3,647 6,03 0,353 352,9 2,128 19,81 0,192 191,5 3,794 21,88 0,266 265,5 5,809
20,95 0,204 203,6 4,265 20,67 0,225 224,7 4,645 19,76 0,291 290,9 5,748 19,76 0,19 190,3 3,76 6,12 0,355 355,2 2,174 19,91 0,19 190,2 3,787 21,86 0,271 271,1 5,926
20,79 0,204 204,4 4,249 21,08 0,224 223,6 4,713 19,5 0,298 298,1 5,813 19,44 0,192 191,6 3,725 6,59 0,333 333,2 2,196 19,89 0,192 191,9 3,817 21,8 0,269 268,8 5,86
20,9 0,205 205 4,285 20,79 0,223 222,9 4,634 20,01 0,308 308,3 6,169 19,67 0,191 191,2 3,761 7,28 0,323 323,1 2,352 20,01 0,191 191,4 3,83 21,92 0,273 273,3 5,991
20,79 0,203 203,3 4,227 20,97 0,226 226,4 4,748 19,59 0,31 309,6 6,065 19,48 0,187 187 3,643 7,47 0,308 308,3 2,303 19,93 0,191 190,9 3,805 21,84 0,27 270,2 5,901
20,88 0,205 205,3 4,287 20,68 0,228 228,3 4,721 19,5 0,311 310,6 6,057 19,57 0,187 186,9 3,658 7,8 0,311 311,4 2,429 19,92 0,192 192,4 3,833 21,62 0,275 274,7 5,939
20,91 0,205 205,1 4,289 20,74 0,229 229,2 4,754 19,54 0,328 328,2 6,413 19,65 0,187 187,1 3,677 8,05 0,309 309,2 2,489 19,99 0,194 193,5 3,868 21,81 0,283 283,4 6,181
20,9 0,205 204,7 4,278 20,65 0,233 233,4 4,82 19,35 0,345 345,1 6,678 19,99 0,187 187,4 3,746 8,25 0,308 308,2 2,543 19,98 0,193 193,3 3,862 21,88 0,285 284,8 6,231
20,92 0,206 205,9 4,307 20,66 0,237 236,8 4,892 19,3 0,36 360 6,948 19,95 0,19 189,7 3,785 8,49 0,302 301,6 2,561 19,92 0,195 195,2 3,888 21,87 0,291 290,7 6,358
20,71 0,207 206,5 4,277 20,87 0,238 237,9 4,965 19,69 0,376 375,7 7,398 19,93 0,191 191,2 3,811 8,89 0,303 303 2,694 19,94 0,199 198,9 3,966 21,91 0,291 290,7 6,369
21 0,204 204,2 4,288 20,89 0,241 241,3 5,041 19,98 0,375 374,5 7,483 19,44 0,188 187,9 3,653 8,82 0,299 298,9 2,636 19,95 0,202 201,6 4,022 21,93 0,296 296,3 6,498
20,98 0,206 205,8 4,318 20,88 0,243 242,7 5,068 19,25 0,4 400,1 7,702 19,86 0,19 189,7 3,767 8,69 0,298 298,3 2,592 19,87 0,205 205,2 4,077 22,07 0,304 304,1 6,711
20,82 0,206 205,9 4,287 20,84 0,243 243,2 5,068 19,31 0,427 427,3 8,251 19,88 0,187 186,6 3,71 8,85 0,293 293,4 2,597 19,91 0,205 205,2 4,086 21,95 0,307 307 6,739
20,97 0,206 206,3 4,326 20,87 0,243 243 5,071 19,19 0,439 438,7 8,419 19,55 0,189 188,5 3,685 9,09 0,295 295 2,682 19,9 0,208 208,3 4,145 21,69 0,308 308,1 6,683
20,78 0,207 207,1 4,304 20,78 0,243 243,2 5,054 19,23 0,442 441,6 8,492 19,86 0,191 191 3,793 9,41 0,294 294 2,767 19,91 0,209 209,1 4,163 22,07 0,31 310,1 6,844
21,04 0,209 208,7 4,391 20,81 0,253 253,3 5,271 19,43 0,473 472,5 9,181 19,67 0,191 191,2 3,761 9,92 0,301 300,7 2,983 20,01 0,211 210,9 4,22 21,56 0,315 315,3 6,798
20,9 0,209 208,8 4,364 20,71 0,257 256,7 5,316 18,85 0,515 515,4 9,715 19,95 0,187 187,3 3,737 9,83 0,292 291,5 2,865 19,89 0,212 211,6 4,209 21,78 0,318 318 6,926
21,08 0,208 207,7 4,378 21,15 0,257 257,4 5,444 18,83 0,54 540,4 10,176 19,57 0,199 198,9 3,892 10,01 0,296 296,4 2,967 19,93 0,213 213 4,245 21,7 0,322 322 6,987
20,81 0,21 209,5 4,36 20,64 0,266 266,1 5,492 18,45 0,586 586,3 10,817 19,4 0,201 201,2 3,903 10,28 0,293 292,5 3,007 19,87 0,217 216,7 4,306 21,97 0,324 323,9 7,116
20,88 0,212 211,7 4,42 20,81 0,266 265,5 5,525 18,38 0,606 605,6 11,131 19,52 0,205 205,2 4,006 10,7 0,297 297,2 3,18 19,93 0,216 216,3 4,311 21,57 0,32 319,9 6,9
20,91 0,212 211,9 4,431 21,05 0,269 268,6 5,654 18,73 0,601 601 11,257 19,42 0,209 209,4 4,067 10,75 0,288 288 3,096 19,74 0,219 218,8 4,319 21,93 0,332 332,1 7,283
20,97 0,211 210,8 4,42 20,94 0,27 270,4 5,662 18,64 0,597 596,7 11,122 19,84 0,211 210,6 4,178 10,76 0,288 287,5 3,094 19,91 0,22 219,8 4,376 21,57 0,331 331,3 7,146
20,88 0,212 211,9 4,424 21,05 0,268 268,3 5,648 18,15 0,673 672,7 12,21 19,61 0,211 210,7 4,132 10,94 0,287 287 3,14 19,97 0,227 227 4,533 22,02 0,343 342,6 7,544
21,05 0,212 211,6 4,454 21 0,277 276,8 5,813 17,84 0,719 718,5 12,818 19,44 0,215 214,8 4,176 10,92 0,284 284,1 3,102 19,95 0,227 226,7 4,523 22,06 0,354 354,4 7,818
20,94 0,216 215,5 4,513 21,05 0,284 284,4 5,987 17,8 0,723 723,4 12,877 19,31 0,215 214,9 4,15 11,14 0,286 285,7 3,183 19,87 0,227 226,5 4,501 21,94 0,357 356,8 7,828
20,9 0,214 213,8 4,468 20,68 0,291 290,5 6,008 16,9 0,805 805,1 13,606 19,6 0,22 220,1 4,314 11,46 0,282 281,7 3,228 19,88 0,228 227,6 4,525 21,53 0,357 356,8 7,682
20,72 0,215 215,4 4,463 20,55 0,285 285,2 5,861 15,97 0,88 880,4 14,06 19,64 0,223 222,6 4,372 11,46 0,281 280,5 3,215 19,71 0,233 233,3 4,598 21,56 0,365 365,1 7,872
20,86 0,216 215,8 4,502 20,92 0,288 287,7 6,019 16,01 0,859 858,6 13,746 19,55 0,227 226,6 4,43 11,29 0,277 277,4 3,132 19,88 0,235 235,1 4,674 22,08 0,362 362,4 8,002
20,86 0,218 217,7 4,541 20,87 0,287 286,9 5,988 16,01 0,856 855,5 13,697 19,53 0,23 229,8 4,488 11,6 0,283 283,4 3,287 19,9 0,236 236,3 4,702 21,6 0,366 365,8 7,901
20,91 0,217 216,6 4,529 20,81 0,298 297,5 6,191 15,58 0,874 874,1 13,618 19,45 0,234 233,8 4,547 11,62 0,283 282,8 3,286 19,89 0,241 240,9 4,792 21,86 0,36 359,7 7,863
20,7 0,216 215,8 4,467 20,96 0,31 309,7 6,491 16,22 0,869 869 14,095 19,54 0,235 235,4 4,6 11,78 0,277 276,8 3,261 19,95 0,242 242,4 4,836 21,53 0,374 373,7 8,046
21,02 0,219 218,5 4,593 20,85 0,3 300,4 6,263 15,61 0,909 909,3 14,194 19,56 0,235 234,8 4,593 11,84 0,279 279,1 3,305 19,94 0,246 246,3 4,911 21,49 0,381 380,9 8,186
20,93 0,218 218 4,563 20,69 0,303 302,5 6,259 15,58 0,936 936 14,583 19,76 0,232 232,2 4,588 11,64 0,275 275,3 3,204 19,91 0,246 246,1 4,9 21,7 0,393 393,4 8,537
20,87 0,22 220,3 4,598 20,7 0,309 308,8 6,392 14,55 0,984 984,2 14,32 19,48 0,242 241,6 4,706 11,9 0,277 277 3,296 19,87 0,25 250,2 4,971 22,13 0,414 414,3 9,168
21,05 0,219 218,5 4,599 21,01 0,308 308,2 6,475 14,14 1,014 1014,4 14,344 19,61 0,244 244,4 4,793 12,15 0,275 275,3 3,345 19,9 0,248 247,8 4,931 21,85 0,415 414,7 9,061
20,99 0,222 222,3 4,666 20,99 0,314 313,6 6,582 14,11 0,978 978,1 13,801 19,25 0,255 255 4,909 12,3 0,279 278,5 3,426 19,92 0,252 252,2 5,024 21,85 0,42 420,4 9,186
20,99 0,221 220,7 4,632 20,84 0,318 318,1 6,629 14,23 1,037 1036,6 14,751 19,21 0,256 256,3 4,924 12,36 0,273 272,5 3,368 19,75 0,255 254,5 5,026 21,84 0,419 419 9,151
21,04 0,222 221,7 4,665 21,08 0,322 321,7 6,781 13,7 1,052 1052,3 14,417 19,33 0,269 269 5,2 12,19 0,281 280,8 3,423 19,91 0,256 255,6 5,089 21,97 0,424 424,1 9,317
20,9 0,224 223,8 4,677 21,11 0,323 322,8 6,814 12,52 1,078 1078,3 13,5 19,3 0,269 268,6 5,184 12,43 0,275 275,4 3,423 19,93 0,258 258,2 5,146 21,57 0,431 430,8 9,292
21,09 0,225 224,6 4,737 21,18 0,315 315,4 6,68 12 1,11 1109,9 13,319 19,23 0,277 276,7 5,321 12,24 0,276 276,1 3,379 19,87 0,259 259,4 5,154 21,5 0,443 442,7 9,518
20,95 0,224 224,3 4,699 20,98 0,317 317,4 6,659 11,58 1,149 1148,9 13,304 19,06 0,287 287,4 5,478 12,14 0,274 274 3,326 19,87 0,257 257,1 5,109 22,08 0,448 448,4 9,901
20,84 0,227 227,1 4,733 20,94 0,318 317,7 6,653 10,05 1,152 1151,6 11,574 19,31 0,303 302,9 5,849 12,2 0,28 279,7 3,412 19,85 0,259 259,2 5,145 21,64 0,467 467 10,106
20,9 0,229 229,3 4,792 21,19 0,333 333,4 7,065 8,38 1,153 1152,8 9,66 19,33 0,304 304,4 5,884 12,58 0,276 276,2 3,475 19,84 0,262 261,7 5,192 22,14 0,466 466 10,317
20,91 0,229 229,2 4,793 20,87 0,337 337 7,033 7,44 1,148 1147,9 8,54 18,97 0,31 309,6 5,873 13,15 0,276 275,5 3,623 19,88 0,262 262 5,209 21,56 0,487 487,3 10,506
20,9 0,23 229,7 4,801 20,55 0,346 346,1 7,112 7,62 1,158 1158,1 8,825 18,93 0,309 308,6 5,842 13,56 0,267 267,3 3,625 19,69 0,267 267,2 5,261 21,56 0,48 480,3 10,355
20,86 0,231 230,5 4,808 20,93 0,348 348,3 7,29 7,57 1,156 1155,9 8,75 18,98 0,312 312,4 5,929 13,66 0,269 268,9 3,673 19,62 0,272 272,4 5,344 21,36 0,494 494 10,552
20,86 0,234 233,6 4,873 20,66 0,351 350,8 7,248 6,28 1,163 1163,3 7,306 19 0,332 332,1 6,31 13,87 0,263 262,8 3,645 19,9 0,272 272 5,413 21,95 0,495 494,7 10,859
21,02 0,239 239,4 5,032 20,96 0,348 348,1 7,296 4,06 1,182 1182,3 4,8 18,95 0,344 344,1 6,521 14,11 0,262 262,1 3,698 19,68 0,273 273,2 5,377 21,82 0,528 528,3 11,528
20,72 0,237 237,1 4,913 21,17 0,359 359,3 7,606 2,06 1,162 1162 2,394 19,02 0,354 354,1 6,735 14,35 0,258 257,7 3,698 19,88 0,276 275,8 5,483 21,2 0,521 521,3 11,052
20,91 0,242 242,1 5,062 20,56 0,353 353,3 7,264 2 1,154 1153,9 2,308 18,81 0,363 362,8 6,824 14,59 0,252 252,3 3,681 19,86 0,277 277,2 5,505 21,38 0,548 548,2 11,721
21,01 0,24 239,6 5,034 21,01 0,375 374,7 7,872 0,35 1,159 1159 0,406 18,95 0,362 361,5 6,85 14,75 0,249 249,2 3,676 20,1 0,274 274,2 5,511 21,2 0,538 537,8 11,401
20,77 0,24 240,2 4,989 20,81 0,378 377,8 7,862 0,3 1,161 1160,5 0,348 18,66 0,366 366,4 6,837 14,79 0,251 251,4 3,718 19,65 0,279 279 5,482 21,12 0,564 563,8 11,907
20,91 0,244 243,8 5,098 20,49 0,397 397,3 8,141 0,37 1,151 1151,3 0,426 19 0,365 364,8 6,931 15,08 0,246 245,9 3,708 19,91 0,282 282,4 5,623 22,02 0,566 566 12,463
21,06 0,244 243,9 5,137 20,43 0,383 383,2 7,829 0,35 1,163 1162,8 0,407 18,59 0,387 386,5 7,185 15,07 0,248 247,8 3,734 19,85 0,282 282 5,598 21,5 0,586 585,7 12,593
20,93 0,243 242,7 5,08 20,5 0,389 389,1 7,977 0,34 1,156 1156,3 0,393 18,37 0,405 405,3 7,445 14,99 0,246 245,6 3,682 19,72 0,284 283,9 5,599 21,88 0,622 622 13,609
21,02 0,251 251,2 5,28 20,43 0,388 388,4 7,935 0,33 1,162 1161,8 0,383 18,16 0,429 429,3 7,796 15,14 0,242 242,4 3,67 19,88 0,291 290,7 5,779 21,28 0,605 604,6 12,866
20,89 0,248 248,4 5,189 20,36 0,384 383,7 7,812 0,34 1,159 1158,7 0,394 18,03 0,442 442,2 7,973 15,41 0,24 239,7 3,694 19,63 0,289 289,3 5,679 21,21 0,614 613,9 13,021
20,87 0,253 253 5,28 20,41 0,387 387,1 7,901 0,34 1,158 1157,7 0,394 17,58 0,463 462,9 8,138 15,67 0,234 233,7 3,662 19,65 0,288 288,3 5,665 21,06 0,603 603,2 12,703
20,81 0,255 254,8 5,302 20,84 0,392 392,1 8,171 0,34 1,157 1157,4 0,394 17,51 0,465 464,6 8,135 15,95 0,231 230,9 3,683 19,77 0,292 291,5 5,763 21,38 0,615 615,4 13,157
20,84 0,259 258,9 5,395 20,29 0,405 405,2 8,222 0,37 1,159 1159,1 0,429 17,81 0,461 461 8,21 15,98 0,228 228,3 3,648 19,74 0,291 290,8 5,74 21,03 0,651 651,3 13,697
20,81 0,261 261,2 5,436 21,14 0,417 416,9 8,813 0,35 1,16 1159,5 0,406 17,24 0,476 475,5 8,198 16,05 0,225 224,8 3,608 19,86 0,298 298,3 5,924 21,14 0,679 678,7 14,348
20,99 0,269 269,2 5,651 20,98 0,424 423,6 8,887 0,38 1,16 1159,5 0,441 16,79 0,495 495 8,311 16,17 0,223 222,7 3,601 20,01 0,305 304,9 6,101 21,35 0,684 684,2 14,608
20,85 0,267 267,3 5,573 20,86 0,44 439,9 9,176 0,37 1,164 1164,2 0,431 16,34 0,521 521,1 8,515 16,17 0,221 220,6 3,567 19,8 0,302 301,9 5,978 20,87 0,719 718,5 14,995
20,96 0,274 274 5,743 20,28 0,433 432,6 8,773 0,37 1,157 1157,2 0,428 15,89 0,545 544,5 8,652 16,38 0,216 215,6 3,532 19,66 0,305 304,9 5,994 21,52 0,731 731,4 15,74
21 0,279 278,5 5,849 20,86 0,43 430 8,97 0,37 1,16 1159,8 0,429 15,24 0,575 574,8 8,76 16,34 0,214 213,5 3,489 19,81 0,304 303,9 6,02 21,02 0,743 743,2 15,622
21,03 0,287 286,5 6,025 20,55 0,433 433,1 8,9 0,37 1,16 1160 0,429 14,93 0,61 609,8 9,104 16,45 0,212 212 3,487 19,95 0,302 301,6 6,017 21,63 0,757 756,5 16,363
20,69 0,296 295,7 6,118 20,8 0,452 451,7 9,395 0,37 1,161 1161,1 0,43 14,61 0,607 607,3 8,873 16,61 0,208 207,6 3,448 19,74 0,302 301,9 5,96 21,05 0,766 766 16,124
21,13 0,302 301,7 6,375 20,19 0,483 483,2 9,756 0,36 1,154 1154,4 0,416 14,62 0,61 609,9 8,917 16,6 0,204 203,7 3,381 19,73 0,311 311,2 6,14 20,88 0,793 792,5 16,547
21,05 0,297 296,9 6,25 20,17 0,47 470,3 9,486 0,32 1,163 1163,3 0,372 13,91 0,634 634,2 8,822 16,7 0,204 203,7 3,402 19,99 0,321 320,9 6,415 21,25 0,81 810,3 17,219
20,9 0,297 297,3 6,214 21,07 0,481 481,2 10,139 0,48 1,156 1156 0,555 13,89 0,668 668 9,279 16,78 0,204 204 3,423 19,9 0,332 331,5 6,597 21,27 0,822 821,7 17,478
20,93 0,309 309 6,467 20,62 0,471 471,3 9,718 0,32 1,122 1121,8 0,359 13,65 0,667 666,5 9,098 16,69 0,197 197,3 3,293 19,77 0,335 334,7 6,617 21,21 0,799 799,3 16,953
20,8 0,31 309,5 6,438 20,74 0,488 488,3 10,127 2,08 1,158 1158,4 2,409 13,36 0,691 690,8 9,229 16,72 0,194 193,8 3,24 19,85 0,336 335,7 6,664 21,14 0,811 810,9 17,142
20,8 0,316 315,6 6,564 20,41 0,511 511 10,43 1,94 1,157 1157,3 2,245 13,25 0,721 720,6 9,548 16,86 0,191 191,2 3,224 19,82 0,339 338,5 6,709 20,99 0,807 806,7 16,933
20,86 0,325 325,1 6,782 20,12 0,523 523,2 10,527 2,11 1,143 1142,8 2,411 12,8 0,726 725,8 9,29 16,94 0,189 188,6 3,195 19,64 0,344 344,4 6,764 20,93 0,821 821,2 17,188
20,79 0,329 329,3 6,846 20,62 0,514 513,8 10,595 4,67 1,172 1171,6 5,471 12,87 0,755 755,3 9,721 16,95 0,187 186,9 3,168 19,68 0,348 347,9 6,847 20,91 0,865 864,7 18,081
20,55 0,328 327,8 6,736 20,2 0,517 517,4 10,451 5,83 1,152 1152 6,716 12,16 0,767 767,3 9,33 16,98 0,184 183,7 3,119 20,05 0,352 351,6 7,05 20,63 0,908 907,9 18,73
20,77 0,331 330,7 6,869 20,81 0,526 526,4 10,954 6,64 1,117 1116,5 7,414 11,68 0,76 760,1 8,878 17,15 0,18 179,8 3,084 19,58 0,348 348 6,814 20,59 0,923 923,2 19,009
21,06 0,343 342,7 7,217 20,44 0,562 562,4 11,495 7,59 1,152 1152,2 8,745 10,45 0,768 767,7 8,022 17,17 0,178 177,5 3,048 19,92 0,347 347 6,912 20,33 0,951 951 19,334
20,67 0,349 349,3 7,22 20,02 0,571 570,9 11,429 7,68 1,147 1146,7 8,807 8,96 0,773 772,6 6,922 17,09 0,174 174,2 2,977 19,56 0,347 346,7 6,781 19,93 1,008 1008,3 20,095
20,75 0,35 350,4 7,271 20,11 0,577 576,6 11,595 9,14 1,231 1230,8 11,25 8,54 0,764 764 6,525 17,15 0,171 171,4 2,94 19,57 0,362 362,3 7,09 20,23 1,016 1015,5 20,544
20,54 0,346 346 7,107 20,03 0,594 593,7 11,892 9,9 1,135 1134,6 11,233 7,79 0,767 766,9 5,974 17,21 0,167 167 2,874 19,77 0,376 376,1 7,435 20,58 1,015 1014,9 20,887
20,54 0,351 351,2 7,214 20,42 0,575 575,1 11,744 10,58 1,142 1141,5 12,077 7,18 0,764 764,1 5,486 17,3 0,166 165,7 2,867 19,77 0,382 381,9 7,55 20,53 1,043 1043,1 21,415
20,86 0,352 352,3 7,349 20,21 0,576 576 11,641 12,05 1,125 1125,1 13,557 5,63 0,701 701,3 3,948 17,33 0,166 165,6 2,87 19,57 0,385 384,7 7,529 20,21 1,105 1104,5 22,322
20,55 0,368 367,7 7,556 20,39 0,605 605,3 12,342 12,78 1,078 1077,5 13,77 5,68 0,753 753,2 4,278 17,31 0,166 165,6 2,867 19,6 0,392 392 7,683 20,04 1,126 1126,4 22,573
21,09 0,377 377 7,951 19,7 0,688 687,7 13,548 13,58 1,059 1058,8 14,379 5,79 0,727 727,1 4,21 17,25 0,166 165,6 2,857 19,83 0,392 392,4 7,781 19,85 1,162 1162,1 23,068
20,56 0,372 372,2 7,652 19,72 0,707 707,1 13,944 13,76 0,984 984,3 13,544 5,19 0,73 729,7 3,787 17,32 0,166 165,6 2,868 20,04 0,404 403,6 8,088 19,7 1,187 1187,3 23,39
20,52 0,38 380,3 7,804 19,93 0,711 711,2 14,174 14,14 1,01 1009,9 14,28 5,48 0,749 748,8 4,103 17,25 0,166 165,6 2,857 19,92 0,401 401,4 7,996 19,59 1,229 1228,9 24,074
20,88 0,39 390 8,143 20,05 0,715 714,8 14,332 14,25 0,987 986,5 14,058 4,3 0,761 760,9 3,272 17,26 0,166 165,5 2,857 19,91 0,412 412,4 8,211 18,81 1,298 1298,2 24,419
21,05 0,394 393,7 8,287 19,87 0,736 735,9 14,622 14,6 0,969 968,7 14,143 3,21 0,761 760,5 2,441 17,23 0,167 167,4 2,884 19,97 0,407 407,1 8,13 18,98 1,309 1309,4 24,852
20,89 0,392 392,4 8,197 19,63 0,768 768,1 15,078 14,83 0,955 955,4 14,169 2,32 0,736 735,6 1,707 17,22 0,166 165,9 2,857 19,69 0,415 415,4 8,179 18,74 1,291 1291,3 24,199
20,89 0,395 395,2 8,256 20,06 0,746 746,2 14,969 15,31 0,925 924,7 14,157 0,23 0,764 764,3 0,176 17,27 0,167 166,7 2,879 19,97 0,431 431,3 8,613 18,21 1,32 1319,5 24,028
21,02 0,411 411,4 8,648 19,63 0,784 784,1 15,392 15,52 0,948 947,8 14,71 0,19 0,769 769,4 0,146 17,27 0,165 165,4 2,856 20,03 0,424 424 8,493 17,83 1,396 1396,1 24,892
21 0,412 411,8 8,648 19,64 0,811 811,2 15,932 14,83 0,922 921,6 13,667 0,16 0,729 728,5 0,117 17,32 0,166 166,1 2,877 19,54 0,438 437,8 8,555 18,04 1,471 1470,5 26,528
21,1 0,43 430,1 9,075 19,01 0,871 871 16,558 15,42 0,928 927,8 14,307 0,23 0,764 764 0,176 17,23 0,165 165,4 2,85 19,99 0,434 434,3 8,682 17,79 1,413 1412,6 25,13
20,73 0,434 434,4 9,005 19,38 0,866 866,4 16,791 16,17 0,874 874,2 14,136 0,25 0,764 764,4 0,191 17,18 0,167 166,9 2,867 20,14 0,45 449,6 9,055 17,79 1,398 1397,8 24,867
21 0,432 431,7 9,066 18,74 0,886 886,4 16,611 16,18 0,842 842,2 13,627 0,23 0,772 772,4 0,178 17,19 0,166 166,2 2,857 19,87 0,441 441,1 8,765 17,36 1,475 1474,6 25,599
20,75 0,437 436,9 9,066 18,97 0,909 909,4 17,251 16,39 0,839 839 13,751 0,22 0,729 728,7 0,16 17,24 0,167 166,7 2,874 20,11 0,449 448,7 9,023 17,98 1,454 1453,5 26,134
20,98 0,44 439,8 9,227 18,76 0,919 919,3 17,246 16,2 0,817 816,9 13,234 0,25 0,765 765 0,191 17,26 0,166 165,8 2,862 20,05 0,448 448,1 8,984 17,72 1,44 1439,7 25,511
21,1 0,441 440,6 9,297 18,38 0,98 979,6 18,005 16,77 0,812 811,6 13,611 0,24 0,767 766,9 0,184 17,17 0,167 166,5 2,859 19,44 0,449 448,9 8,727 17,83 1,426 1425,6 25,418
20,46 0,447 446,7 9,139 18,18 0,982 981,7 17,847 16,86 0,82 820,1 13,827 0,28 0,699 699,3 0,196 17,29 0,165 165,3 2,858 19,77 0,456 456 9,015 16,83 1,541 1541 25,935
20,96 0,46 460,2 9,646 18,26 0,972 972,4 17,756 16,57 0,793 792,8 13,137 0,31 0,774 773,9 0,24 17,96 0,101 100,6 1,807 19,4 0,462 462,3 8,969 17,58 1,476 1475,7 25,943
21,15 0,469 469,1 9,921 18,59 0,962 961,9 17,882 16,72 0,802 802,4 13,416 0,2 0,768 767,9 0,154 17,7 0,099 98,9 1,751 19,71 0,46 460,3 9,073 17,71 1,551 1550,5 27,459
21,06 0,474 474,1 9,985 17,96 0,957 956,8 17,184 17,05 0,766 766,4 13,067 0,27 0,735 734,9 0,198 17,83 0,099 99,1 1,767 19,98 0,474 474,4 9,479 17,23 1,572 1572,3 27,091
21,02 0,494 493,8 10,38 18,08 0,985 985 17,809 16,91 0,756 756,3 12,789 0,25 0,655 654,6 0,164 17,71 0,099 99,4 1,76 19,94 0,481 481,3 9,597 16,59 1,543 1542,9 25,597
20,27 0,486 485,8 9,847 18,51 0,97 969,8 17,951 17,69 0,735 734,9 13 0,23 0,763 763,2 0,176 17,8 0,099 99,3 1,768 20,17 0,49 489,5 9,873 16,96 1,519 1519,1 25,764
20,32 0,502 501,7 10,195 18,41 1,036 1035,6 19,065 17,61 0,737 737 12,979 0,21 0,773 772,6 0,162 17,68 0,099 98,6 1,743 20,05 0,506 505,9 10,143 16,6 1,597 1597,2 26,514
20,25 0,503 503 10,186 18,07 1,013 1012,6 18,298 17,54 0,745 744,6 13,06 0,25 0,74 739,6 0,185 17,81 0,1 100 1,781 19,35 0,502 502,4 9,721 17,04 1,607 1606,5 27,375
21,2 0,488 488 10,346 17,67 1,042 1042,2 18,416 17,61 0,73 729,8 12,852 0,25 0,764 763,5 0,191 17,67 0,099 98,9 1,748 19,65 0,488 487,6 9,581 16,43 1,603 1602,9 26,336
21,06 0,505 504,6 10,627 17,95 1,072 1071,6 19,235 17,42 0,726 725,7 12,642 0,41 0,758 757,5 0,311 17,85 0,099 99 1,767 19,76 0,52 519,9 10,273 15,57 1,615 1614,7 25,141
20,58 0,525 525,1 10,807 17,41 1,076 1076,3 18,738 17,59 0,714 713,9 12,558 0,25 0,794 793,9 0,198 17,75 0,099 98,8 1,754 19,87 0,518 518,1 10,295 15,67 1,732 1731,6 27,134
20,42 0,521 520,8 10,635 17,17 1,1 1100,2 18,89 17,85 0,692 692,4 12,359 0,56 0,812 811,9 0,455 17,86 0,1 99,8 1,782 20,01 0,535 534,8 10,701 14,59 1,774 1774,2 25,886
20,6 0,543 543 11,186 17,46 1,089 1088,8 19,01 17,94 0,689 688,6 12,353 1,28 0,72 720,1 0,922 17,63 0,1 100,2 1,767 20,08 0,535 535 10,743 13,27 1,821 1821,1 24,166
20,78 0,547 546,9 11,365 17,23 1,125 1125,4 19,391 18,08 0,675 674,9 12,202 1,65 0,757 757,3 1,25 17,85 0,1 99,8 1,781 19,14 0,528 528,2 10,11 12,52 1,887 1886,6 23,62
20,39 0,563 563,3 11,486 16,84 1,188 1188,2 20,009 18,06 0,671 671,3 12,124 1,91 0,767 766,7 1,464 17,82 0,071 70,8 1,262 19,97 0,546 546,4 10,912 11,27 1,912 1912,3 21,552
20,98 0,568 567,5 11,906 16,87 1,147 1147,1 19,352 18,4 0,67 670 12,328 3,1 0,733 732,9 2,272 17,78 0,072 71,5 1,271 19,67 0,556 555,5 10,927 10,1 1,892 1891,7 19,106
20,08 0,6 599,9 12,046 16,95 1,176 1175,8 19,93 18,38 0,655 654,7 12,033 3,22 0,747 747,2 2,406 17,94 0,072 72,1 1,293 19,26 0,545 545 10,497 9,17 1,894 1894 17,368
20,45 0,592 591,9 12,104 17,09 1,143 1142,8 19,53 18,42 0,647 647 11,918 4,56 0,75 750,2 3,421 17,79 0,071 70,7 1,258 19,28 0,577 576,7 11,119 7,98 1,895 1894,9 15,121
20,23 0,611 610,9 12,359 16,14 1,172 1172,3 18,921 18,3 0,639 639,3 11,699 6,76 0,735 735 4,969 17,98 0,072 71,5 1,286 19,4 0,593 592,5 11,495 7,76 1,894 1893,9 14,697
20,01 0,658 658 13,167 16,03 1,189 1188,5 19,052 18,66 0,635 634,8 11,845 7,93 0,76 760,4 6,03 17,79 0,071 71 1,263 19,23 0,569 568,6 10,934 7,97 1,956 1955,5 15,585
20,19 0,712 711,9 14,373 16,21 1,248 1247,9 20,228 18,31 0,623 623,2 11,411 8,95 0,766 766,2 6,857 18,02 0,071 70,9 1,278 19,3 0,572 571,7 11,034 7,26 1,898 1897,6 13,777
20,1 0,716 716,3 14,398 15,87 1,255 1255 19,917 18,33 0,619 618,6 11,339 9,77 0,769 768,7 7,51 18,04 0,071 70,6 1,274 20,12 0,603 602,7 12,126 7,27 1,896 1895,8 13,782
19,77 0,76 759,9 15,023 15,6 1,213 1212,7 18,918 18,83 0,595 595,1 11,206 11,1 0,757 756,9 8,402 17,84 0,071 71,3 1,272 19,19 0,602 602,1 11,554 6,86 1,916 1915,6 13,141
19,72 0,779 778,6 15,354 15,5 1,231 1231,4 19,087 18,44 0,595 594,7 10,966 12,07 0,765 764,7 9,23 18,09 0,071 70,9 1,283 19,38 0,623 623,4 12,081 6,49 1,905 1904,7 12,362
20,22 0,795 795 16,075 15,55 1,215 1215,2 18,896 18,62 0,581 580,6 10,811 12,57 0,748 748,3 9,406 17,85 0,072 71,9 1,283 19,58 0,627 626,5 12,267 5,46 1,892 1892,3 10,332
19,88 0,832 832,1 16,542 16,36 1,273 1272,8 20,823 19,14 0,561 561,1 10,739 12,73 0,719 718,6 9,148 17,84 0,071 71,4 1,274 19,75 0,641 640,9 12,658 5,5 1,9 1900,2 10,451
20,04 0,856 856,2 17,158 15,77 1,23 1230,4 19,403 18,93 0,55 549,8 10,408 13,59 0,692 691,9 9,403 17,96 0,072 71,7 1,288 19,52 0,668 668,4 13,047 3,13 1,907 1907,2 5,97
19,63 0,871 870,9 17,096 15,23 1,232 1231,6 18,757 18,7 0,54 540,4 10,105 13,85 0,672 672 9,307 17,98 0,071 71,1 1,278 19,06 0,675 675 12,866 3,2 1,892 1892,1 6,055
20,09 0,872 871,5 17,508 15,69 1,296 1296 20,334 19,11 0,536 535,6 10,235 13,6 0,659 659,4 8,968 18,06 0,071 71 1,282 19,88 0,679 679,2 13,502 2,8 1,814 1814,3 5,08
CorrienteCorriente Corriente Corriente Corriente Corriente Corriente
20,19 0,853 852,8 17,218 14,57 1,252 1252,1 18,243 19,24 0,516 515,6 9,92 13,8 0,672 671,7 9,269 18,01 0 0,4 0,007 19,49 0,694 694,3 13,532 0,68 1,897 1896,9 1,29
19,86 0,888 888,3 17,642 14,72 1,323 1323 19,475 19,15 0,522 522 9,996 13,32 0,671 671,3 8,942 18,01 0 0,4 0,007 18,87 0,71 710 13,398 0,73 1,897 1897,1 1,385
19,66 0,947 947 18,618 14,87 1,32 1320 19,628 19,24 0,505 505,1 9,718 13,93 0,638 637,8 8,885 18,01 0 0,2 0,004 19,56 0,729 728,6 14,251 0,54 1,892 1891,9 1,022
19,68 0,949 948,5 18,666 14,96 1,342 1341,8 20,073 18,9 0,511 510,6 9,65 14,95 0,589 588,9 8,804 18,01 0 0,2 0,004 18,99 0,78 780,3 14,818 0,55 1,895 1894,5 1,042
19,23 0,953 953,1 18,328 14,79 1,309 1308,5 19,353 19,47 0,498 498 9,696 15,53 0,567 566,6 8,799 18,01 0,001 0,5 0,009 19,12 0,805 804,6 15,384 0,59 1,894 1894,4 1,118
19,37 1,008 1007,5 19,515 14,37 1,394 1393,7 20,027 19,45 0,49 489,9 9,529 15,52 0,542 542 8,412 18,01 0 0,3 0,005 18,67 0,817 816,8 15,25 0,58 1,891 1890,7 1,097
19,48 1,008 1008,4 19,644 12,54 1,356 1356,4 17,009 19,18 0,489 488,6 9,371 15,98 0,524 524,3 8,378 18,01 0,001 0,6 0,011 19,2 0,819 818,7 15,719 0,58 1,719 1718,6 0,997
19,63 1,074 1073,8 21,079 11,58 1,39 1390,3 16,1 19,36 0,48 480,2 9,297 16,02 0,527 526,9 8,441 18,01 0,001 0,6 0,011 18,63 0,878 878,1 16,359 0,57 1,895 1894,9 1,08
19,13 1,069 1069,3 20,456 11,08 1,479 1479 16,387 19,36 0,469 468,8 9,076 16,26 0,509 508,9 8,275 18,02 0 0,4 0,007 18,74 0,901 901,3 16,89 0,58 1,897 1896,9 1,1
19,09 1,102 1101,9 21,035 10,73 1,453 1453,4 15,595 19,05 0,466 466 8,877 16,51 0,503 503,3 8,309 18,01 0 0,4 0,007 19,07 0,883 883,4 16,846 0,57 1,894 1893,9 1,08
18,47 1,122 1121,5 20,714 10,99 1,51 1510,1 16,596 19,44 0,459 459 8,923 16,99 0,494 493,8 8,39 18,02 0 0,3 0,005 18,84 0,886 886,2 16,696 0,59 1,894 1893,5 1,117
18,36 1,162 1161,9 21,332 10,16 1,505 1504,5 15,286 19,49 0,451 451,2 8,794 16,92 0,487 487,4 8,247 18,02 0 0,3 0,005 18,82 0,886 886,1 16,676 0,59 1,9 1899,9 1,121
19,02 1,158 1158,1 22,027 10,36 1,505 1504,9 15,591 19,53 0,445 444,7 8,685 17,48 0,476 476,1 8,322 18,01 0 0,2 0,004 18,52 0,917 916,5 16,974 0,59 1,893 1893,2 1,117
18,35 1,211 1210,7 22,216 10,1 1,519 1519,4 15,346 19,63 0,441 441,1 8,659 17,8 0,469 469,1 8,35 18,01 0 0,4 0,007 18,78 0,897 896,9 16,844 0,63 1,893 1893,2 1,193
18,52 1,222 1221,5 22,622 10,29 1,49 1490,2 15,334 19,58 0,422 421,8 8,259 17,87 0,458 457,5 8,176 18 0 0,4 0,007 18,84 0,92 920,2 17,337 0,6 1,898 1897,6 1,139
18,61 1,277 1276,6 23,758 10,33 1,522 1522,1 15,723 19,78 0,426 425,8 8,422 17,72 0,453 453 8,027 18 0 0,2 0,004 18,47 0,936 935,9 17,286 0,6 1,894 1894,1 1,136
17,98 1,245 1245,1 22,387 10,08 1,521 1520,5 15,327 19,48 0,426 426 8,298 18,05 0,443 442,6 7,989 18,01 0 0,4 0,007 18,57 0,901 901 16,732 0,6 1,896 1896,2 1,138
18,14 1,25 1250 22,675 10,12 1,522 1521,5 15,398 19,37 0,431 430,6 8,341 17,81 0,441 440,5 7,845 18,01 0 0,2 0,004 19,1 0,904 904 17,266 0,59 1,896 1895,5 1,118
17,91 1,275 1275,1 22,837 9,7 1,462 1461,7 14,178 19,44 0,407 406,8 7,908 17,73 0,445 445,1 7,892 18,01 0,001 0,5 0,009 18,74 0,927 926,6 17,364 0,6 1,892 1892 1,135
17,86 1,273 1272,8 22,732 8,52 1,513 1512,8 12,889 19,39 0,405 405 7,853 17,84 0,446 445,5 7,948 18,01 0 0,2 0,004 19,1 0,933 932,7 17,815 0,6 1,895 1894,9 1,137
17,97 1,279 1278,9 22,982 9,12 1,514 1514 13,808 19,76 0,402 401,9 7,942 18,01 0,437 437,3 7,876 18,01 0 0,4 0,007 18,32 0,96 959,9 17,585 0,61 1,896 1896,4 1,157
18,56 1,199 1198,6 22,246 8,3 1,525 1525,1 12,658 19,4 0,389 389,1 7,549 18,03 0,427 427,4 7,706 18,01 0,001 0,6 0,011 18,49 1,003 1002,8 18,542 0,65 1,894 1894,2 1,231
18,09 1,268 1267,6 22,931 8,26 1,538 1537,8 12,702 19,4 0,384 384,2 7,453 18,37 0,403 402,9 7,401 18,01 0,001 0,5 0,009 18,25 1,055 1054,5 19,245 0,63 1,893 1892,9 1,193
17,52 1,307 1306,9 22,897 8,46 1,532 1532 12,961 19,38 0,385 385,4 7,469 18,32 0,398 398,3 7,297 18 0 0,4 0,007 17,96 1,093 1093 19,63 0,62 1,894 1893,7 1,174
17,85 1,298 1298,3 23,175 8,48 1,495 1494,5 12,673 19,76 0,377 377,2 7,453 18,46 0,394 394,4 7,281 17,76 1,117 1116,7 19,833 0,63 1,895 1894,6 1,194
17,85 1,302 1301,6 23,234 7,57 1,535 1534,5 11,616 19,89 0,38 379,5 7,548 18,71 0,381 381,1 7,13 17,5 1,151 1150,9 20,141 0,64 1,893 1893,3 1,212
17,51 1,327 1327,2 23,239 6,46 1,523 1522,7 9,837 19,53 0,368 368 7,187 18,86 0,368 368 6,94 17,59 1,191 1190,9 20,948 0,63 1,894 1893,9 1,193
16,92 1,356 1356,2 22,947 6,4 1,529 1529,4 9,788 19,74 0,366 365,5 7,215 18,7 0,368 367,9 6,88 17,34 1,244 1243,7 21,566 0,63 1,895 1894,6 1,194
17,4 1,392 1391,7 24,216 6,53 1,538 1538 10,043 19,9 0,36 359,7 7,158 18,69 0,366 366,3 6,846 16,3 1,286 1286,2 20,965 0,65 1,897 1896,8 1,233
17,07 1,471 1470,7 25,105 6,26 1,519 1518,9 9,508 19,7 0,35 349,8 6,891 18,67 0,356 355,5 6,637 16,26 1,402 1401,5 22,788 0,57 1,893 1893,4 1,079
16,59 1,443 1443,4 23,946 6,08 1,487 1486,5 9,038 19,37 0,343 342,6 6,636 18,8 0,355 354,5 6,665 15,57 1,429 1428,8 22,246 0,56 1,892 1892 1,06
16,54 1,467 1466,9 24,263 5,99 1,509 1509,3 9,041 19,97 0,353 352,9 7,047 18,77 0,347 347,3 6,519 16,02 1,48 1479,5 23,702 0,55 1,895 1895 1,042
17,02 1,464 1464 24,917 5,17 1,501 1500,9 7,76 19,37 0,338 337,5 6,537 19,08 0,347 346,6 6,613 15,23 1,465 1464,6 22,306 0,53 1,898 1897,6 1,006
17,16 1,467 1467,3 25,179 5,2 1,535 1535,3 7,984 19,93 0,34 340 6,776 19,07 0,338 338,4 6,453 15,1 1,446 1446,2 21,838 0,53 1,894 1893,8 1,004
16,93 1,406 1405,6 23,797 4,57 1,509 1509,4 6,898 19,68 0,339 339 6,672 18,83 0,339 339,3 6,389 15,73 1,512 1512,1 23,785 0,52 1,894 1894,1 0,985
16,95 1,459 1459,4 24,737 3,82 1,544 1543,9 5,898 19,49 0,33 329,7 6,426 19,13 0,336 336,1 6,43 14,02 1,57 1570 22,011 0,52 1,893 1893 0,984
17,1 1,43 1430,2 24,456 2,65 1,564 1564,2 4,145 19,99 0,337 337,1 6,739 19,07 0,325 325,2 6,202 12,23 1,788 1787,7 21,864 0,53 1,893 1893 1,003
16,78 1,407 1406,8 23,606 2,93 1,555 1554,8 4,556 19,76 0,324 323,6 6,394 19,36 0,319 318,8 6,172 12,81 1,792 1791,9 22,954 0,53 1,897 1897,4 1,006
16,82 1,5 1499,9 25,228 0,52 1,545 1545,1 0,803 19,57 0,308 307,9 6,026 19,33 0,31 309,9 5,99 12,79 1,791 1791,1 22,908 0,55 1,895 1894,8 1,042
16,87 1,503 1503,3 25,361 0,55 1,535 1535,4 0,844 19,45 0,304 303,7 5,907 19,3 0,315 315,1 6,081 11,85 1,81 1810,4 21,453 0,53 1,893 1893,4 1,004
16,5 1,482 1481,7 24,448 0,51 1,507 1506,8 0,768 19,46 0,296 295,8 5,756 18,99 0,312 311,8 5,921 11,78 1,772 1771,6 20,869 0,53 1,894 1893,8 1,004
15,67 1,453 1453,2 22,772 0,59 1,48 1480,1 0,873 20,04 0,29 289,8 5,808 19,42 0,296 295,9 5,746 11,64 1,817 1817,3 21,153 0,53 1,894 1894,1 1,004
16,22 1,499 1498,6 24,307 0,6 1,541 1541,4 0,925 19,78 0,288 288,2 5,701 19,06 0,288 287,9 5,487 11,97 1,845 1844,9 22,083 0,56 1,896 1895,8 1,062
16,49 1,539 1538,7 25,373 0,64 1,54 1539,7 0,985 20,01 0,282 282,3 5,649 19,3 0,272 271,5 5,24 10,85 1,859 1858,8 20,168 0,54 1,896 1896,4 1,024
16,46 1,476 1475,5 24,287 0,62 1,54 1540,1 0,955 20,16 0,276 276 5,564 19,2 0,254 254,1 4,879 10,7 1,804 1803,9 19,302 0,53 1,89 1890,1 1,002
16,08 1,519 1518,6 24,419 0,61 1,543 1543,2 0,941 19,71 0,27 270,4 5,33 19,61 0,252 252,3 4,948 10 1,925 1924,7 19,247 0,54 1,897 1896,8 1,024
16,31 1,514 1513,6 24,687 0,64 1,533 1533,3 0,981 19,66 0,268 267,5 5,259 19,4 0,248 248,2 4,815 9,65 1,895 1894,7 18,284 0,55 1,894 1893,8 1,042
15,81 1,528 1527,5 24,15 0,64 1,538 1538,3 0,985 20,03 0,27 270,1 5,41 19,59 0,239 239,2 4,686 9,4 1,928 1927,8 18,121 0,53 1,896 1896,4 1,005
16,46 1,488 1487,9 24,491 0,63 1,537 1536,5 0,968 19,97 0,255 254,9 5,09 19,55 0,222 221,6 4,332 7,91 1,924 1924,1 15,22 0,52 1,896 1895,7 0,986
16,28 1,524 1524,4 24,817 0,64 1,543 1542,7 0,987 19,95 0,253 253,4 5,055 19,5 0,217 217,2 4,235 6,73 1,991 1991,1 13,4 0,52 1,897 1896,7 0,986
16,49 1,506 1505,5 24,826 0,62 1,54 1540,1 0,955 20,2 0,249 248,8 5,026 19,77 0,218 217,8 4,306 5,61 1,932 1931,8 10,837 0,53 1,896 1895,7 1,005
15,83 1,513 1513,4 23,957 0,65 1,439 1439 0,935 20,06 0,249 248,7 4,989 19,39 0,2 199,6 3,87 5,57 1,806 1806,4 10,062 0,53 1,894 1894,1 1,004
15,76 1,595 1594,5 25,129 0,61 1,542 1542,1 0,941 20,13 0,243 243,4 4,9 19,45 0,189 188,7 3,67 3,16 1,955 1955 6,178 0,53 1,895 1895,1 1,004
15,61 1,651 1650,8 25,769 0,62 1,54 1540 0,955 19,94 0,234 233,8 4,662 19,46 0,189 188,9 3,676 3,11 1,939 1938,6 6,029 0,53 1,896 1896,2 1,005
14,56 1,654 1653,7 24,078 0,6 1,543 1542,5 0,926 19,67 0,23 230,3 4,53 19,8 0,192 192,1 3,804 0,55 1,957 1956,8 1,076 0,53 1,897 1897,4 1,006
15,12 1,72 1720,4 26,012 0,6 1,543 1542,5 0,926 19,83 0,228 227,8 4,517 19,77 0,192 192,2 3,8 0,62 1,949 1948,7 1,208 0,52 1,893 1892,5 0,984
14,57 1,722 1721,6 25,084 0,6 1,541 1540,5 0,924 20,07 0,227 227,1 4,558 19,43 0,187 187,2 3,637 0,63 1,952 1952,4 1,23 0,53 1,895 1894,9 1,004
14,14 1,672 1671,9 23,641 0,6 1,543 1542,5 0,926 20,02 0,223 223,1 4,466 19,88 0,189 189,3 3,763 0,72 1,923 1922,8 1,384 0,53 1,897 1896,7 1,005
14,38 1,694 1693,6 24,354 0,61 1,544 1543,6 0,942 19,82 0,218 218,2 4,325 19,49 0,188 187,9 3,662 0,56 1,82 1820,4 1,019 0,53 1,892 1892 1,003
14,48 1,684 1684,1 24,386 0,6 1,541 1540,9 0,925 20,14 0,213 212,8 4,286 19,87 0,191 190,6 3,787 0,56 1,955 1954,9 1,095 0,52 1,898 1897,6 0,987
13,84 1,681 1680,6 23,26 0,59 1,542 1542 0,91 19,74 0,205 204,9 4,045 19,88 0,193 192,9 3,835 0,55 1,956 1955,8 1,076 0,53 1,894 1894,4 1,004
14,3 1,748 1747,5 24,989 0,6 1,542 1541,7 0,925 20,16 0,204 204,4 4,121 19,64 0,191 190,9 3,749 0,55 1,951 1951,2 1,073 0,53 1,899 1898,5 1,006
14,45 1,69 1690,1 24,422 0,6 1,54 1540 0,924 20,01 0,203 202,9 4,06 19,82 0,192 192,3 3,811 0,56 1,956 1955,7 1,095 0,53 1,896 1896,4 1,005
13,95 1,679 1679,2 23,425 0,6 1,44 1440,2 0,864 19,74 0,199 199,1 3,93 19,94 0,191 190,7 3,803 0,56 1,954 1953,6 1,094 0,53 1,897 1896,6 1,005
13,56 1,808 1808,1 24,518 0,6 1,537 1537,4 0,922 19,86 0,193 192,7 3,827 19,87 0,191 191,3 3,801 0,56 1,951 1951,4 1,093 0,52 1,896 1895,7 0,986
13,18 1,702 1702,2 22,435 0,6 1,539 1539,2 0,924 19,77 0,191 190,7 3,77 19,65 0,191 190,5 3,743 0,55 1,952 1952,4 1,074 0,52 1,896 1896,1 0,986
13,54 1,723 1723,2 23,332 0,6 1,539 1539 0,923 19,77 0,192 191,6 3,788 19,71 0,189 188,7 3,719 0,54 1,954 1953,7 1,055 0,53 1,895 1895,1 1,004
12,82 1,831 1831,4 23,479 0,6 1,543 1543,2 0,926 19,81 0,19 190,1 3,766 19,83 0,191 190,5 3,778 0,55 1,952 1952,1 1,074 0,52 1,892 1892,2 0,984
12,53 1,856 1856 23,256 0,53 1,541 1540,5 0,816 19,94 0,191 190,8 3,805 19,66 0,191 190,7 3,749 0,55 1,952 1951,6 1,073 0,52 1,895 1894,6 0,985
12,56 1,827 1827,2 22,95 0,5 1,541 1541 0,771 20,11 0,194 193,5 3,891 20 0,001 0,5 0,01 0,56 1,953 1952,5 1,093 0,53 1,893 1893,4 1,004
12,39 1,812 1812,2 22,453 0,49 1,54 1539,5 0,754 19,77 0,193 193,1 3,818 20 0 0,3 0,006 0,55 1,955 1954,5 1,075 0,52 1,896 1895,7 0,986
11,82 1,813 1813,4 21,434 0,48 1,52 1519,7 0,729 20,05 0,193 192,5 3,86 20 0,001 0,6 0,012 0,55 1,948 1948,3 1,072 0,52 1,891 1891 0,983
12,35 1,882 1882 23,243 0,49 1,54 1539,9 0,755 19,77 0,19 189,7 3,75 20 0 0,3 0,006 0,55 1,953 1953,3 1,074 0,52 1,896 1896,2 0,986
10,94 1,827 1827,4 19,992 0,48 1,533 1533,2 0,736 20,07 0,19 189,6 3,805 20 0 0,4 0,008 0,58 1,956 1955,5 1,134 0,52 1,894 1894,3 0,985
10,97 1,882 1881,6 20,641 0,49 1,545 1544,5 0,757 20,11 0,193 193,4 3,889 20 0,001 0,5 0,01 0,56 1,942 1941,8 1,087 0,52 1,896 1895,7 0,986
11,1 1,876 1875,8 20,821 0,49 1,466 1466,2 0,718 19,95 0,194 193,9 3,868 20,01 0 0,2 0,004 0,54 1,948 1948,2 1,052 0,52 1,897 1896,7 0,986
11,28 1,892 1891,7 21,338 0,49 1,542 1542 0,756 19,7 0,192 192,1 3,784 20 0,001 0,5 0,01 0,58 1,956 1955,6 1,134 0,52 1,896 1895,5 0,986
11,24 1,904 1904,2 21,403 0,49 1,545 1544,5 0,757 19,97 0,193 192,5 3,844 20 0 0,4 0,008 0,58 1,956 1955,7 1,134 0,52 1,893 1893,1 0,984
10,1 1,882 1882,3 19,011 0,49 1,543 1542,9 0,756 19,74 0,191 191,1 3,772 20,01 0,001 0,5 0,01 0,57 1,957 1957,1 1,116 0,52 1,898 1898,2 0,987
10,4 1,889 1888,8 19,644 0,49 1,542 1542,2 0,756 19,88 0,192 191,5 3,807 20 0 0,1 0,002 0,57 1,953 1953 1,113 0,51 1,895 1895,2 0,967
10,55 1,892 1891,9 19,96 0,49 1,541 1541,1 0,755 19,72 0,192 191,7 3,78 20,01 0 0,3 0,006 0,6 1,955 1954,9 1,173 0,51 1,893 1892,6 0,965
9,72 1,919 1918,9 18,652 0,49 1,543 1542,8 0,756 20 0,194 194,2 3,884 20 0 0,3 0,006 0,6 1,96 1959,8 1,176 0,51 1,896 1895,7 0,967
7,79 1,896 1896,1 14,771 0,52 1,546 1545,6 0,804 19,92 0,192 191,8 3,821 20,01 0 0,3 0,006 0,66 1,975 1975,4 1,304 0,51 1,895 1895 0,966
7,98 1,915 1914,9 15,281 0,51 1,531 1530,5 0,781 19,85 0,191 190,9 3,789 20 0 0,3 0,006 0,65 1,954 1954,3 1,27 0,51 1,899 1898,5 0,968
7,76 1,912 1911,5 14,833 0,51 1,542 1542 0,786 19,78 0,192 192,1 3,8 20 0 0,3 0,006 0,67 1,954 1954,1 1,309 0,51 1,895 1894,5 0,966
7,93 1,923 1923 15,249 0,51 1,539 1539,2 0,785 20,15 0,192 192,4 3,877 20 0 0,3 0,006 0,68 1,956 1956,4 1,33 0,51 1,895 1894,9 0,966
7,91 1,92 1919,6 15,184 0,5 1,544 1544,1 0,772 19,9 0 0,2 0,004 20 0,001 0,5 0,01 0,66 1,961 1960,5 1,294 0,51 1,895 1894,8 0,966
5,56 1,929 1929,4 10,727 0,5 1,545 1545,4 0,773 20 0 0,4 0,008 20,01 0,001 0,5 0,01 0,66 1,957 1957 1,292 0,51 1,895 1894,7 0,966
3,6 1,892 1892 6,811 0,51 1,544 1544,4 0,788 20 0 0,3 0,006 20 0,001 0,5 0,01 0,57 1,968 1968,2 1,122 0,51 1,898 1897,6 0,968
3,26 1,923 1923,1 6,269 0,5 1,537 1537,2 0,769 20 0 0,2 0,004 20,01 0 0,3 0,006 0,5 1,947 1947,2 0,974 0,51 1,896 1895,8 0,967
3,39 1,918 1918,3 6,503 0,5 1,539 1539,3 0,77 20 0 0,3 0,006 20 0 0,3 0,006 3,24 1,949 1949,3 6,316 0,51 1,896 1895,5 0,967
0,7 1,923 1922,9 1,346 0,5 1,533 1532,9 0,766 20 0,001 0,5 0,01 20 0 0,4 0,008 3,34 1,955 1954,5 6,528 0,51 1,894 1894,4 0,966
0,8 1,928 1927,6 1,542 0,5 1,54 1540,2 0,77 20,01 0 0,2 0,004 20,01 0 0,4 0,008 4,71 1,952 1952,2 9,195 0,51 1,893 1893,2 0,966
0,79 1,927 1926,9 1,522 0,5 1,541 1540,6 0,77 20 0,001 0,6 0,012 20,01 0 0,2 0,004 7,2 1,931 1931,4 13,906 0,52 1,895 1894,7 0,985
0,76 1,928 1928,1 1,465 0,5 1,541 1541 0,771 20 0 0,1 0,002 20 0 0,4 0,008 9,45 1,892 1892,4 17,883 0,51 1,894 1894 0,966
0,76 1,925 1925,4 1,463 0,5 1,54 1539,9 0,77 20 0 0,4 0,008 20 0 0,2 0,004 11,66 1,76 1760,3 20,525 0,52 1,895 1895,4 0,986
0,76 1,925 1924,6 1,463 0,52 1,543 1543,1 0,802 20 0,001 0,5 0,01 20 0 0,4 0,008 12,25 1,763 1762,7 21,593 0,52 1,897 1896,6 0,986
0,86 1,91 1910 1,643 0,85 1,536 1536,1 1,306 20 0,001 0,7 0,014 20,01 0 0,1 0,002 13,3 1,771 1771,1 23,556 0,53 1,892 1891,6 1,003
0,66 1,923 1922,6 1,269 0,69 1,54 1539,7 1,062 20 0 0,3 0,006 20 0 0,4 0,008 13,35 1,754 1753,9 23,415 22,03 0,001 0,9 0,02
0,67 1,924 1923,8 1,289 0,82 1,53 1529,7 1,254 20 0,001 0,5 0,01 20 0 0,2 0,004 13,99 1,568 1567,7 21,932 22,02 0,001 0,7 0,015
0,64 1,925 1924,9 1,232 0,8 1,537 1537,3 1,23 20 0 0,3 0,006 20 0 0,4 0,008 15 1,625 1625 24,375 22,02 0 0,4 0,009
0,69 1,928 1927,9 1,33 0,72 1,542 1542,4 1,111 20,01 0 0,4 0,008 15,14 1,5 1500,2 22,713 22,03 0,001 0,8 0,018
0,66 1,925 1924,5 1,27 0,9 1,517 1516,9 1,365 20 0 0,2 0,004 15,19 1,546 1545,6 23,478 22,02 0,001 0,5 0,011
0,76 1,923 1923,2 1,462 0,49 1,56 1560,3 0,765 20 0 0,4 0,008 14,9 1,527 1527 22,752 0,4 1,894 1894 0,758
0,73 1,926 1925,6 1,406 0,71 1,508 1507,9 1,071 20,01 0 0,2 0,004 15,4 1,446 1445,6 22,262 0,4 1,894 1893,9 0,758
0,72 1,923 1922,7 1,384 2,68 1,492 1491,6 3,997 20,01 0,001 0,5 0,01 15,91 1,504 1504,2 23,932 0,39 1,895 1895,3 0,739
0,72 1,923 1923,3 1,385 2,7 1,478 1477,5 3,989 20 0 0,4 0,008 15,48 1,482 1481,5 22,934 0,39 1,896 1895,9 0,739
0,72 1,93 1930,4 1,39 3,97 1,537 1536,6 6,1 20 0 0,2 0,004 15,35 1,439 1439 22,089 0,4 1,895 1895,1 0,758
0,72 1,928 1928,3 1,388 4,65 1,504 1503,9 6,993 20 0 0,3 0,006 16,25 1,415 1414,6 22,987 0,4 1,897 1896,8 0,759
0,71 1,922 1922 1,365 5,16 1,514 1513,8 7,811 20 0 0,4 0,008 16,25 1,39 1389,5 22,579 0,4 1,897 1896,9 0,759
0,72 1,927 1926,6 1,387 8,14 1,529 1529,1 12,447 20 0,001 0,5 0,01 15,82 1,444 1444,1 22,846 0,4 1,896 1895,6 0,758
0,71 1,921 1920,9 1,364 8,69 1,525 1524,9 13,251 20 0 0,2 0,004 15,95 1,44 1440,4 22,974 0,39 1,897 1897 0,74
0,72 1,923 1923,1 1,385 8,77 1,499 1499,2 13,148 20,01 0 0,3 0,006 16,38 1,367 1366,6 22,385 0,4 1,898 1897,9 0,759
0,71 1,923 1922,8 1,365 9,02 1,522 1522,1 13,729 20 0 0,3 0,006 16,35 1,416 1415,6 23,145 0,4 1,895 1895,4 0,758
0,71 1,919 1918,9 1,362 8,92 1,481 1481,2 13,212 20 0 0,1 0,002 16,63 1,312 1312,3 21,824 0,39 1,896 1896,3 0,74
0,72 1,919 1918,6 1,381 10,13 1,5 1500,4 15,199 20 0 0,4 0,008 16,95 1,283 1282,5 21,738 0,4 1,897 1896,8 0,759
0,71 1,92 1920,4 1,363 9,95 1,525 1524,8 15,172 20 0,001 0,6 0,012 17,16 1,277 1277,3 21,918 0,4 1,894 1894,2 0,758
0,71 1,93 1930 1,37 10,93 1,487 1487 16,253 20 0 0,1 0,002 17,52 1,223 1222,9 21,425 0,4 1,899 1898,8 0,76
0,71 1,931 1930,7 1,371 10,8 1,514 1514,1 16,352 17,05 1,215 1215,2 20,719 0,4 1,893 1893 0,757
0,71 1,928 1928 1,369 12,55 1,418 1417,5 17,79 17,72 1,196 1195,5 21,184 0,4 1,897 1897,1 0,759
0,71 1,926 1926 1,367 12,91 1,345 1344,9 17,363 17,2 1,221 1221 21,001 0,4 1,895 1895 0,758
0,71 1,924 1924,4 1,366 13 1,354 1354,4 17,607 17,54 1,171 1171,4 20,546 0,39 1,896 1895,9 0,739
0,72 1,925 1924,6 1,386 14,27 1,399 1398,7 19,959 17,52 1,184 1184,1 20,745 0,4 1,894 1894 0,758
0,74 1,923 1922,5 1,423 14,68 1,364 1364,1 20,025 18,01 1,137 1137,2 20,481 0,4 1,896 1896 0,758
0,65 1,927 1927,4 1,253 14,95 1,359 1359,3 20,322 18,42 1,082 1081,8 19,927 0,4 1,897 1897,3 0,759
0,66 1,923 1922,7 1,269 14,98 1,328 1328 19,893 17,76 1,09 1089,8 19,355 0,4 1,899 1898,9 0,76
0,64 1,93 1929,6 1,235 14,9 1,332 1332 19,847 18,06 1,113 1113,1 20,103 0,41 1,894 1894,2 0,777
0,63 1,924 1923,6 1,212 15,5 1,311 1311,3 20,325 17,83 1,042 1042 18,579 0,55 1,891 1890,9 1,04
0,62 1,923 1923,4 1,193 15,77 1,308 1308,3 20,632 18,18 1,044 1043,7 18,974 0,45 1,897 1897,1 0,854
0,62 1,924 1924,2 1,193 15,97 1,297 1296,9 20,711 18,39 0,968 967,5 17,792 0,45 1,896 1896 0,853
0,62 1,925 1924,8 1,193 15,92 1,29 1290,3 20,542 18,1 0,978 977,8 17,698 22,02 0,001 1,1 0,024
0,62 1,925 1924,6 1,193 15,57 1,238 1238 19,276 18,05 0,98 979,5 17,68 22,02 0,001 0,9 0,02
0,62 1,924 1923,6 1,193 15,55 1,248 1247,9 19,405 18,26 0,977 976,6 17,833 22,02 0,001 0,9 0,02
0,62 1,925 1925,2 1,194 15,73 1,214 1213,8 19,093 19,2 0,944 943,7 18,119 22,02 0,001 0,5 0,011
0,62 1,923 1923,4 1,193 16,22 1,262 1262,3 20,475 18,99 0,939 938,9 17,83 22,02 0,001 0,5 0,011
0,62 1,925 1924,9 1,193 16,58 1,241 1240,9 20,574 18,79 0,97 969,8 18,223 22,02 0,001 0,9 0,02
0,62 1,926 1926,2 1,194 15,99 1,19 1189,9 19,027 18,98 0,936 935,6 17,758 22,02 0,001 0,6 0,013
0,62 1,927 1926,7 1,195 16,72 1,198 1198,4 20,037 19,11 0,903 902,7 17,251 22,02 0,001 0,7 0,015
0,62 1,926 1925,6 1,194 16,82 1,194 1194,2 20,086 18,52 0,876 876,1 16,225 0,51 1,898 1898,4 0,968
0,62 1,923 1922,9 1,192 16,84 1,196 1195,5 20,132 19,13 0,836 836,4 16 0,69 1,896 1896,2 1,308
0,62 1,926 1926 1,194 16,26 1,173 1173,4 19,079 18,94 0,862 861,9 16,324 0,69 1,906 1905,8 1,315
0,68 1,924 1923,8 1,308 17,08 1,176 1176,4 20,093 19,56 0,816 816,2 15,965 0,58 1,898 1897,9 1,101
0,63 1,925 1924,5 1,212 17,24 1,12 1120,1 19,311 18,8 0,809 809,3 15,215 0,61 1,896 1895,6 1,156
0,62 1,923 1923 1,192 16,75 1,1 1100,1 18,427 19,42 0,799 798,9 15,515 0,57 1,896 1895,6 1,08
0,7 1,925 1925,1 1,348 17,48 1,121 1120,7 19,59 19,52 0,776 776 15,148 0,6 1,897 1896,6 1,138
3,53 1,895 1895,1 6,69 17,28 1,093 1092,6 18,88 19,48 0,754 754,1 14,69 0,61 1,894 1894,1 1,155
6,84 1,851 1851,2 12,662 17,66 1,117 1117,4 19,733 18,92 0,757 756,8 14,319 0,6 1,897 1896,6 1,138
8,02 1,905 1904,9 15,277 17,86 1,063 1062,5 18,976 18,84 0,738 737,5 13,895 0,56 1,897 1896,6 1,062
9,65 1,917 1917,1 18,5 17,91 1,057 1056,9 18,929 18,84 0,741 740,7 13,955 0,59 1,897 1896,5 1,119
10,12 1,899 1898,8 19,216 17,48 1,071 1071,3 18,726 19,8 0,729 729,3 14,44 0,62 1,895 1895,4 1,175
11,2 1,879 1878,8 21,043 17,48 1,04 1040,1 18,181 18,83 0,72 720,3 13,563 0,61 1,897 1896,6 1,157
10,36 1,818 1817,7 18,831 17,75 1,065 1065,3 18,909 18,89 0,681 681,3 12,87 0,63 1,881 1880,5 1,185
11,03 1,875 1874,9 20,68 17,85 1,026 1026 18,314 19,63 0,707 707 13,878 0,52 1,938 1937,5 1,008
11,12 1,879 1879 20,894 18,49 0,99 990,4 18,312 19,63 0,694 694,1 13,625 0,48 1,898 1897,9 0,911
11,03 1,877 1877,3 20,707 18,69 0,973 972,6 18,178 19,02 0,68 679,5 12,924 3,2 1,915 1914,7 6,127
11,02 1,845 1845,3 20,335 18,46 0,963 963 17,777 19,05 0,652 651,6 12,413 5,45 1,883 1882,6 10,26
11,07 1,859 1858,7 20,576 18,73 0,966 965,7 18,088 18,99 0,662 661,5 12,562 7,47 1,91 1909,8 14,266
11,06 1,901 1900,6 21,021 18,63 0,943 943 17,568 19,57 0,667 666,6 13,045 7,85 1,879 1879,4 14,753
10,99 1,856 1856 20,397 18,9 0,948 947,6 17,91 19,21 0,657 656,7 12,615 9,33 1,89 1890,1 17,635
12,1 1,818 1818 21,998 18,41 0,949 948,5 17,462 19,42 0,62 619,8 12,037 10,2 1,898 1898 19,36
13,24 1,817 1817,1 24,058 19,02 0,932 932,3 17,732 19,09 0,634 633,7 12,097 11,05 1,89 1889,5 20,879
14,21 1,838 1837,8 26,115 19,06 0,923 923,3 17,598 19,76 0,626 626,4 12,378 12,52 1,885 1885,4 23,605
14,71 1,684 1684,3 24,776 18,46 0,92 919,8 16,98 19,72 0,606 606,3 11,956 13,44 1,882 1881,7 25,29
14,37 1,611 1610,7 23,146 18,65 0,939 938,8 17,509 19,09 0,619 619,3 11,822 13,41 1,776 1775,7 23,812
15,38 1,51 1509,5 23,216 19,01 0,914 913,8 17,371 19,1 0,612 612,2 11,693 14,3 1,858 1858,1 26,571
15,93 1,624 1624 25,87 18,81 0,905 905 17,023 19,33 0,599 598,6 11,571 15,44 1,75 1750,4 27,026
15,21 1,534 1533,9 23,331 18,69 0,904 904,2 16,899 19,54 0,588 588,1 11,491 15,03 1,753 1753,1 26,349
15,73 1,637 1636,8 25,747 19,07 0,851 850,9 16,227 20,05 0,594 593,7 11,904 15,73 1,712 1712,2 26,933
15,08 1,523 1522,7 22,962 19,59 0,844 844,3 16,54 20,17 0,569 569,2 11,481 16,02 1,741 1740,5 27,883
15,2 1,56 1559,7 23,707 19,12 0,816 815,5 15,592 20,24 0,554 553,9 11,211 15,56 1,748 1748,1 27,2
15,68 1,579 1579,3 24,763 19,25 0,796 795,7 15,317 20,22 0,543 543,3 10,986 15,75 1,695 1694,8 26,693
15,61 1,554 1553,8 24,255 19,73 0,787 786,8 15,524 20 0,513 512,8 10,256 15,9 1,587 1586,5 25,225
16,13 1,594 1593,9 25,71 19,43 0,772 772,1 15,002 20,09 0,54 540,3 10,855 15,88 1,596 1596,1 25,346
16,35 1,587 1586,5 25,939 19,61 0,754 753,7 14,78 19,43 0,536 535,7 10,409 16,71 1,589 1589,3 26,557
15,26 1,563 1562,7 23,847 20,17 0,746 745,9 15,045 19,35 0,523 522,7 10,114 17,33 1,606 1606,2 27,835
15,74 1,517 1516,6 23,871 20,15 0,745 745,4 15,02 19,96 0,515 515,2 10,283 16,81 1,54 1539,6 25,881
16,17 1,533 1533,3 24,793 19,48 0,745 745,4 14,52 19,79 0,505 505,2 9,998 17,18 1,546 1546,4 26,567
16,11 1,539 1538,5 24,785 19,73 0,743 742,7 14,653 20,08 0,501 500,8 10,056 16,98 1,485 1485,2 25,219
15,97 1,548 1547,9 24,72 19,9 0,722 722,1 14,37 19,54 0,485 485,4 9,485 17,7 1,546 1546,4 27,371
15,91 1,479 1479,3 23,536 20,18 0,717 716,6 14,461 19,64 0,482 482 9,466 17,09 1,498 1498,1 25,603
16,04 1,525 1524,5 24,453 20,1 0,705 704,6 14,162 19,9 0,489 488,7 9,725 17,37 1,484 1484,4 25,784
16,42 1,546 1545,7 25,38 19,66 0,707 707,4 13,907 19,69 0,482 482,1 9,493 18,01 1,469 1469,1 26,458
16,51 1,539 1539 25,409 19,68 0,7 700,4 13,784 19,76 0,481 480,9 9,503 17,42 1,419 1419,2 24,722
16,77 1,475 1474,6 24,729 20,02 0,685 685,4 13,722 19,85 0,468 467,6 9,282 17,76 1,393 1393,4 24,747
16,01 1,468 1467,7 23,498 19,88 0,682 681,9 13,556 19,9 0,475 474,8 9,449 18,34 1,4 1399,5 25,667
16,15 1,446 1446,1 23,355 20,18 0,663 662,9 13,377 19,39 0,466 466 9,036 18,91 1,366 1365,8 25,827
16,43 1,527 1526,8 25,085 19,78 0,662 662,1 13,096 19,64 0,443 443,2 8,704 19,09 1,269 1269,2 24,229
16,13 1,468 1467,9 23,677 20,01 0,664 664 13,287 19,47 0,437 437,4 8,516 18,85 1,331 1331,1 25,091
16,28 1,442 1442,3 23,481 19,82 0,643 642,7 12,738 19,76 0,418 417,9 8,258 19,22 1,241 1241,4 23,86
16,47 1,456 1456 23,98 19,84 0,661 660,8 13,11 19,9 0,421 420,7 8,372 19,15 1,21 1210,3 23,177
15,98 1,497 1496,9 23,92 20,22 0,628 628,3 12,704 19,76 0,416 415,8 8,216 19,67 1,231 1231,4 24,222
16,89 1,476 1476,2 24,933 19,9 0,634 634,3 12,623 20,15 0,418 417,6 8,415 19,7 1,197 1196,8 23,577
16,51 1,508 1508 24,897 20,08 0,628 627,5 12,6 19,51 0,428 427,8 8,346 19,85 1,192 1191,8 23,657
17,13 1,429 1429,3 24,484 19,88 0,624 624,2 12,409 19,87 0,411 411,4 8,175 19,96 1,115 1115,4 22,263
16,39 1,461 1460,5 23,938 20,21 0,613 612,6 12,381 20,15 0,395 395,4 7,967 20,45 1,083 1082,7 22,141
16,35 1,488 1487,9 24,327 19,89 0,629 629,4 12,519 19,73 0,386 385,8 7,612 20,46 1,067 1066,9 21,829
16,62 1,425 1425,3 23,688 19,9 0,615 614,9 12,237 20,09 0,384 384,3 7,721 20 1,02 1020,1 20,402
16,43 1,449 1448,6 23,8 20,39 0,599 599 12,214 19,53 0,379 379,3 7,408 20,43 1,007 1007,3 20,579
17,1 1,498 1498 25,616 19,97 0,582 582 11,623 19,57 0,368 368 7,202 20,24 0,996 995,9 20,157
16,37 1,39 1389,6 22,748 19,98 0,584 584,3 11,674 19,47 0,379 378,6 7,371 20,34 0,989 988,8 20,112
17,74 1,384 1383,5 24,543 20,68 0,559 558,9 11,558 19,73 0,365 365,3 7,207 20,82 0,95 949,8 19,775
17,99 1,315 1315,2 23,66 20,68 0,557 557 11,519 19,87 0,361 360,5 7,163 20,62 0,932 932,3 19,224
17,4 1,316 1315,6 22,891 20,39 0,551 551,3 11,241 20,02 0,366 366 7,327 20,79 0,933 933,4 19,405
17,86 1,269 1269,3 22,67 20,19 0,532 532,3 10,747 19,96 0,365 364,7 7,279 20,91 0,904 903,5 18,892
18,23 1,23 1230 22,423 20,51 0,537 536,8 11,01 19,58 0,358 357,6 7,002 21,03 0,872 871,8 18,334
18,5 1,276 1276 23,606 20,63 0,526 525,5 10,841 20,02 0,358 357,6 7,159 21,24 0,852 852,3 18,103
18,61 1,179 1179,1 21,943 20,23 0,536 535,6 10,835 19,91 0,355 355,3 7,074 20,67 0,831 831 17,177
18,77 1,189 1188,9 22,316 20,13 0,513 513,4 10,335 19,63 0,344 343,9 6,751 20,75 0,821 821,3 17,042
18,39 1,186 1185,7 21,805 20,13 0,526 525,9 10,586 19,83 0,343 343,1 6,804 21,29 0,782 781,6 16,64
18,08 1,207 1207 21,823 20,53 0,506 506,3 10,394 19,86 0,339 338,9 6,731 21,5 0,765 764,7 16,441
18,2 1,23 1230,2 22,39 20,45 0,497 497,1 10,166 19,98 0,341 340,6 6,805 21,01 0,76 759,5 15,957
17,98 1,237 1236,7 22,236 20,58 0,508 507,6 10,446 19,67 0,328 328,4 6,46 20,91 0,734 733,5 15,337
18,04 1,24 1240 22,37 20,22 0,491 490,6 9,92 19,84 0,329 329,4 6,535 21,37 0,723 722,8 15,446
18,07 1,227 1227,4 22,179 20,97 0,485 485,1 10,173 19,56 0,32 320 6,259 21,04 0,721 721,3 15,176
18,27 1,204 1203,9 21,995 20,65 0,488 488,2 10,081 19,77 0,319 319,4 6,315 20,9 0,716 715,7 14,958
18,4 1,199 1199 22,062 20,77 0,46 460,1 9,556 19,88 0,315 314,5 6,252 21 0,716 716,2 15,04
18,42 1,181 1180,7 21,748 20,3 0,459 459,3 9,324 19,88 0,315 315,2 6,266 21,51 0,709 709,4 15,259
19 1,142 1141,6 21,69 20,8 0,451 450,6 9,372 19,97 0,317 316,9 6,328 21,02 0,704 704,2 14,802
18,43 1,177 1177,4 21,699 20,27 0,455 455 9,223 20,02 0,307 307,3 6,152 21,37 0,691 691,2 14,771
18,43 1,168 1168,4 21,534 20,61 0,462 461,5 9,512 19,83 0,3 300,3 5,955 21,58 0,696 696,4 15,028
18,68 1,12 1120,1 20,923 20,52 0,439 438,6 9 19,97 0,29 289,6 5,783 21,77 0,689 688,8 14,995
18,87 1,114 1114,1 21,023 21,12 0,432 432,2 9,128 19,79 0,282 281,6 5,573 21,71 0,678 678 14,719
19,18 1,15 1150,4 22,065 20,74 0,418 417,8 8,665 19,8 0,274 273,7 5,419 21,27 0,669 669,2 14,234
18,56 1,124 1124,3 20,867 20,49 0,418 417,8 8,561 19,99 0,269 268,5 5,367 21,18 0,662 662,2 14,025
19,18 1,111 1110,9 21,307 20,39 0,397 397 8,095 19,82 0,264 264 5,232 21,52 0,657 656,8 14,134
19,15 1,145 1144,7 21,921 20,82 0,396 395,6 8,236 19,7 0,259 259,1 5,104 21,66 0,652 651,9 14,12
19,31 1,125 1125,3 21,73 20,52 0,397 397 8,146 19,85 0,263 262,9 5,219 21,31 0,652 651,7 13,888
18,89 1,066 1065,8 20,133 21,23 0,396 395,5 8,396 19,84 0,263 262,5 5,208 21,62 0,668 667,7 14,436
19,31 1,102 1101,7 21,274 20,46 0,384 383,7 7,851 19,87 0,257 257,4 5,115 21,3 0,636 635,7 13,54
18,7 1,089 1089,4 20,372 20,38 0,391 391 7,969 19,94 0,252 251,5 5,015 21,83 0,621 620,5 13,546
18,69 1,07 1069,5 19,989 21,01 0,384 383,9 8,066 19,92 0,25 249,6 4,972 21,19 0,603 603,2 12,782
18,96 1,082 1082,1 20,517 21,2 0,38 379,5 8,045 19,96 0,248 248,4 4,958 21,32 0,602 602,3 12,841
18,73 1,104 1103,9 20,676 21,01 0,377 377,4 7,929 19,85 0,245 245 4,863 21,1 0,618 618,1 13,042
19,04 1,018 1017,6 19,375 21,15 0,375 374,5 7,921 19,88 0,245 245,3 4,877 21,66 0,583 583,1 12,63
19,05 1,048 1047,5 19,955 20,65 0,362 361,5 7,465 19,82 0,246 245,6 4,868 21,83 0,547 546,7 11,934
19,27 1,044 1043,8 20,114 21,06 0,372 372,1 7,836 19,97 0,243 242,8 4,849 21,6 0,519 519,2 11,215
19,54 1,019 1018,8 19,907 20,54 0,368 368,2 7,563 19,77 0,238 238,1 4,707 21,34 0,505 505,3 10,783
18,9 1,027 1026,9 19,408 20,62 0,356 355,5 7,33 19,93 0,237 236,6 4,715 22,06 0,464 463,8 10,231
18,88 1,035 1034,5 19,531 21,09 0,358 357,8 7,546 19,89 0,238 237,8 4,73 21,56 0,446 445,8 9,611
19,14 1,012 1012,2 19,374 20,47 0,348 347,9 7,122 19,91 0,232 232 4,619 22,13 0,409 408,8 9,047
19,07 0,973 973,2 18,559 20,69 0,338 338,3 6,999 19,87 0,227 227,1 4,512 21,68 0,405 404,7 8,774
19,12 0,968 967,5 18,499 20,81 0,33 329,8 6,863 20,05 0,226 226,2 4,535 21,99 0,402 402,4 8,849
19,25 0,959 958,9 18,459 20,86 0,324 323,7 6,752 19,8 0,225 225,4 4,463 21,75 0,365 364,9 7,937
19,42 0,945 945,1 18,354 20,82 0,322 321,9 6,702 19,82 0,227 226,5 4,489 21,91 0,354 353,7 7,75
19,27 0,962 961,7 18,532 21,03 0,32 320,1 6,732 19,78 0,221 221 4,371 21,7 0,341 340,8 7,395
20,2 0,936 936 18,907 21,14 0,316 315,7 6,674 19,9 0,217 217,3 4,324 21,69 0,33 330,1 7,16
20,06 0,928 927,5 18,606 20,94 0,31 309,8 6,487 19,81 0,218 218,2 4,323 22,09 0,323 323,1 7,137
19,43 0,933 932,6 18,12 21,03 0,303 303 6,372 19,83 0,217 217,4 4,311 21,78 0,314 314,4 6,848
19,71 0,922 921,9 18,171 20,69 0,299 298,9 6,184 19,92 0,219 219,3 4,368 22,09 0,305 305,4 6,746
19,64 0,914 914,1 17,953 21,16 0,298 298 6,306 19,91 0,219 218,5 4,35 21,99 0,287 286,6 6,302
20,12 0,883 883 17,766 20,59 0,292 291,6 6,004 19,75 0,217 217,4 4,294 21,94 0,268 268 5,88
20,03 0,904 904 18,107 21,05 0,286 286,1 6,022 19,93 0,213 213,4 4,253 22 0,265 264,5 5,819
19,81 0,882 882,3 17,478 21,03 0,29 289,9 6,097 19,9 0,207 207,1 4,121 22,06 0,263 262,9 5,8
20,23 0,884 884,3 17,889 20,98 0,288 287,8 6,038 19,94 0,207 206,7 4,122 21,84 0,247 247,1 5,397
19,5 0,885 885,1 17,259 20,92 0,285 284,8 5,958 19,75 0,204 204,1 4,031 21,93 0,233 233,4 5,118
20,16 0,86 860 17,338 20,68 0,275 275,3 5,693 19,89 0,202 201,7 4,012 21,77 0,227 226,8 4,937
19,81 0,904 904,2 17,912 21,07 0,269 268,5 5,657 20,02 0,2 199,5 3,994 21,93 0,221 221 4,847
19,43 0,898 897,9 17,446 20,88 0,266 266,1 5,556 19,98 0,201 201,2 4,02 22,06 0,211 211,2 4,659
20,23 0,85 850,1 17,198 21,09 0,263 262,7 5,54 19,96 0,2 200,1 3,994 21,85 0,211 211,3 4,617
20,12 0,87 869,9 17,502 20,93 0,251 250,9 5,251 19,9 0,2 200,4 3,988 21,76 0,213 212,8 4,631
19,65 0,831 830,7 16,323 20,98 0,249 249,2 5,228 19,93 0,201 201,4 4,014 21,93 0,211 211,1 4,629
20,08 0,824 824 16,546 21,1 0,245 245,1 5,172 19,88 0,202 201,6 4,008 21,92 0,212 211,5 4,636
20,17 0,773 773,4 15,599 20,8 0,241 240,8 5,009 19,92 0,2 200,3 3,99 22,07 0,211 210,7 4,65
19,9 0,794 794,4 15,809 20,91 0,244 243,9 5,1 19,77 0,201 200,7 3,968 22,07 0,211 210,9 4,655
20,41 0,759 759,3 15,497 20,78 0,21 210 4,364 19,86 0,201 200,9 3,99 21,97 0,21 209,6 4,605
20,33 0,751 751,4 15,276 20,72 0,2 200,2 4,148 19,9 0,201 201,3 4,006 21,89 0,212 211,6 4,632
20,07 0,747 746,9 14,99 20,77 0,2 200,1 4,156 19,77 0,201 201 3,974 22,01 0,213 212,6 4,679
20,43 0,748 748,1 15,284 20,9 0,201 201,2 4,205 20,02 0,201 200,9 4,022 21,84 0,212 211,6 4,621
19,77 0,746 746,4 14,756 20,91 0,2 199,9 4,18 20,03 0,196 196,1 3,928 21,93 0,213 212,7 4,665
19,98 0,738 738,2 14,749 20,99 0,202 202,1 4,242 19,9 0,19 190,3 3,787 21,74 0,211 211,1 4,589
20,41 0,751 750,9 15,326 20,95 0,2 200,2 4,194 19,87 0,192 191,9 3,813 21,93 0,211 211,1 4,629
19,91 0,72 720,2 14,339 20,77 0,202 202,4 4,204 19,91 0,193 192,7 3,837 22,03 0,21 209,7 4,62
20,49 0,725 725 14,855 20,98 0,201 200,6 4,209 19,88 0,192 191,7 3,811 22,02 0,211 211,1 4,648
20,38 0,708 708,3 14,435 20,86 0,203 202,5 4,224 19,9 0,192 191,6 3,813 21,93 0,213 212,5 4,66
20,15 0,701 700,8 14,121 21,02 0,2 199,6 4,196 19,91 0,191 190,5 3,793 21,89 0,212 211,7 4,634
20,61 0,704 704,2 14,514 20,9 0,201 200,8 4,197 19,95 0,192 191,9 3,828 21,98 0,21 210,2 4,62
20,35 0,692 691,7 14,076 20,74 0,203 202,8 4,206 19,95 0,192 191,5 3,82 22,05 0,21 210,3 4,637
19,97 0,712 711,8 14,215 20,8 0,201 201,4 4,189 19,96 0,191 191,3 3,818 21,97 0,211 210,9 4,633
20,65 0,69 689,5 14,238 20,86 0,202 201,5 4,203 19,93 0,191 191 3,807 21,97 0,209 209,3 4,598
20,69 0,692 692,1 14,32 20,75 0,199 199,3 4,135 19,74 0,192 191,7 3,784 21,84 0,211 211,4 4,617
20,74 0,697 696,5 14,445 19,92 0,193 192,6 3,837 21,89 0,211 211,3 4,625
20,5 0,668 668,4 13,702 19,74 0,192 191,8 3,786 21,93 0,212 212,2 4,654
20,82 0,672 672 13,991 19,91 0,19 190,2 3,787 21,93 0,211 211,1 4,629
20,22 0,656 655,6 13,256 19,93 0,193 192,6 3,839 21,89 0,211 211,3 4,625
20,33 0,668 667,6 13,572 19,89 0,193 193 3,839 21,97 0,209 209 4,592
20,12 0,666 666 13,4 19,84 0,192 192 3,809 21,99 0,21 209,7 4,611
20,23 0,658 658,3 13,317 19,78 0,192 191,7 3,792 21,96 0,21 209,7 4,605
20,9 0,65 649,9 13,583 20,03 0,192 192 3,846
20,19 0,641 640,5 12,932 19,92 0,191 190,8 3,801
21 0,638 637,6 13,39 19,96 0,191 191,2 3,816
20,88 0,617 616,8 12,879 20,02 0,192 191,7 3,838
20,05 0,626 625,7 12,545 19,91 0,192 192,3 3,829
20,81 0,626 626,2 13,031 19,92 0,19 190,2 3,789
20,21 0,62 619,5 12,52 19,92 0,192 191,9 3,823
20,5 0,599 598,5 12,269 19,91 0,193 192,5 3,833
20,28 0,593 592,6 12,018 19,88 0,192 191,6 3,809
20,66 0,58 579,9 11,981 19,91 0,19 190,3 3,789
20,14 0,575 575,3 11,587 19,73 0,192 191,6 3,78
20,66 0,564 564,4 11,661 19,92 0,193 193,2 3,849
21 0,547 546,5 11,477 19,9 0,193 192,9 3,839
20,91 0,55 549,7 11,494 19,98 0,193 192,6 3,848
20,21 0,549 549,1 11,097 19,91 0,193 193,4 3,851
20,77 0,539 539,3 11,201 19,81 0,192 191,9 3,802
20,98 0,53 529,5 11,109 19,82 0,192 191,8 3,801
20,93 0,53 529,5 11,082 19,78 0,192 191,6 3,79
20,76 0,521 521,3 10,822 19,88 0,193 192,9 3,835
20,81 0,534 534,1 11,115 19,89 0,192 191,6 3,811
20,21 0,505 504,7 10,2 19,97 0,191 191,2 3,818
20,88 0,518 517,9 10,814 19,78 0,192 191,9 3,796
20,87 0,51 509,8 10,64 19,93 0,192 192,1 3,829
20,58 0,505 504,6 10,385 19,92 0,193 192,7 3,839
21,17 0,502 501,6 10,619 20 0,193 192,9 3,858
20,72 0,504 504 10,443 19,91 0,193 192,6 3,835
20,72 0,5 499,6 10,352 19,89 0,192 192 3,819
21,01 0,486 485,9 10,209 19,9 0,192 192,1 3,823
20,83 0,486 485,9 10,121 19,92 0,191 190,5 3,795
20,46 0,447 446,6 9,137 20,03 0,191 190,8 3,822
20,99 0,433 433,1 9,091 19,96 0,192 191,8 3,828
20,64 0,448 447,9 9,245
20,9 0,437 437,2 9,137
20,99 0,431 430,9 9,045
20,77 0,409 409,3 8,501
20,89 0,41 410,2 8,569
20,63 0,387 386,8 7,98
20,83 0,377 376,7 7,847
21,08 0,363 363,1 7,654
20,8 0,356 355,7 7,399
20,7 0,353 353,1 7,309
20,98 0,324 324,1 6,8
21,13 0,314 314,1 6,637
21 0,313 312,5 6,563
21,08 0,314 314 6,619
20,79 0,3 300,3 6,243
20,88 0,302 301,6 6,297
21,07 0,298 298,3 6,285
20,94 0,301 300,6 6,295
20,93 0,303 303,1 6,344
20,91 0,283 283 5,918
20,8 0,278 278,4 5,791
20,85 0,282 281,6 5,871
20,91 0,282 281,9 5,895
20,96 0,28 279,5 5,858
21,12 0,278 278,1 5,873
21,04 0,271 270,7 5,696
20,96 0,272 272,3 5,707
20,93 0,267 266,8 5,584
20,89 0,267 266,6 5,569
21,11 0,258 258,2 5,451
20,8 0,252 251,8 5,237
20,88 0,246 245,9 5,134
20,98 0,243 242,6 5,09
20,87 0,233 233,2 4,867
20,8 0,224 224,2 4,663
20,74 0,223 223,3 4,631
20,88 0,223 223,2 4,66
21 0,217 216,9 4,555
20,92 0,209 209,1 4,374
20,89 0,207 207 4,324
20,93 0,203 202,5 4,238
20,97 0,201 200,8 4,211
20,92 0,2 199,8 4,18
20,84 0,201 201 4,189
20,93 0,2 199,8 4,182
20,88 0,201 201 4,197
20,75 0,201 200,9 4,169
20,89 0,201 200,8 4,195
20,86 0,201 201 4,193
21,02 0,199 199,4 4,191
20,9 0,202 201,7 4,216
21,04 0,201 200,8 4,225
20,76 0,201 201 4,173
20,91 0,202 202 4,224
20,92 0,202 201,8 4,222
20,89 0,201 201 4,199
20,91 0,201 201,1 4,205
20,92 0,202 202,3 4,232
20,87 0,201 200,8 4,191
20,93 0,203 203,2 4,253
20,93 0,202 202,4 4,236
Valores Medidos
 1000/m2  25ºC  1000/m2  25ºC 
Voltaje Potencia Voltaje Potencia
V A mA W V A mA W
21,37 0,003 3 0,064 0,2 0,553 553,2 0,111 20,76 0,007 7,3 0,152 20,62 0,003 2,7 0,056 19,98 0,008 7,8 0,156 19,86 0,019 19,2 0,381
21,37 0,003 2,8 0,06 0,21 0,553 552,8 0,116 20,76 0,008 7,5 0,156 20,62 0,003 2,6 0,054 19,98 0,008 8 0,16 19,85 0,019 18,9 0,375
21,36 0,003 2,6 0,056 0,2 0,553 553 0,111 20,75 0,008 7,5 0,156 20,62 0,002 2,4 0,049 19,98 0,008 7,5 0,15 18,87 0,427 426,5 8,048
21,36 0,003 2,7 0,058 0,2 0,552 552,3 0,11 20,75 0,008 7,9 0,164 20,61 0,003 2,7 0,056 19,98 0,008 7,8 0,156 18,75 0,473 472,6 8,861
21,36 0,003 2,7 0,058 0,2 0,551 551,4 0,11 20,74 0,009 8,6 0,178 20,61 0,003 2,6 0,054 19,98 0,008 7,7 0,154 18,65 0,499 498,8 9,303
21,36 0,003 2,7 0,058 0,26 0,552 551,5 0,143 20,74 0,009 8,6 0,178 20,62 0,003 2,8 0,058 19,98 0,008 7,7 0,154 18,56 0,53 530,2 9,841
21,36 0,003 2,9 0,062 0,12 0,551 550,7 0,066 20,74 0,009 9,1 0,189 20,62 0,003 2,7 0,056 19,98 0,008 8,1 0,162 18,46 0,564 563,6 10,404
21,36 0,003 2,8 0,06 0,12 0,55 549,7 0,066 20,74 0,009 9,1 0,189 20,61 0,003 2,8 0,058 19,98 0,008 7,7 0,154 18,37 0,591 590,8 10,853
21,36 0,003 2,7 0,058 0,16 0,548 548 0,088 20,74 0,009 9,1 0,189 20,61 0,002 2,3 0,047 19,99 0,008 7,7 0,154 18,29 0,614 614 11,23
21,36 0,003 2,7 0,058 0,16 0,548 547,6 0,088 20,74 0,009 9,1 0,189 20,62 0,003 2,7 0,056 19,99 0,008 8 0,16 18,21 0,638 637,9 11,616
21,36 0,003 2,9 0,062 0,13 0,547 547,1 0,071 20,74 0,009 9,4 0,195 20,62 0,003 2,7 0,056 19,98 0,008 7,8 0,156 18,08 0,673 672,5 12,159
21,35 0,003 2,8 0,06 0,19 0,547 547 0,104 20,74 0,01 9,5 0,197 20,61 0,003 2,8 0,058 19,99 0,008 7,9 0,158 17,99 0,694 694,2 12,489
21,36 0,003 2,7 0,058 0,19 0,546 545,5 0,104 20,74 0,009 9,4 0,195 20,61 0,003 3 0,062 19,98 0,008 7,8 0,156 17,96 0,704 703,8 12,64
21,35 0,003 2,9 0,062 0,18 0,545 544,9 0,098 20,73 0,009 9,2 0,191 20,61 0,003 2,6 0,054 19,98 0,008 7,8 0,156 17,86 0,728 727,9 13
21,36 0,003 2,8 0,06 0,51 0,544 544,3 0,278 20,73 0,009 9,1 0,189 20,61 0,003 2,7 0,056 19,99 0,008 7,8 0,156 17,76 0,751 751,4 13,345
21,36 0,003 2,8 0,06 21 0,003 2,7 0,057 20,73 0,009 9,3 0,193 20,61 0,003 2,7 0,056 19,99 0,008 7,8 0,156 17,67 0,769 769,4 13,595
21,36 0,003 2,9 0,062 21 0,003 2,9 0,061 20,73 0,009 9,2 0,191 20,61 0,003 2,8 0,058 19,99 0,008 7,7 0,154 17,59 0,788 788 13,861
21,35 0,003 2,7 0,058 20,99 0,003 2,7 0,057 20,72 0,009 9,2 0,191 20,61 0,003 2,6 0,054 19,99 0,008 7,8 0,156 17,5 0,806 805,6 14,098
21,35 0,003 2,6 0,056 20,99 0,003 2,7 0,057 20,72 0,009 9,1 0,189 20,61 0,003 2,7 0,056 19,99 0,008 7,8 0,156 17,39 0,829 829,2 14,42
21,35 0,003 2,8 0,06 20,99 0,003 2,9 0,061 20,72 0,009 9,4 0,195 20,61 0,003 2,7 0,056 19,99 0,009 9,1 0,182 17,56 0,797 796,9 13,994
21,35 0,003 3 0,064 20,99 0,003 2,7 0,057 20,72 0,009 9,3 0,193 20,61 0,003 2,8 0,058 19,99 0,01 9,7 0,194 17,4 0,827 827 14,39
21,35 0,003 2,7 0,058 20,99 0,003 2,8 0,059 20,72 0,009 9,2 0,191 20,61 0,003 2,9 0,06 19,99 0,011 10,6 0,212 17,18 0,867 866,8 14,892
21,35 0,003 2,5 0,053 20,99 0,003 3 0,063 20,72 0,009 9 0,186 20,61 0,003 2,8 0,058 19,99 0,012 11,5 0,23 17,02 0,893 892,5 15,19
21,35 0,003 2,6 0,056 20,99 0,003 3 0,063 20,72 0,01 9,5 0,197 20,61 0,003 2,6 0,054 19,99 0,012 11,6 0,232 17,02 0,894 893,5 15,207
21,35 0,003 2,9 0,062 20,99 0,003 2,9 0,061 20,72 0,009 8,9 0,184 20,62 0,003 2,6 0,054 19,99 0,012 11,5 0,23 17,2 0,857 857 14,74
21,35 0,003 3,1 0,066 20,99 0,003 2,7 0,057 20,72 0,009 9,4 0,195 20,61 0,003 2,8 0,058 19,99 0,012 11,6 0,232 16,99 0,895 894,7 15,201
21,35 0,003 2,9 0,062 20,98 0,003 2,6 0,055 20,72 0,009 9,4 0,195 20,62 0,003 2,7 0,056 19,99 0,012 11,6 0,232 16,97 0,9 900 15,273
21,35 0,003 2,9 0,062 20,98 0,003 2,8 0,059 20,71 0,009 9,4 0,195 20,61 0,003 2,8 0,058 19,99 0,012 11,7 0,234 17,86 0,72 719,9 12,857
21,35 0,003 2,9 0,062 20,98 0,003 2,8 0,059 20,72 0,009 9,2 0,191 20,61 0,003 2,5 0,052 19,99 0,012 11,6 0,232 18,02 0,688 687,9 12,396
21,35 0,003 2,7 0,058 20,98 0,003 2,7 0,057 20,71 0,009 9,1 0,188 20,61 0,003 2,6 0,054 19,99 0,011 11,4 0,228 17,76 0,748 748,1 13,286
21,35 0,003 2,7 0,058 20,98 0,003 2,5 0,052 20,72 0,009 9,2 0,191 20,61 0,003 2,5 0,052 19,99 0,012 11,8 0,236 17,65 0,775 774,5 13,67
21,35 0,003 2,7 0,058 20,98 0,003 2,6 0,055 20,71 0,009 9,3 0,193 20,61 0,003 2,7 0,056 19,99 0,012 11,5 0,23 17,54 0,796 796,1 13,964
21,35 0,003 2,6 0,056 20,98 0,003 2,8 0,059 20,71 0,009 9,1 0,188 20,61 0,003 2,5 0,052 19,99 0,012 11,5 0,23 17,56 0,792 791,6 13,9
21,35 0,003 2,9 0,062 20,97 0,003 2,9 0,061 20,71 0,009 9,3 0,193 20,61 0,003 2,6 0,054 19,99 0,012 11,7 0,234 19,87 0,01 9,9 0,197
21,35 0,003 2,9 0,062 20,98 0,003 3 0,063 20,71 0,009 9,3 0,193 20,61 0,003 2,8 0,058 19,99 0,012 11,8 0,236 19,87 0,009 8,8 0,175
21,35 0,003 2,6 0,056 20,98 0,003 3 0,063 20,71 0,009 9,2 0,191 20,61 0,003 2,6 0,054 19,99 0,012 11,8 0,236 19,87 0,009 8,9 0,177
21,35 0,003 2,8 0,06 20,97 0,003 2,7 0,057 20,7 0,01 9,6 0,199 20,61 0,003 2,5 0,052 19,99 0,012 11,6 0,232 19,87 0,009 9,1 0,181
21,35 0,003 2,8 0,06 20,97 0,003 2,7 0,057 20,7 0,01 10,4 0,215 20,61 0,003 3 0,062 19,99 0,012 11,7 0,234 19,87 0,01 9,5 0,189
21,35 0,003 3 0,064 20,97 0,003 2,8 0,059 20,7 0,012 11,6 0,24 20,61 0,003 2,5 0,052 20 0,012 11,5 0,23 19,86 0,009 9,4 0,187
21,35 0,003 2,8 0,06 20,97 0,003 2,7 0,057 20,69 0,012 12,2 0,252 20,61 0,003 2,8 0,058 20 0,012 11,9 0,238 19,87 0,008 8,3 0,165
21,35 0,003 2,9 0,062 20,97 0,003 3 0,063 20,69 0,012 12,3 0,254 20,61 0,003 2,6 0,054 20 0,012 11,6 0,232 19,87 0,007 7,2 0,143
21,35 0,003 2,7 0,058 20,97 0,003 3 0,063 20,69 0,012 12,4 0,257 20 0,012 11,7 0,234 19,87 0,007 6,7 0,133
21,35 0,003 2,5 0,053 20,97 0,003 2,8 0,059 20,69 0,012 12,4 0,257 20 0,012 11,8 0,236 19,87 0,006 5,8 0,115
21,34 0,003 3 0,064 20,97 0,003 2,9 0,061 20,69 0,012 12,4 0,257 20 0,011 11,4 0,228 19,88 0,005 4,8 0,095
21,34 0,003 2,8 0,06 20,97 0,003 2,6 0,055 20,69 0,012 12,3 0,254 20 0,012 11,8 0,236 19,88 0,005 4,5 0,089
21,33 0,003 2,9 0,062 20,97 0,003 2,6 0,055 20,69 0,012 12,3 0,254 20 0,012 11,6 0,232 19,88 0,004 4,2 0,083
21,33 0,003 2,7 0,058 20,96 0,003 2,6 0,054 20,69 0,013 12,6 0,261 20 0,012 11,7 0,234 0,7 1,325 1925,1 0,928
21,33 0,003 2,9 0,062 20,96 0,003 2,8 0,059 20,69 0,012 12,4 0,257 20 0,012 11,6 0,232 3,53 1,295 1895,1 4,571
21,33 0,003 2,7 0,058 20,96 0,003 2,6 0,054 20,69 0,012 12,3 0,254 20 0,012 11,6 0,232 6,84 1,251 1851,2 8,557
21,33 0,003 2,7 0,058 20,96 0,003 2,5 0,052 20,68 0,012 12,2 0,252 20 0,012 11,9 0,238 8,02 1,305 1904,9 10,466
21,33 0,003 2,7 0,058 20,96 0,003 3 0,063 20,68 0,012 12,1 0,25 20 0,011 11,3 0,226 9,65 1,317 1917,1 12,709
21,33 0,003 2,8 0,06 20,96 0,003 2,7 0,057 20,69 0,012 12,2 0,252 20,01 0,012 11,6 0,232 10,12 1,299 1898,8 13,146
21,33 0,003 2,7 0,058 20,96 0,003 2,9 0,061 20,68 0,012 12,2 0,252 20,01 0,012 11,6 0,232 11,2 1,279 1878,8 14,325
21,32 0,003 2,8 0,06 20,96 0,003 3,1 0,065 20,68 0,013 12,6 0,261 20,01 0,012 12 0,24 10,36 1,218 1817,7 12,618
21,32 0,003 2,7 0,058 20,96 0,003 3 0,063 20,69 0,012 12,2 0,252 20,01 0,012 11,6 0,232 11,03 1,275 1874,9 14,063
21,32 0,003 3 0,064 20,96 0,003 3,1 0,065 20,69 0,012 12,1 0,25 20,01 0,012 11,8 0,236 11,12 1,279 1879 14,222
21,32 0,003 2,8 0,06 20,96 0,003 3 0,063 20,69 0,012 12,3 0,254 20,01 0,012 11,6 0,232 11,03 1,277 1877,3 14,085
21,32 0,003 2,8 0,06 20,96 0,003 2,9 0,061 20,69 0,012 12,2 0,252 20,01 0,012 11,7 0,234 11,02 1,245 1845,3 13,72
21,32 0,003 2,8 0,06 20,95 0,003 3,3 0,069 20,68 0,012 12,4 0,256 20,01 0,012 11,7 0,234 11,07 1,259 1858,7 13,937
21,32 0,003 2,6 0,055 20,95 0,003 3,3 0,069 20,68 0,012 12,4 0,256 20,01 0,011 11,2 0,224 11,06 1,301 1900,6 14,389
21,32 0,003 2,7 0,058 20,95 0,003 3,2 0,067 20,68 0,012 12,4 0,256 20,01 0,012 11,7 0,234 10,99 1,256 1856 13,803
21,32 0,003 3 0,064 20,95 0,003 3,3 0,069 20,68 0,013 12,7 0,263 20,01 0,012 11,7 0,234 12,1 1,218 1818 14,738
21,32 0,003 2,8 0,06 20,95 0,003 3,3 0,069 20,68 0,012 12,2 0,252 20,01 0,012 11,7 0,234 13,24 1,217 1817,1 16,113
21,32 0,003 2,8 0,06 20,95 0,004 3,5 0,073 20,68 0,013 12,8 0,265 20,01 0,012 11,6 0,232 14,21 1,238 1837,8 17,592
21,32 0,003 2,8 0,06 20,95 0,004 3,5 0,073 20,67 0,015 15,2 0,314 20,01 0,012 11,8 0,236
21,32 0,003 2,6 0,055 20,95 0,004 3,5 0,073 20,67 0,015 15,3 0,316 20,02 0,012 11,6 0,232
21,31 0,003 2,8 0,06 20,95 0,004 3,6 0,075 20,66 0,017 16,8 0,347 20,01 0,012 11,7 0,234
21,31 0,003 2,8 0,06 20,95 0,004 3,5 0,073 20,66 0,017 16,9 0,349 20,02 0,012 11,8 0,236
21,31 0,003 2,9 0,062 20,94 0,003 3,3 0,069 20,66 0,018 17,8 0,368 20,02 0,012 11,8 0,236
21,31 0,003 3 0,064 20,94 0,003 3,3 0,069 20,65 0,019 18,9 0,39 20,02 0,012 11,8 0,236
21,31 0,003 2,7 0,058 20,94 0,004 3,5 0,073 20,65 0,021 20,7 0,427 20,02 0,012 11,7 0,234
21,31 0,003 2,8 0,06 20,94 0,003 3,4 0,071 20,65 0,021 20,7 0,427 20,02 0,012 11,8 0,236
21,31 0,003 2,9 0,062 20,94 0,003 3,3 0,069 20,64 0,021 20,7 0,427 20,02 0,012 11,6 0,232
21,31 0,003 3 0,064 20,94 0,003 3,2 0,067 20,63 0,023 22,6 0,466 20,02 0,012 12 0,24
21,31 0,003 2,9 0,062 20,94 0,003 3,3 0,069 20,63 0,023 23 0,474 20,02 0,012 11,9 0,238
21,31 0,003 2,8 0,06 20,94 0,003 3,3 0,069 20,64 0,023 22,7 0,469 20,02 0,012 11,7 0,234
21,31 0,003 2,7 0,058 20,94 0,003 3,4 0,071 20,63 0,023 23 0,474 20,03 0,012 11,9 0,238
21,3 0,003 2,9 0,062 20,94 0,004 3,6 0,075 20,63 0,023 22,8 0,47 20,02 0,012 11,6 0,232
21,3 0,003 2,8 0,06 20,94 0,004 3,7 0,077 20,63 0,023 22,8 0,47 20,03 0,012 11,5 0,23
21,3 0,003 2,8 0,06 20,93 0,003 3,4 0,071 20,63 0,023 23 0,474 20,03 0,012 11,5 0,23
21,3 0,003 2,8 0,06 20,94 0,004 3,5 0,073 20,63 0,023 23,1 0,477 20,03 0,012 11,5 0,23
21,3 0,003 2,8 0,06 20,94 0,003 3,4 0,071 20,63 0,023 23,2 0,479 20,03 0,012 11,7 0,234
21,3 0,003 2,7 0,058 20,94 0,003 3,4 0,071 20,63 0,023 22,9 0,472 20,03 0,012 11,8 0,236
21,3 0,003 3 0,064 20,94 0,003 3,3 0,069 20,63 0,023 23 0,474 20,03 0,012 11,8 0,236
21,3 0,003 3 0,064 20,94 0,004 3,6 0,075 20,63 0,023 22,9 0,472 20,02 0,012 11,8 0,236
21,3 0,003 3 0,064 20,94 0,004 3,5 0,073 20,63 0,023 22,8 0,47 20,03 0,012 11,7 0,234
21,3 0,003 2,8 0,06 20,93 0,004 3,6 0,075 20,63 0,023 23 0,474 20,02 0,012 11,6 0,232
21,3 0,003 3 0,064 20,93 0,003 3,2 0,067 20,63 0,023 22,9 0,472 20,02 0,012 11,7 0,234
21,3 0,003 2,8 0,06 20,93 0,003 3,4 0,071 20,63 0,023 22,8 0,47 20,03 0,012 11,8 0,236
21,29 0,003 2,8 0,06 20,93 0,003 3,4 0,071 20,62 0,023 23,1 0,476 20,03 0,012 11,5 0,23
21,29 0,003 2,7 0,057 20,93 0,004 3,7 0,077 20,63 0,023 22,8 0,47 20,02 0,012 11,8 0,236
21,3 0,003 2,9 0,062 20,93 0,003 3,3 0,069 20,58 0,034 34,3 0,706 20,02 0,012 12 0,24
21,29 0,003 3 0,064 20,93 0,003 3,4 0,071 20,56 0,037 37,1 0,763 20,03 0,012 11,8 0,236
21,29 0,003 2,7 0,057 20,93 0,004 3,6 0,075 20,56 0,036 36,2 0,744 20,02 0,012 11,9 0,238
21,29 0,003 2,7 0,057 20,93 0,003 3,4 0,071 20,56 0,036 36 0,74 20,02 0,012 11,9 0,238
21,29 0,003 2,8 0,06 20,93 0,003 3,4 0,071 20,54 0,043 43,4 0,891 20,03 0,012 11,7 0,234
21,29 0,003 2,7 0,057 20,93 0,004 3,7 0,077 20,54 0,043 42,9 0,881 20,02 0,012 11,6 0,232
21,29 0,003 2,7 0,057 20,92 0,004 3,7 0,077 20,54 0,043 42,5 0,873 20,02 0,012 11,8 0,236
21,29 0,003 3 0,064 20,93 0,004 3,7 0,077 20,54 0,043 42,7 0,877 20,03 0,012 11,7 0,234
21,29 0,003 2,9 0,062 20,92 0,004 3,8 0,079 20,54 0,042 42 0,863 20,02 0,012 11,9 0,238
21,29 0,003 2,8 0,06 20,92 0,004 4,1 0,086 20,54 0,042 41,8 0,859 20,02 0,012 11,6 0,232
21,29 0,003 2,7 0,057 20,92 0,004 4 0,084 20,54 0,042 41,7 0,857 20,02 0,012 11,7 0,234
21,28 0,003 2,8 0,06 20,92 0,004 4,2 0,088 20,54 0,042 41,7 0,857 20,02 0,012 11,9 0,238
21,28 0,003 2,7 0,057 20,92 0,004 4,3 0,09 20,54 0,042 41,7 0,857 20,01 0,014 14,2 0,284
21,28 0,003 2,7 0,057 20,92 0,004 4 0,084 20,54 0,042 41,6 0,854 20,01 0,014 14,4 0,288
21,28 0,003 2,6 0,055 20,92 0,004 4,3 0,09 20,54 0,042 41,6 0,854 20,01 0,014 14,3 0,286
21,28 0,003 2,8 0,06 20,92 0,004 4,3 0,09 20,54 0,041 41,2 0,846 20,01 0,014 14,4 0,288
21,28 0,003 2,8 0,06 20,92 0,004 4,3 0,09 20,54 0,041 41,4 0,85 20,01 0,014 14,2 0,284
21,28 0,003 2,8 0,06 20,92 0,004 4,1 0,086 20,54 0,041 41,4 0,85 20,01 0,014 14,1 0,282
21,28 0,003 2,8 0,06 20,92 0,004 4,4 0,092 20,54 0,041 41,3 0,848 20,01 0,014 14,4 0,288
21,28 0,003 2,8 0,06 20,92 0,004 4,4 0,092 20,53 0,042 41,8 0,858 20,01 0,014 14 0,28
21,28 0,003 2,6 0,055 20,92 0,004 4,2 0,088 20,54 0,041 41,4 0,85 20,01 0,014 14,3 0,286
21,28 0,003 2,9 0,062 20,92 0,004 4,2 0,088 20,53 0,042 41,7 0,856 20,01 0,014 14,3 0,286
21,27 0,003 2,8 0,06 20,92 0,004 4,2 0,088 20,53 0,042 41,5 0,852 20 0,016 16,2 0,324
21,27 0,003 2,9 0,062 20,92 0,004 4,1 0,086 20,53 0,043 43,4 0,891 20,01 0,017 16,5 0,33
21,27 0,003 2,7 0,057 20,92 0,004 4 0,084 8,63 0,529 528,7 4,563 20 0,016 16,1 0,322
21,27 0,003 2,6 0,055 20,92 0,004 4,2 0,088 7,09 0,529 529,3 3,753 20 0,016 16 0,32
21,27 0,003 2,6 0,055 20,92 0,004 4,2 0,088 7,14 0,53 529,9 3,783 20 0,016 16,4 0,328
21,27 0,003 2,7 0,057 20,92 0,004 4,2 0,088 6,25 0,53 530,2 3,314 20 0,016 16,4 0,328
21,26 0,003 2,9 0,062 20,92 0,005 4,5 0,094 6,38 0,531 531 3,388 20 0,016 16,1 0,322
21,26 0,003 2,5 0,053 20,92 0,004 4,3 0,09 6,08 0,531 531,4 3,231 20 0,016 16,4 0,328
21,26 0,003 2,9 0,062 20,92 0,004 4,1 0,086 6,22 0,532 531,6 3,307 20 0,016 16,4 0,328
21,26 0,003 2,7 0,057 20,92 0,004 4,2 0,088 13,89 0,527 526,5 7,313 20 0,017 16,5 0,33
21,26 0,003 2,8 0,06 20,92 0,004 4,4 0,092 11,79 0,53 529,9 6,248 20 0,016 16,4 0,328
21,26 0,003 2,8 0,06 20,91 0,004 4,3 0,09 11,75 0,531 530,5 6,233 20 0,016 16,3 0,326
21,26 0,003 2,8 0,06 20,92 0,004 4,1 0,086 13 0,529 529,4 6,882 20 0,016 16,2 0,324
21,26 0,003 2,8 0,06 20,92 0,004 4 0,084 16,68 0,495 494,6 8,25 18,22 0,734 733,6 13,366
21,26 0,003 2,8 0,06 20,91 0,004 4,1 0,086 20,61 0,027 26,7 0,55 17,48 0,927 927,1 16,206
21,26 0,003 2,8 0,06 20,91 0,004 4,4 0,092 20,6 0,027 26,7 0,55 17,11 1,006 1005,5 17,204
21,25 0,003 2,7 0,057 20,91 0,004 4,3 0,09 20,65 0,017 17,1 0,353 16,52 1,069 1069,3 17,665
21,25 0,003 2,8 0,06 20,91 0,004 4,3 0,09 20,67 0,012 11,7 0,242 15,88 1,162 1161,9 18,451
21,25 0,003 2,7 0,057 20,9 0,004 4,2 0,088 20,67 0,012 11,7 0,242 15,17 1,209 1208,5 18,333
21,25 0,003 2,8 0,06 20,91 0,004 4,2 0,088 20,67 0,012 11,8 0,244 20 0,019 19,1 0,382
21,25 0,003 2,8 0,06 20,9 0,004 4,3 0,09 20,67 0,01 9,9 0,205 18,3 0,713 713,3 13,053
21,24 0,003 2,8 0,059 20,9 0,004 4,2 0,088 20,68 0,009 9,1 0,188 17,61 0,9 899,5 15,84
21,24 0,003 2,9 0,062 20,9 0,004 4,2 0,088 20,68 0,009 8,9 0,184 17,02 1,018 1017,8 17,323
21,24 0,003 2,7 0,057 20,91 0,004 4,1 0,086 20,68 0,009 9,4 0,194 16,84 1,047 1046,6 17,625
21,24 0,003 2,7 0,057 20,9 0,004 4,2 0,088 20,68 0,009 9,1 0,188 16,25 1,128 1127,8 18,327
21,24 0,003 2,6 0,055 20,9 0,004 4,2 0,088 20,67 0,009 9,3 0,192 15,8 1,168 1168 18,454
21,24 0,003 2,5 0,053 20,9 0,005 4,5 0,094 20,68 0,008 7,9 0,163 19,22 0,48 479,9 9,224
21,24 0,003 2,8 0,059 20,9 0,004 4,3 0,09 20,69 0,008 7,7 0,159 19,26 0,359 358,8 6,91
21,24 0,003 2,8 0,059 20,9 0,004 4,4 0,092 20,68 0,008 7,7 0,159 19 0,468 467,6 8,884
21,24 0,003 2,7 0,057 20,9 0,004 4,3 0,09 20,68 0,007 7,3 0,151 18,72 0,57 570 10,67
21,24 0,003 2,9 0,062 20,9 0,004 4,3 0,09 20,68 0,007 7,1 0,147 20,01 0,011 11,4 0,228
21,23 0,003 2,8 0,059 20,9 0,004 4,1 0,086 20,69 0,007 7,1 0,147 20,02 0,01 9,9 0,198
21,23 0,003 2,8 0,059 20,89 0,004 4,3 0,09 20,69 0,007 6,9 0,143 20,02 0,01 9,9 0,198
21,23 0,003 2,6 0,055 20,89 0,005 4,5 0,094 20,68 0,007 6,6 0,136 20,01 0,01 10 0,2
21,23 0,003 3 0,064 20,89 0,004 4,3 0,09 20,69 0,007 7,2 0,149 20,01 0,01 10,4 0,208
21,23 0,003 2,7 0,057 20,89 0,004 4,2 0,088 20,69 0,007 7 0,145 20,01 0,01 10,3 0,206
Módulo ET-M53610  Módulo MS-30P 
Corriente Corriente
21,23 0,003 2,7 0,057 20,89 0,004 4,3 0,09 20,69 0,007 6,8 0,141 20,01 0,011 10,5 0,21
21,22 0,003 2,9 0,062 20,89 0,004 4,1 0,086 20,68 0,007 7 0,145 20,01 0,01 10,4 0,208
21,22 0,003 2,6 0,055 20,89 0,004 4,1 0,086 20,69 0,007 7,2 0,149 20,01 0,01 10,1 0,202
21,22 0,003 2,7 0,057 20,88 0,004 4,3 0,09 20,68 0,007 6,8 0,141 20,01 0,01 10,2 0,204
21,22 0,003 2,8 0,059 20,88 0,004 4,4 0,092 20,69 0,007 6,9 0,143 20,01 0,011 10,5 0,21
21,22 0,003 2,8 0,059 20,89 0,004 4,4 0,092 20,69 0,007 7,2 0,149 20,01 0,01 10,4 0,208
21,22 0,003 2,8 0,059 20,88 0,004 4,2 0,088 20,69 0,007 7 0,145 20,01 0,01 10,4 0,208
21,22 0,003 2,8 0,059 20,88 0,004 4,2 0,088 20,68 0,007 7 0,145 20,01 0,011 10,5 0,21
21,22 0,003 2,7 0,057 20,88 0,004 4,3 0,09 20,68 0,007 6,8 0,141 20,01 0,01 10,4 0,208
21,22 0,003 2,7 0,057 20,88 0,004 4,3 0,09 20,68 0,007 7 0,145 20 0,01 10,3 0,206
21,21 0,003 2,5 0,053 20,88 0,004 4,3 0,09 20,68 0,007 6,9 0,143 20 0,01 10,3 0,206
21,22 0,003 2,7 0,057 20,88 0,004 4,3 0,09 20,68 0,007 6,8 0,141 20 0,01 10,4 0,208
21,21 0,003 2,8 0,059 20,88 0,004 4,1 0,086 20,68 0,007 6,8 0,141 20 0,01 10,2 0,204
21,21 0,003 2,6 0,055 20,88 0,004 4,4 0,092 20,68 0,007 7 0,145 20 0,01 10,4 0,208
21,21 0,003 2,8 0,059 20,88 0,004 4,3 0,09 20,68 0,007 6,9 0,143 20 0,01 10,3 0,206
21,21 0,003 2,8 0,059 20,88 0,004 4,2 0,088 20,69 0,007 6,9 0,143 20 0,01 10,4 0,208
21,2 0,003 2,8 0,059 20,88 0,004 4,3 0,09 20,68 0,007 6,6 0,136 19,99 0,01 10,4 0,208
21,21 0,003 2,8 0,059 20,88 0,004 4,1 0,086 20,68 0,007 7 0,145 19,99 0,01 10,4 0,208
21,2 0,003 2,7 0,057 20,88 0,004 4,3 0,09 20,68 0,007 7,1 0,147 19,99 0,011 10,5 0,21
21,2 0,003 2,6 0,055 20,87 0,005 4,5 0,094 20,68 0,007 6,9 0,143 19,99 0,011 10,7 0,214
21,2 0,003 2,7 0,057 20,87 0,004 4,2 0,088 20,68 0,007 7,1 0,147 19,99 0,011 10,5 0,21
21,21 0,003 2,7 0,057 20,87 0,004 4,2 0,088 20,68 0,007 7 0,145 19,99 0,01 10,2 0,204
21,2 0,003 2,9 0,061 20,86 0,004 4,4 0,092 20,68 0,007 7,2 0,149 19,99 0,01 10,3 0,206
21,2 0,003 2,8 0,059 20,87 0,004 4,1 0,086 20,68 0,007 7,3 0,151 19,99 0,01 10,3 0,206
21,2 0,003 2,7 0,057 20,87 0,004 4,4 0,092 20,68 0,007 7,1 0,147 19,99 0,011 10,5 0,21
21,2 0,003 3,1 0,066 20,86 0,004 4,1 0,086 20,68 0,007 7,4 0,153 19,98 0,01 10,4 0,208
21,2 0,003 2,9 0,061 20,86 0,004 4,1 0,086 20,68 0,008 7,7 0,159 19,98 0,01 10,3 0,206
21,2 0,003 2,5 0,053 20,86 0,004 4,4 0,092 20,67 0,008 7,8 0,161 19,97 0,01 10,3 0,206
21,2 0,003 2,5 0,053 20,86 0,004 4,2 0,088 20,67 0,008 8,3 0,172 19,97 0,011 10,7 0,214
21,19 0,003 2,5 0,053 20,86 0,004 4,3 0,09 20,67 0,009 9,1 0,188 19,97 0,011 10,5 0,21
21,19 0,003 2,6 0,055 20,85 0,004 4,4 0,092 20,66 0,009 9,4 0,194 19,97 0,01 10,4 0,208
21,19 0,003 2,6 0,055 20,86 0,004 4,3 0,09 20,67 0,011 10,5 0,217 19,97 0,01 10,4 0,208
21,19 0,003 2,7 0,057 20,85 0,004 4,3 0,09 20,65 0,011 11,1 0,229 19,97 0,01 10 0,2
21,19 0,003 2,7 0,057 20,86 0,004 4 0,083 20,65 0,011 11,4 0,235 19,97 0,01 10,4 0,208
21,19 0,003 2,9 0,061 20,85 0,004 4,2 0,088 20,65 0,012 11,5 0,237 19,96 0,01 10,3 0,206
21,19 0,003 2,8 0,059 20,85 0,004 4,4 0,092 20,65 0,012 11,5 0,237 19,96 0,011 10,5 0,21
21,19 0,003 2,8 0,059 20,85 0,004 4,2 0,088 20,65 0,012 11,6 0,24 19,96 0,01 10,4 0,208
21,19 0,003 2,8 0,059 20,84 0,004 4,2 0,088 20,65 0,013 12,8 0,264 19,95 0,01 10,4 0,207
21,18 0,003 2,8 0,059 20,83 0,004 4,2 0,087 20,63 0,017 17,1 0,353 19,95 0,011 10,5 0,209
21,18 0,003 2,9 0,061 20,82 0,004 4,1 0,085 20,62 0,019 18,7 0,386 19,95 0,011 10,7 0,213
21,18 0,003 2,6 0,055 19,05 0,004 3,8 0,072 20,61 0,021 20,8 0,429 19,95 0,01 10,4 0,207
21,18 0,003 2,8 0,059 18,14 0,004 3,8 0,069 20,6 0,025 25,2 0,519 19,95 0,01 10,3 0,205
21,18 0,003 2,8 0,059 20,09 0,004 4,4 0,088 20,57 0,03 29,6 0,609 19,95 0,01 10,3 0,205
21,18 0,003 2,8 0,059 20,84 0,004 4,3 0,09 20,57 0,031 31,1 0,64 19,94 0,01 10,3 0,205
21,18 0,003 2,7 0,057 20,85 0,004 4,1 0,085 20,57 0,031 30,8 0,634 19,94 0,01 10,4 0,207
21,18 0,003 2,9 0,061 20,85 0,004 4,2 0,088 20,54 0,039 38,9 0,799 19,94 0,01 10,3 0,205
21,17 0,003 2,8 0,059 20,84 0,004 4,3 0,09 12,75 0,543 543 6,923 19,93 0,011 10,5 0,209
21,17 0,003 2,8 0,059 20,84 0,005 4,7 0,098 15,84 0,53 530,1 8,397 19,93 0,011 10,5 0,209
21,18 0,003 2,7 0,057 20,84 0,004 4,1 0,085 11,96 0,545 545 6,518 19,93 0,01 10,2 0,203
21,17 0,003 3,1 0,066 20,83 0,004 4,4 0,092 9,73 0,546 546,1 5,314 19,93 0,01 10,3 0,205
21,17 0,003 2,7 0,057 20,83 0,004 4 0,083 9,35 0,546 546 5,105 19,93 0,01 10,4 0,207
21,17 0,003 2,8 0,059 20,83 0,004 4,2 0,087 9,94 0,546 545,9 5,426 19,93 0,01 10,4 0,207
21,17 0,003 2,8 0,059 20,82 0,004 4,3 0,09 9,74 0,546 546,1 5,319 19,92 0,01 10,3 0,205
21,17 0,003 2,8 0,059 20,83 0,004 4,2 0,087 10,01 0,545 545 5,455 19,92 0,01 10,3 0,205
21,17 0,003 2,9 0,061 20,83 0,004 4,1 0,085 10,45 0,545 545,2 5,697 19,92 0,01 10,4 0,207
21,17 0,003 2,7 0,057 20,82 0,005 4,5 0,094 10,66 0,545 544,8 5,808 19,91 0,01 10,3 0,205
21,16 0,003 2,8 0,059 20,82 0,004 4,3 0,09 9,4 0,546 545,6 5,129 19,92 0,01 10,4 0,207
21,16 0,003 2,8 0,059 20,82 0,004 4,4 0,092 6,88 0,546 545,8 3,755 19,92 0,01 10,4 0,207
21,16 0,002 2,4 0,051 20,82 0,004 4,2 0,087 6,39 0,546 545,9 3,488 19,91 0,01 10,3 0,205
21,16 0,003 2,6 0,055 20,81 0,004 4,1 0,085 5,7 0,547 546,6 3,116 19,91 0,01 10,4 0,207
21,16 0,003 2,7 0,057 20,82 0,005 4,6 0,096 5,71 0,546 546,3 3,119 19,91 0,011 10,7 0,213
21,16 0,003 2,8 0,059 20,81 0,004 4,3 0,089 20,59 0,023 22,5 0,463 19,91 0,01 10,4 0,207
21,16 0,003 2,8 0,059 20,81 0,004 4,2 0,087 20,63 0,015 15,2 0,314 19,91 0,01 10,2 0,203
21,16 0,003 2,7 0,057 20,81 0,004 4,2 0,087 20,63 0,015 15,1 0,312 19,91 0,01 10,3 0,205
21,16 0,003 2,6 0,055 20,8 0,004 4,1 0,085 20,64 0,01 9,9 0,204 19,91 0,01 10,4 0,207
21,16 0,003 2,6 0,055 20,81 0,004 4,2 0,087 20,65 0,007 7,3 0,151 19,91 0,01 10,2 0,203
21,15 0,003 2,7 0,057 20,8 0,004 4,3 0,089 20,66 0,005 5,1 0,105 19,91 0,01 10,4 0,207
21,15 0,003 3,1 0,066 20,8 0,004 4,3 0,089 20,66 0,005 4,5 0,093 19,9 0,011 10,5 0,209
21,15 0,003 2,7 0,057 20,8 0,004 4,4 0,092 20,66 0,004 4,1 0,085 19,9 0,01 10,4 0,207
21,15 0,003 2,7 0,057 20,8 0,004 4,1 0,085 20,66 0,004 4 0,083 19,9 0,01 10,3 0,205
21,15 0,003 2,9 0,061 20,8 0,005 4,5 0,094 20,66 0,004 4,1 0,085 19,9 0,01 10,3 0,205
21,15 0,003 2,7 0,057 20,8 0,005 4,8 0,1 20,66 0,004 4,2 0,087 19,9 0,01 10,4 0,207
21,14 0,003 2,9 0,061 20,8 0,005 4,6 0,096 20,66 0,004 3,8 0,079 19,9 0,01 10,2 0,203
21,15 0,003 2,6 0,055 20,8 0,005 5 0,104 20,66 0,004 3,8 0,079 19,89 0,011 10,5 0,209
21,14 0,003 2,9 0,061 20,8 0,005 5 0,104 20,66 0,004 3,7 0,076 19,89 0,01 10,2 0,203
21,14 0,003 2,6 0,055 20,79 0,005 4,6 0,096 20,66 0,003 3,3 0,068 19,89 0,01 10,3 0,205
21,14 0,003 2,7 0,057 20,79 0,005 5,1 0,106 20,66 0,003 2,9 0,06 19,89 0,01 10,2 0,203
21,14 0,003 2,6 0,055 20,79 0,005 5 0,104 20,66 0,003 3,1 0,064 19,89 0,01 10,3 0,205
21,14 0,003 2,8 0,059 20,79 0,005 5 0,104 20,66 0,003 2,9 0,06 19,89 0,01 10,3 0,205
21,14 0,003 2,7 0,057 20,79 0,005 4,9 0,102 20,66 0,003 3,3 0,068 19,89 0,01 10,4 0,207
21,13 0,003 2,8 0,059 20,79 0,005 5 0,104 20,66 0,003 2,9 0,06 19,89 0,01 10,4 0,207
21,14 0,003 2,7 0,057 20,79 0,005 5,4 0,112 20,66 0,003 2,7 0,056 19,89 0,01 10,4 0,207
21,13 0,003 2,8 0,059 20,78 0,005 5 0,104 20,66 0,003 2,8 0,058 19,89 0,011 10,6 0,211
21,13 0,003 2,7 0,057 20,78 0,005 5,2 0,108 20,66 0,003 2,6 0,054 19,89 0,011 10,5 0,209
21,13 0,003 2,9 0,061 20,78 0,006 5,5 0,114 20,66 0,003 2,5 0,052 19,89 0,011 10,8 0,215
21,13 0,003 2,5 0,053 20,78 0,006 5,6 0,116 20,66 0,003 2,7 0,056 19,89 0,011 10,7 0,213
21,13 0,003 2,8 0,059 20,78 0,006 5,6 0,116 20,66 0,003 2,9 0,06 19,89 0,011 10,8 0,215
21,13 0,003 2,8 0,059 20,78 0,006 5,7 0,118 20,66 0,003 2,8 0,058 19,89 0,011 10,8 0,215
21,13 0,003 2,7 0,057 20,78 0,006 5,5 0,114 20,66 0,003 2,6 0,054 19,89 0,011 11,1 0,221
21,13 0,003 3 0,063 20,78 0,006 5,5 0,114 20,66 0,003 2,8 0,058 19,88 0,011 10,8 0,215
21,12 0,003 2,8 0,059 20,78 0,006 5,5 0,114 20,66 0,003 2,7 0,056 19,89 0,011 10,9 0,217
21,12 0,003 3 0,063 20,79 0,006 5,5 0,114 20,66 0,003 2,6 0,054 19,89 0,011 10,9 0,217
21,12 0,003 2,8 0,059 20,78 0,006 5,7 0,118 20,66 0,003 2,8 0,058 19,88 0,011 10,8 0,215
21,12 0,003 2,9 0,061 20,79 0,006 5,6 0,116 20,66 0,003 2,6 0,054 19,89 0,011 11,1 0,221
21,12 0,003 2,8 0,059 20,79 0,006 5,6 0,116 20,66 0,003 2,6 0,054 19,88 0,011 10,9 0,217
21,12 0,003 2,8 0,059 20,78 0,006 5,5 0,114 20,66 0,003 2,7 0,056 19,89 0,011 11 0,219
21,12 0,003 2,8 0,059 20,78 0,006 5,7 0,118 20,66 0,003 2,8 0,058 19,89 0,011 10,6 0,211
21,12 0,003 2,8 0,059 20,79 0,006 5,7 0,119 20,66 0,003 2,5 0,052 19,89 0,011 10,8 0,215
21,12 0,002 2,4 0,051 20,79 0,006 5,5 0,114 20,66 0,002 2,4 0,05 19,89 0,011 11 0,219
21,11 0,003 2,9 0,061 20,79 0,006 5,7 0,119 20,66 0,003 2,5 0,052 19,88 0,012 11,7 0,233
21,11 0,003 2,7 0,057 20,79 0,006 5,8 0,121 20,66 0,003 2,6 0,054 19,88 0,012 12,3 0,245
21,11 0,003 3 0,063 20,79 0,006 5,7 0,119 20,66 0,003 2,7 0,056 19,88 0,012 12,3 0,245
21,11 0,003 2,8 0,059 20,79 0,006 5,9 0,123 20,66 0,003 2,8 0,058 19,88 0,012 12 0,239
21,11 0,003 2,9 0,061 20,79 0,006 5,6 0,116 20,66 0,003 2,6 0,054 19,88 0,012 12 0,239
21,1 0,003 2,8 0,059 20,79 0,006 5,5 0,114 20,66 0,003 2,7 0,056 19,89 0,012 12 0,239
21,11 0,003 2,6 0,055 20,79 0,005 5,4 0,112 20,66 0,003 2,8 0,058 19,88 0,012 12,1 0,241
21,1 0,003 2,6 0,055 20,79 0,006 5,5 0,114 20,66 0,003 3,1 0,064 19,88 0,012 11,9 0,237
21,1 0,003 2,6 0,055 20,8 0,006 6 0,125 20,66 0,003 2,6 0,054 19,89 0,012 12,1 0,241
21,1 0,003 2,6 0,055 20,79 0,006 6 0,125 20,66 0,003 2,6 0,054 19,89 0,012 11,9 0,237
21,1 0,003 2,8 0,059 20,79 0,006 6,4 0,133 20,65 0,003 2,9 0,06 19,88 0,012 12,2 0,243
21,1 0,003 2,8 0,059 20,79 0,006 6,2 0,129 20,66 0,003 2,8 0,058 19,88 0,012 12,3 0,245
21,1 0,003 2,8 0,059 20,79 0,007 6,5 0,135 20,65 0,003 2,6 0,054 19,88 0,012 12 0,239
21,1 0,003 2,9 0,061 20,79 0,007 6,8 0,141 20,65 0,003 2,6 0,054 19,89 0,012 12,2 0,243
21,09 0,003 2,9 0,061 20,79 0,007 6,9 0,143 20,65 0,003 2,8 0,058 19,89 0,012 12 0,239
21,09 0,003 2,9 0,061 20,79 0,007 6,8 0,141 20,65 0,003 2,7 0,056 19,88 0,012 12,2 0,243
21,09 0,003 2,7 0,057 20,79 0,007 6,9 0,143 20,65 0,003 2,8 0,058 19,89 0,012 12,3 0,245
21,09 0,003 2,7 0,057 20,79 0,007 6,6 0,137 20,65 0,003 2,7 0,056 19,88 0,012 12,4 0,247
21,09 0,003 2,8 0,059 20,79 0,007 6,9 0,143 20,65 0,003 2,6 0,054 19,89 0,012 12 0,239
21,09 0,003 2,6 0,055 20,79 0,007 7 0,146 20,65 0,003 2,6 0,054 19,88 0,013 13,3 0,264
21,09 0,003 2,6 0,055 20,79 0,007 6,7 0,139 20,65 0,003 2,7 0,056 19,88 0,013 13,3 0,264
21,09 0,003 2,7 0,057 20,79 0,007 6,7 0,139 20,64 0,003 2,7 0,056 19,88 0,013 13,2 0,262
21,08 0,003 2,9 0,061 20,79 0,007 6,9 0,143 20,64 0,003 2,5 0,052 19,88 0,013 13,4 0,266
21,08 0,002 2,4 0,051 20,79 0,007 6,7 0,139 20,64 0,003 2,6 0,054 19,88 0,013 13,3 0,264
21,08 0,003 2,8 0,059 20,79 0,007 6,9 0,143 20,64 0,003 2,7 0,056 19,88 0,013 13,4 0,266
21,08 0,003 2,7 0,057 20,79 0,007 6,7 0,139 20,64 0,003 2,8 0,058 19,88 0,013 13,2 0,262
21,08 0,003 2,8 0,059 20,79 0,007 6,7 0,139 20,64 0,003 2,7 0,056 19,88 0,013 13,3 0,264
21,08 0,003 2,6 0,055 20,79 0,007 6,7 0,139 20,64 0,003 2,7 0,056 19,89 0,014 13,6 0,271
21,07 0,003 2,9 0,061 20,79 0,007 6,7 0,139 20,64 0,003 2,6 0,054 19,89 0,013 13,2 0,263
21,07 0,003 2,7 0,057 20,78 0,007 7 0,145 20,64 0,003 2,8 0,058 19,89 0,013 13,1 0,261
21,07 0,003 2,7 0,057 20,79 0,007 6,6 0,137 20,64 0,003 2,7 0,056 19,89 0,013 13,4 0,267
21,07 0,003 2,7 0,057 20,79 0,007 6,5 0,135 20,64 0,003 2,6 0,054 19,89 0,013 13,3 0,265
21,06 0,003 2,6 0,055 20,78 0,006 6,3 0,131 20,63 0,003 2,8 0,058 19,88 0,015 15,4 0,306
21,07 0,003 2,7 0,057 20,78 0,007 6,6 0,137 20,64 0,003 2,5 0,052 19,88 0,016 15,5 0,308
21,06 0,003 2,7 0,057 20,79 0,007 6,6 0,137 20,63 0,003 3 0,062 19,88 0,016 15,6 0,31
21,06 0,003 2,6 0,055 20,78 0,007 7,1 0,148 20,63 0,003 3,2 0,066 19,87 0,015 15,3 0,304
21,06 0,003 2,6 0,055 20,78 0,007 7 0,145 20,63 0,003 2,7 0,056 19,88 0,016 15,6 0,31
21,06 0,003 3 0,063 20,78 0,007 6,5 0,135 20,64 0,003 2,9 0,06 19,88 0,016 15,5 0,308
21,06 0,003 2,7 0,057 20,78 0,007 6,7 0,139 20,63 0,003 2,6 0,054 19,88 0,016 15,6 0,31
21,06 0,003 2,5 0,053 20,78 0,007 6,8 0,141 20,63 0,003 2,6 0,054 19,88 0,016 15,8 0,314
21,06 0,003 2,5 0,053 20,78 0,007 6,7 0,139 20,62 0,003 2,7 0,056 19,87 0,016 15,6 0,31
21,05 0,003 2,8 0,059 20,78 0,007 6,9 0,143 20,62 0,003 2,8 0,058 19,87 0,015 15,4 0,306
21,05 0,003 2,8 0,059 20,78 0,007 6,9 0,143 20,62 0,003 2,6 0,054 19,87 0,015 15,3 0,304
21,05 0,003 2,9 0,061 20,78 0,007 6,6 0,137 20,62 0,003 2,8 0,058 19,87 0,015 15,3 0,304
21,05 0,003 3 0,063 20,78 0,007 6,6 0,137 20,62 0,003 2,7 0,056 19,87 0,015 15,3 0,304
0,14 0,557 556,9 0,078 20,78 0,007 6,9 0,143 20,62 0,003 2,9 0,06 19,87 0,015 15,1 0,3
21,05 0,003 2,6 0,055 20,78 0,007 6,8 0,141 20,62 0,003 2,9 0,06 19,87 0,016 15,6 0,31
21,04 0,003 3 0,063 20,77 0,007 6,9 0,143 20,62 0,003 2,9 0,06 19,87 0,016 15,6 0,31
21,04 0,003 2,9 0,061 20,77 0,007 6,6 0,137 20,62 0,003 3 0,062 19,87 0,017 17,3 0,344
21,04 0,003 2,9 0,061 20,77 0,007 6,6 0,137 20,62 0,003 2,7 0,056 19,86 0,019 19,3 0,383
21,04 0,003 3 0,063 20,77 0,007 6,9 0,143 20,62 0,003 2,5 0,052 19,86 0,02 19,5 0,387
21,04 0,003 2,6 0,055 20,77 0,007 6,7 0,139 20,62 0,003 3 0,062 19,86 0,019 19,2 0,381
21,04 0,003 2,7 0,057 20,76 0,007 6,8 0,141 20,62 0,003 2,6 0,054 19,86 0,019 19,2 0,381
0,2 0,555 554,6 0,111 20,77 0,007 6,9 0,143 20,62 0,003 2,7 0,056 19,86 0,019 19,2 0,381
0,24 0,554 553,9 0,133 20,77 0,007 6,6 0,137 20,62 0,003 2,8 0,058 19,86 0,019 19,1 0,379
0,23 0,554 553,8 0,127 20,76 0,007 6,8 0,141 20,62 0,003 2,8 0,058 19,85 0,019 19 0,377
0,22 0,553 553,3 0,122 20,76 0,007 7,4 0,154 20,62 0,003 2,8 0,058 19,85 0,019 19,2 0,381
